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ExOrigé Kft.

MEGBIZAS:

A Bp.VIII.ker.C")nkorményzat megbizasaval felkért, - a mellékelt ¢cim
listaban szerepld ingatlanok esetében - a 2006 évben tortént kémény
feltjitdsi munkék elvégzésének ellenbrzésére.

Megbizé a munka elvégzéséhez kapcsol6do elézdekben késziilt
iratokat, dokumentumokat, a FOKETUSZ Kit. szakvéleményeit a
megbizassal egyidejlileg a rendelkezéslinkre bocsatja.

HELYSZINI SZEMLE:

A szakértéi jelentés elkészitése érdekében helyszini szemiét tartottunk
2007.augusztusban ilietve szeptemberben,a vizsgalt kémények megtekmtese
céljiabdl.

A helyszini szemle alkalmaval a vizsgalt kéményrél szlikség, illetve
lehetéség szerint fényképfelvételt készitettiink,mely megtalalhatoé a
jegyzbkdnyvben

'VIZSGALATI MODSZER, SZEMPONTOK:

A megbizas célja érdekében a helyszini szemlén a a kivitelezé
képviseldjenek segitségével,illetve a rendelkezésiinkre allé
dokumentumok alapjan a vizsgaland6 kéményt beazonositottuk.

A FOVAROSI KEMENYSEPROIPARI KFT. altal kiadott - a MSZ
Es OTEK idevonatkozo elSirdsainak figyelembe vételével véglegesen
megfelelbnek mindsitett - szakvéleménylkben leirt munkak
elvégzéseérdl a helyszinen szemrevételezéssel gy6zadtiink meg.

A vizsgalat soran kart okozo, roncsolassal jaro /feltarasos / vizsgalatot
nem végezilnk.
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[ A vizsgadlat szempontjai:

= A tlzeléberendezés fajtaja

= A kémény tipusa

= A kémeényrendszer tipusa

= A kémény jellege

= A kémeény hasznalat jellege

= A kémény hasznalati médja

» A kémény anyaga, szerkezete

. KEMENYEKROL:

[ A kémények olyan falazatban, vagy szabadon aliéan kiképzett
fistcsatornak,amelyek elvezetik az égés soran keletkezett
égéstermékeket és biztositjak az égéshez sziikséges friss levegdt.

A kémény mikodése a fustgazok és a kullsé levegd
hémérsékletének kilénbségén alapszik,ugyanis az ismert fizikai

[ tétel alapjan a meleg levegd mindig felfelé aramiik.

o Ennek kdvetkeztében a kéményjaratban flstaramlas keletkezik,a
flistgaz felmelegedés hatdséara kitagul,s(riisége lecstkken,ez
S okozza a gazaramlast.

' A kémeényben lévé gazosziop huzata a fUstjaratbdl kiszoritott levegé
tdmegével lesz azonos.

Az aramias sebessége és a kémény keresztmetszete kézdsen
hatarozza meg azt a flst mennyiséget, amely a kéményen képes
L ataramlani. A kéményben tehat szivohatas keletkezik, amelynek
, hatasara a friss levegét atszivija a tlztérbe,ezt levegb cserének vagy

' huzatnak is nevezhetjik.
A magasabb kéményeknek jobb a huzata,azért,mert a magasabb
[ fistgazoszlopnak nagyobb a felhajtd ereje.

A Kkulsb levegd és a keletkezett flstgaz héfokkiidnbsége is

L. befolyasolja a huzat erésségét.
, A huzat szempontjabdl meghatarozg iehet a fiistcsatorna belsé
kialakitasa. A fustgadzok ugyanis spiralis mozgast végeznek és a
| kéménykrtd oldaldhoz huzddnak, ekkor az érdes felilet valamint a
{ ‘kiallo habarcsdarabok rontjék a huzatot.
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Ezeknek, a kéményeknek nagy a belsé surldédasi ellenalidsa.
A belsé surlédasi ellendllas csdkkentését ugy oldhatjuk meg, hogy a
keményk(irtd belsé felliletét simara kenjik ki.

A kémeénykurtd belsé keresztmetszete téglalap, négyzet vagy kor
alaku lehet. Ezek koziil a kér keresztmetszetli a legkedvezdbb a
spiralis fUstgazaramlas miatt. A szdgletes keresztmetszetli
kémeények sarkaiban beszorul6 hidegebb levegé a flstgazok
aramlasat lassitja.

KEMENY PROBLEMAK:

A FOKETUSZ Kft. tajékoztatasa szerint a févarosban kdzel 50.000
hibas kémény talalhatd.

Az emberiségnek tdbb ezer évig nem volt problémaja a kéményekkel,
mindaddig amig a szenet &s fat hasznaltak tizeldanyagkent.

Ezekben az esetekben a flstgaz hémérséklete 300-400 C fok feletti a
kéményben,fist és vizgdz formajaban .

A mult szazadban a fa és szén helyett attériek a gazdasagosabb olaj és
gaztlizelésre,ahol a fistgaz hémérséklete a 200 C fokot sem éri el,s6t a
korszer(i gadzkésziilékek estében az 50-100 C fokot sem.

Ez a valtozas a kémények szempontjabdl tragikusnak bizonyult,mivel
ezekbdl az alacsony héfoku flistgdzokbd! savas kondenzatum csapc’)dik
le,ami tonkreteszi /korrodélja/ a habarcsot,teéglat,betont néha még a
rozsdamentes acéli is.

A korrézios hatés kovetkeztében szénmonoxid hatolhat a Iakoterbe
evente ezzel sajnos t6bb haldlesetet is okozva.

Ennek a veszélyes helyzetnek elkerilése érdekében az ilyen

kéményt bélelni kell belsé korrdzid eilen.

A kéménybélelés tdrténhet rozsdamentes acélcsével illetve FuranFlex
anyaggal valamint az un. ASAN eljarassal.

A FuranFlex anyaga tvegszallai erésitett hére keményedé mligyanta,
mely korrézi6allo és erds mint az acél.A kéménybe puha allapotban
helyezik be a FuranFlex tomlét és egy szerkezettel forrd gézt vezetnek
a lagy tdmldbe ami igy elnyeri a végleges ,megkeményedett formajat,
amely lehet henger vagy szdgletes alakuq.

Az ASAN technol6giahoz hasznalt szilikat alapa anyag korrozmallo
héallo.
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A kéménybe un. zsalutdmlét helyeznek és a letisztitott kémény fal és

a tomlé kdzé vezetik be a vizhez hasonlé konzisztencidju anyagot,mely
10-12 6ra kétési idé utan a zsalutémlbk eltavolitasat kdvetben
hasznalatra kész telijesen sima,kdrszelvényl kémény bélés szerkezet.

Az eljaras soran a bélelésen kivil a kémény test is megujul,mivel a

szilikat anyag betbltésekor a keletkezett réseket is kitolti,igy az egész
szerkezetet megerdsiti.

Osszegezhets,hogy a kéményben felfelé haladé fust folyamatosan
hdl és a fust jelentés mennyiségd vizgbzt tartalmaz. A viz intenziv
kicsapddasakor keletkez6 folyadék savas kémhatasu,rombolja a
kéménytestet,flistjaratot.

Ezért a gazflitéses kéményeket kdtelezé savalld béléssel ellatni.

SZAKERTOI MEGALLAPITASOK:

A kivitelez6k kdzbeszerzési eljarason nyerték el a kévetkezékben
felsorolt ingatlanok kémény felujitdsi munkéjanak eivégzését.

Bp.VIiiL.ker. Kisfaludy u. 5. fszt. 5.

A helyszini szemlén tapasztaltak illstve a FOKETUSZ Kit,
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban {évd ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémeny.

A flrdészobai gaz cirkogeizer égéstermékét elvezetd
kémény 20 méter magas, aluminiummal bélelt, 130 mm
atmérgjl, téglafalazatd kémény,
épitésugyi
- tlzvédelmi
- kéményseprd ipari szempontbdl, megfelelé allapotban
van.
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Bp.Vill.ker. Vig u.4. 1.17..

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznélatban levé ,gaztizelés(,nyitott
rendszerii,gravitacios egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 20 méter magas, aluminiummal bélelt, 100 mm
atmérdjli kémény,
= gpitésigyi
w tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl, megfeleld
allapotban van.

Bp. Vlll.ker.Kisfuvaros u. 5. 1.10.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévd ,gaztiizelés,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémények.

A szobai gazkonvekior berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 13 méter magas, aluminium bélelésd, 100 mm
atmeréji kémény,

= épitésugyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A firdészobai gazvizmelegitd berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 13 méter magas, aluminium bélelésd,
130 mm atmeréji kémény,

= @pitésugyi

= tlizvédelmi '

= kéményseprd ipari szempontbol,

megfeleld allapotban van.
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Bp.Vill.ker. Kisfuvaros u. 3.
Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kemény 120 mm &tmérdjd, 10 m magas,acél bélelést,
hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszer(,gravitaciés egyedi
tartalék kémény. épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

Fszt.2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény a konyhdban 120 mm atmérdj, 10 m magas,acél
bélelés(i, hasznalaton kivil lévé ,nyitott rendszerd,gravitaciés
egyedi tartalék kémény '

= gpitésiigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A flirdészobai gazvizmelegité berendezés égéstermékét
elvezetd kémeény 15méter magas, aluminium bélelés,
120 mm atmérdjli kémény,

= gpitésigyi

" tlizvédelmi

= kemeénysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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Fszt.3.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény a konyhaban 120 mm atméréjd, 15 m magas,acél
bélelési, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszeri grawtacnos
egyedi tartalék kémény

»  @pitésigyi

* tlhzvédelmi

»  kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Fszt.4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megailapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évd ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezets
kémény 15 méter magas, aluminium bélelés(i, 120 mm

.atmérdjii kémény,

= epltesugyl

= ilizvédelmi

» kéménysepré ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Fszt. 5.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban |évé ,gaztiizelés(,nyitoit
rendszerl,gravitacidés egyedi kémény.

A szobai gadzkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 15 méter magas, aluminium bélelés(, 120 mm
atmeérdji kémeény,

= @pitésugyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbol

megfelelé allapotban van.
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Fszt. 5. '

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgait
kémény 120 mm atmérdjli, 15 m magas,acel bélelés,
hasznalaton kivil 1évd ,nyitott rendszeri,gravitacids egyedi
tartalék kemény

= &pitésiigyi

= tlzvedelmi

= kémenyseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Fszt. 6.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
3 db kémény 120 mm atmérgji, 15 m magas,aceél bélelésii,
hasznalaton kivil 1évd ,nyitott rendszer(,gravitacios egyedi
tartalék kemény

» épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szemponibdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.VIll.ker.Koranyi S. u.20. I.11.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1év6 ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor és a furdészobai gaz-vizmelegqitd
berendezés égéstermékét elvezeté kémény 16 méter magas,
aluminium bélelés(, 130 mm atmérdji kémény,

= gpitésiigyi

= tlizvédelmi

= kémenysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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Bp.Vlll.ker.Jézsef u. 25. Fszt. 7.

Az épliletben ez a lakas nem talalhald.
Munkavégzées nem tértént.

Bp.Vlll.ker.Lovassy L.u.4. Fszt.1.

A lakdasban munkavégzeés,igy nem tértént.
Szamidazva sincs kilon ez a lakas,az épllet 15 kéménye
egyben kerult feldjitasra és szalazva is igy van.

Bp.VllL.ker.Szigetvari u.4. 11.30.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1&vé ,gaztlizelésd,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kémeény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 18 méter magas, aluminium bélelésid, 100 mm
atmérdji kémény,

= @épitéslgyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Viil.ker.Nagytemplom u. 11. 1.9.
A kemeny feldjitasok listajan szerepel a lakas,de anyagot

/szamlat stb./ nem kaptunk.

Ellendrizhetetlen. Az éplilet lebontasra kertilt.

10
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Bp.Vlil.ker. Hock J.u. 9.
.4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaid,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztiizelés(,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A furdészobai cirkogeizer berendezés égéstermékét elvezetd
“kémény 8 méter magas, ASAN bélelési, 110 mm atmérgji

kémény,
= @épitéslgyi
= tlizvédelmi :
= kéménysepro ipari szempontbdl,
megfelel6 allapotban van.

1.2

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvélemenye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztiizelésd,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kemény.

A szobai gazkonvektor és a konyhai falif(itd berendezés
egéstermékét elvezetd 2 db kémény 7 méter magas, ASAN
bélelésd, 120 mm atmérdjli kémény,

= gpitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlil.ker.Fuié u. 1-3. Fszt. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémeény hasznalatban [évd ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémény.

11
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A szobai gazkonvektor égéstermékét elvezeté 20 méter
magas, aluminium bélelés, 100 mm atmérdjli kémény,
= épitésiigyi
»  tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Bp.Vill.ker.Vagon tér.6.1.7.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztlizelés,nyitott
rendszeru,gravitacios egyedi kémény.

A flirdészobai gazvizmelegitd es falif(ité berendezés
égéstermeékét eivezetd kémeny 8 méter magas,
aluminium bélelésd, 130 mm atmérdjli kémény,

= @pitésugyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

. Bp.Vlll.Lker.Szazados ut. 3-13.

Fszt.2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitacids egyedi kémény.

A furdészobai gazvizmelegitd és cirkogeizer berendezés
égéstermékét elvezetdé kémeny 9 méter magas,
aluminium bélelésd, 130 mm atmeéréjli kémény,

= épitésigyi

= thzvédelmi

»  kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

12
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Fszt. 3 /B.

A helyszini szemlén tapaszialtak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban |év6 ,gaztiizelés(i,nyitoit
rendszer(i,gravitacios egyedi kémenyek.

A flird6szobai gazvizmelegitd és a falimelegité berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 9 méter magas,
aluminium bélelés(, 130 mm atméréji kémény,

" gpitéslgyi

= t{izvédelmi

= kemenyseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A nappali szoba gazf(itéses cserépkalyha berendezés
égésterméket elvezetd kémeny 9 méter magas,
aluminium bélelésti, 120 mm atméréji kémeény,

= @pitésgyi

= tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbal,

megfelelé allapotban van.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezets
kémény 9 méter magas, aluminium bélelésd, 100 mm
atmérdéji kémény,
= @épitésugyi
= tlzvédelmi
»  kéménysepré ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.
Fszt.18./A.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztlzelési,nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémény.

A flirdészobai gaz falif(ité berendezés égéstermekét elvezetd
kémény 7 méter magas,
aluminium bélelési, 100 mm atméréji kémény,

= épitésigyi

s tlzvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel allapotban van.
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Bp.Vlil.ker.Diészeghy S.u.28. Fszt. 3.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlzelési,nyitott
rendszer{i,gravitacios egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 8 méter magas,aluminium béleiési, 100 mm
atmérdjii kémény,

= épitésugyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfelelé allapotban van.

Bp.Vill.ker.Vajdahunyad u. 11. Fszt. 5.

" A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznélatban 1évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémeény.

A konyhai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény 18 méter magas,aluminium bélelésd, 130 mm
atmérdjli kémény,

»  @épitésiigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdi,

megfelels allapotban van.

Bp.Vlll.ker. Nap u.21. |.6.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évd ,gaztlizelés(,nyitott
rendszeri,gravitacioés egyedi kémény.

14




ExxOrigé Kft.

A kdzlekeddben l1évd cirkogeizer berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 17 méter magas,aluminium bélelés, 110
mm atméréji kémény,

= @pitésugyi

= tzvedelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Bp.Vlil.ker.Prater u. 18. Fszt.5-6.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat,hogy a vizsgalt
kémény téglafalazatd, 16 cm keresztmetszetd, 16 m magas,
hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszer(i,gravitacios egyedi
tartalék kémény

= @pitésugyi

= tlizvedelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Bp.ViiL.ker. Hordanszky u.16. Fszt. 2.

A helyszini szemlén tapasztaliak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt

- kémény hasznalatban 1év6 ,gaztlizelés(,nyitott

- rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban lévé gazflitésl cserépkalyha berendezés
égéstermeket elvezetd kémény 26 méter magas, ASAN
bélelési, 120 mm atmérdji kémény, '

= @épitésligyi

= tlizvédelmi

» kéménysepré ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.




ExxQOrigé Kft.

Bp.Viil.ker.Sziiz u. 5-7. IL.11.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban Iévd ,gaztiizelés(,nyitott
rendszeri,gravitacios egyedi kémény.

A flrdészobaban Iévd gazvizmelegitd és faliflité berendezés -
égéstermékét elvezetd kémény 18 méter magas,
aluminium bélelésd, 130 mm atmérdji kémény,
= épitésigyi
* tlzvedelmi
» kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Bp.Vlll.ker.Leonardé u. 2/ B.

Fszt.1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megailapithaté,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban 1évé ,gaztlzelés(,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kémények.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 22 méter magas, aluminium bélelés,
110 mm atméréji kémény,

= @pitésigyi

= tlzvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetd kémeény 26 méter magas, aluminium bélelésd,
100 mm atméréji kémeény,

= épitésugyi

* tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld dllapotban van.




EXOrigé Kft.

1.5.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztiizelési, nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémény.

A szobéban lévé gazkonvektor berendezés égésterméket
elvezetd kémény 14 méter magas,
aluminium béletési, 100 mm atméréji kémény,
= épitéslgyi
= tizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdi,
megfelel6 allapotban van.

1.8.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1év6 ,gaztiizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A flirdészobaban lévé gazvizmelegitsé berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 16 méter magas,
aluminium bélelés(, 110 mm atmérdji kémény,
= @pitésugyi
v tlizvédelmi
»  kéményseprd ipari szempontbal,
megfeleld &lilapotban van.

Bp.VilL.ker.Ull6i Gt 58. Fszt. 7.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban lévd ,gaztizelés(,nyitott
rendszer(,gravitécios egyedi kémény.
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ExxOrigé Kft.

A szobéban |évé gazkonvekior berendezés égésterméket
elvezetd kémény 14 méter magas, aluminium bélelési,
100 mm atméréji kémény,

»  gpitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé aliapotban van.

Bp.Viil.ker. Tomé u. 23/A .

Félem. 13.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgait
kémény hasznélatban 1évé ,gaztiizelés(,nyitoit
rendszer(i,gravitacids egyedi kémény.

A konyhaban |évé gazvizmelegitd berendezés égéstermekét
elvezetd kémény 14 méter magas, aluminium bélelésd,
130 mm atmeréjli kémeény,

= @épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

l.em.30.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémény.

A firdészobdban Iévd gazvizmelegité berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 12 méter magas,
aluminium bélelési, 110 mm atméréji kémény,
= gpitésigyi |
» tlzvédelmi
» kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

18




ExOrigé Kft.

,,,,,

Bp.VIiil.ker. T6mé6 u. 5. 1. 27.

A helyszini szemlén tapasziaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
- kémény hasznalatban lévd ,gaztlizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémeny.

B A firdészobaban lévé gazvizmelegité berendezés
égéstermekeét elvezeté kémeny 8 méter magas,

‘ aluminium bélelésl, 110 mm atméréji kémeny,
= @pitésligyi

. = tlzvédelmi

' = kéményseprd ipari szempontbdl,
L. megfeleld allapotban van.

| Bp.VIil.ker.Prater u. 75. Fszt. 20.

| A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

; szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény téglafalazatl, 16 cm keresztmetszetii, 14 m magas,

y hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszer(i,gravitaciés egyedi

- tartalék kémény

»  épitésigyi

= i{izvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Bp.Vlil.ker. Karacsony S.u. 20.

Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban 1évd ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémények.
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ExxOrigé Kft.

A szobaban lévo gazfiitésl cserépkdlyha berendezés
égéstermékét elvezeté kémény 12 méter magas, aluminium
bélelési, 110 mm atmérdjli kémény,

= épitésiigyi

= tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

A firdészobaban levé gazvizmelegité és falimelegitd
berendezés égéstermékét elvezetdé kémény 14 méter magas,
aluminium bélelésii, 130 mm atméréji kémény,

= épiteslgyi

v tlizvedelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A konyhaban lévd gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 12 méter magas, aluminium bélelésd,
110 mm atméréji kémény, |

= @pitésugyi

w flzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Fszt. 2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény téglafalazata,acélial bélelt, 130 mm atmérdjd,
24 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacidés egyedi tartalék kémény

= @épitésugyi

»  tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.
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ExxOrigé Kft.

Bp.Vlil.ker. Magdolna u. 6./A.

Fszt, 2.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban 1évé ,gaztiizelésd,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A konyhaban lévé gazvizmelegitd és falif(ité berendezés
égéstermeket elvezeté kémény 27 méter magas,
aluminium bélelési, 130 mm atméréjii kémény,

m épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

l. 3.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

szakvélemenye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémeény hasznalatban levé ,gaztlizelési,nyitott
rendszeri,gravitacios egyedi kémény.

A flirdészobdaban 1évé gazvizmelegité berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 22 méter magas,
aluminium bélelés(, 110 mm atmérdjli kémény,

= gpitésigyi

= tlzvédelmi

= kémeényseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgélt
kémény hasznélatban 1év6 ,gaztizelés,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.
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ExxOrigé Kft.

A flrd6szobaban 1évé gazvizmelegité berendezes
égéstermékét elvezetd kémény 16 méter magas,
aluminium bélelés(, 110 mm atmérdji kéemény,

= gpitésigyi

= tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlll.ker.Lujza u. 20. Fszt. 10.

A kémény listdan szerepel,de nem kaptunk semmi anyagot
réla. Ellenérizhetetlen.

Bp.Vill.ker. Kéris u. 30. 1l. 8.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznélatban lévé ,gaztlizelési,nyitott
rendszer(, gravitacios egyedi kémény.

A flirdészobéban 1&évé gazvizmelegité es falif(itd berendezés
égéstermékét elvezeté kémeény 14 méter magas, -
aluminium bélelési, 130 mm atmeéréjli kémény,

»  épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vill.ker. Dugonics u. 14. lll. 44.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztlizelési,nyitott

- rendszer(,gravitaciés egyedi kémeény.
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ExxOrigé Kft.

A firdészobaban |1évé gazvizmelegité és falif(itd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 8 méter magas,
aluminium bélelésl, 110 mm atmeréji kémény,

= gpitésiigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlil.ker. Diészeghy S.u.18.

L 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban 1évd ,gaztluzelés,nyitott
rendszer(,gravitacidos egyedi kemények.

A szobéban és el6szobaban |évé gazkonvektor berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 19 méter magas, aluminium
bélelésli,110 mm atmérdji kémény,

= @pitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A konyhaban lévé gazvizmelegité berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 19 méter magas, aluminium bélelés(i,130
mm atmeérdji kemény,

= épitéslgyi

= {(izvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdi,

megfeleld allapotban van.

.2/ A. _

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithaid,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévd ,gaztiizelés(,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémények.
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ExxOrigé Kft,

A konyhaban lévé gazfités(i cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 19 méter magas,
aluminium bélelés(i,120 mm atmérdjii kémény,

= @épitésigyi

w tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

L. 3.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgait

kémények hasznalatban lévd ,gaztizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémények.

A szobaban lévd gazfiitési cserépkalyha berendezés
egéstermékét elvezetd kémeény 19 méter magas, aluminium
bélelésli,100 mm atmérdji kémény,
= gpitésigyi
= tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
- megfeleld allapotban van.

A konyhaban levd gazfalif(itd berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 19 méter magas, aluminium bélelés(,
120 mm atmerdjid kémeny,

= @pitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

A flirdészobaban lévé gazvizmelegitd és falif(itd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 8 méter magas,
aluminium bélelés(i, 110 mm atmérdji kémény,

= gpitésiigyi

»  tlzvedelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.
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ExxOrigé Kft.

Il. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gazilizelési,nyitott
rendszerd,gravitaciés egyedi kémény.

A szobaban lévé gazkonvektor berendezés égestermékét
elvezeté kémény 15 méter magas,
aluminium béleiésl, 100 mm atméréjli kémény,
= épitésigyi
= tlzvédelmi
= kéménysepro ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

1.19.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban 1évd gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetdé kémény 15 méter magas,
aluminium béleles(i, 100 mm atmeéréji kémény,
= ¢pitéstgyi
= tlizvedelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Bp.Vill.ker. illés u. 19.

Fszt. 2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban Iévé ,gaztizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémenyek.
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ExOrigé Kft.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égésterméket
elvezetd kémény 13 méter magas, aluminium bélelésq,
130 mm atméréji kémény,

= épitésiigyi

v tlizvedelmi :

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeield allapotban van.

A szobaban |évd gazilitésli cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezeté kémény 12 méter magas, aluminium
bélelés(i,130 mm atmérdji kémény,

= épitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 10. o

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgait
kémény haszndlatban lévé ,gaztizelésd,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A flrd6szobaban lévé gazvizmelegitd berendezés
egéstermékét elvezeté kemény 10 méter magas,
aluminium bélelésl, 120 mm atmérdji kémény,

= épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

1. 21.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban 1évé ,gaztlzelési,nyitoit
rendszer(,gravitacidés egyedi kémeény.

26




ExxOrigé Kft.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 12 méter magas,
aluminium bélelési, 100 mm atméréjli kémény,
= @pitésugyi
= tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

1. 23.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban iévé ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer{i,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban lévé gazkonvektor és a konyhai falifité
berendezés égéstermékét elvezetd kémény 12 méter
magas, aluminium bélelés(, 110 mm atmérdji kémény,
= épitestgyi
» tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbol,
megfeleld allapotban van.

Bp.Viil.ker.Jozsef krt. 48.

Fszt. / lizlet. )

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémény.

A helyiségben 1&évd gaz cirkogeizer berendezés égéstermekeét
elvezetd kémény 26 méter magas, aluminium bélelés,
110 mm atmérdji kémény,
- = épitésigyi
» tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.
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ExOrigé Kft.

1. 14.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztlizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémeny.

A flrdészobaban I6vé gazvizmelegitd és a szobai gazflitési
cserépkalyha berendezés égesterméket elvezetd kémény
16 méter magas, aluminium bélelési, 130 mm atmeérdji
kémény,

n  épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

. 18.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1&vd ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémény.

A konyhaban lévé gaz cirkogeizer berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 12 méter magas, aluminium bélelésd,
130 mm atméréji kémény,

= @épitésigyi

w tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelb allapotban van.

Bp.Viil.ker. Koszora u.12.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évd ,gaztiizelés(,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kemény.

A pincei kazdnhazban lévé gaz kazan berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 10 méter magas,
aluminium bélelési, 150 mm atmérdji kémény,

= @épitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szemponibdl,

megfelelé allapotban van.
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ExxOrigéd Kft.

Bp.Vlil.ker. Koztarsasag tér 24. Fszt. Uzlet

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztlizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A raktarhelyiségben 1évé gaz kazan berendezés
égéstermékét elvezeté kémeny 20 méter magas,
Furanflex /mlgyanta/ bélelésd, 150 mm atmeérgji
kémény,

= ¢épitésigyi

v tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlil.ker. Vajdahunyad u,.25.

Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer{i,gravitacios egyedi kemény.

A firdészobaban lévé gaz cirkogeizer berendezés
égéstermékét elvezetd kémeény 23 méter magas,
aluminium bélelésl, 110 mm atmerégji kémeény,

= épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 3.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt -
kémény hasznalatban 1évd ,gaztlizelésd,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kemény.
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ExOrigé Kft.

A szobaban |évd gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 9 méter magas,aluminium bélelésd, 110
mm atméréji kémeny,

= @épitésugyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfelelé allapotban van.

1. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gazilizelési,nyitott
rendszer(,gravitacioés egyedi kémény.

A flirdészobdban lévé gaz cirkogeizer berendezés
égéstermékét elvezetdé kémeny 6 méter magas,
aluminium bélelés(i, 130 mm atmérdji keémény,

= épitésigyi

= {lizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

l. 2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztizelési,nyitott
rendszeri,gravitacios egyedi kémény.

A furdészobaban lévé gaz cirkogeizer berendezés
égéstermekét elvezetd kémény 6 méter magas,
aluminium bélelés(i, 130 mm atmérdji kémény,

= épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontibdl,

megfeleld allapotban van.
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E3xOrigé Kft,

Bp.Vlil.ker.Vajdahunyad u. 24. 1. 6.

A helyszini szemlién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A szobdban lévd gazkonvektor berendezés égésterméket
elvezetd kémény 15 méter magas,
aluminium bélelésl, 100 mm atmérdji kémény,
*  gpitésugyi
» tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szemponibdl,
megfelelé allapotban van.

Bp.VliLker. Lujza u. 25. Fszt.21.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megéllapithato,hogy a vizsgait
kémény hasznalatban lévé ,gaztizelés,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A konyhaban 1évd gazvizmelegité berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 17 méter magas, aluminium bélelés,
130 mm atmérdji kémeny,

= épitésugyi

x tlizvédelmi

= kéménysepr6 ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlil,ker, Kisfuvaros u. 5.

Fszt. 3-4. : o

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévd ,gaztizelésd,nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémények.




EXOrigs Kft.

A szobaban |évé gazflitésii cserépkalyha berendezés
egéstermékét elvezetd kémény 14 méter magas,,
aluminium bélelés(i,120 mm atmeérdji kémény,

= @épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A szobdaban lévé gazkonvektor és a firdészobaban lévd
gazvizmelegitd berendezés égéstermékét elvezetd kémény
14 méter magas, aluminium bélelési, 130 mm atmérdjl
kémény,

= épitésiigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontboi

megfeleld allapotban van.

Fszti. 6.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgali
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszeri,gravitacidos egyedi kémény.

A szobaban 1évé gazkonvektor és a konyhaban lévé
gazfalif(ité berendezés égéstermékét elvezetd kémeény 14
méter magas, aluminium bélelésd, 120 mm atmérgj(

kémeény, _
= épitésigyi
= tlzvedelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.
Fszt. 7.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlzelesi,nyitott
rendszerd,gravitacids egyedi kémény.
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A firdGszobaban [évé gazvizmelegité berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 14 méter magas, aluminium
bélelés(, 130 mm atmérsji kémeény,

= @épitésugyi

» tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

I.12.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztiizelésd,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A konyhaban lévé gazvizmelegité berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 10 méter magas, aluminium bélelésd,
130 mm atméréjli kémény,

= @épitésugyi

» tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelb allapotban van.

Bp. Vlil.ker. Kéris u. 28. 1. 4.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban 1évd ,gaztliizelési, nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémények.

A szobaban |évé gazfltés( cserépkalyha berendezés
égestermekét elvezetd kémény 14 méter magas,,
aluminium bélelés(,120 mm atmérdji kémény,

= épitésugyi

m tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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ExxOrigé Kft.

Bp. Vlil.ker. Or u. 3. Fszt. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithatd,hogy a vizsgailt
kémény hasznalatban Iévé ,gaztiizelésii,nyitott
rendszer{,gravitacidés egyedi kémény.

A szobaban lévé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 14 méter magas,
aluminium bélelés(i, 100 mm atméréji kémény,
= ¢épitésiigyi
= tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

Bp.Vill.ker. Somogyi B. u. 14.

Fszt. 3.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémeények hasznalatban lévé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer{i,gravitacios egyedi kémeények.

A szobdban Iévé gazkonvektor és a konyhaban |évé
gazfalifiité berendezés égéstermékét elvezetd kémény
25 méter magas, ASAN technoldgiaval bélelt, 130 mm
atmérdjli kémeény,

= épitésugyi

w tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A szobaban [évd gazkonvektor és a flirdészobaban 1évé
gazvizmelegité berendezés égéstermékét elvezeté kémény
25 méter magas, ASAN technol6giaval bélelt, 130 mm
atmérdjli kémény,

»  gpitésiigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.




E3xOrigé Kft.

A helyszini szemlién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti
kéményeken felll a lakdsban taldlhat6 egy téglafalazatu,
ASAN technologiaval bélelt, 130 mm atméréji, 24 m magas,
hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszer(, gravitacios egyedl
tartalék kémény

= épitésiigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 5.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban évo ,gaztiizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémeény.

A szobdaban 1évd gazkonvektor berendezés égéstermeket
elvezeté kémény 25 méter magas, ASAN technologiaval
bélelt, 130 mm atmérdjlii kémény,

= @épitésigyi

= ilizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Fszt. 7.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
~ szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban |1évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A szobdban 1évd gazfitésl cserépkalyha berendezés
égéstermékeét elvezetd kémény 25 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 110 mm atmérdjid kemény,

= épitésigyi

= {lzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.




E3xOrigd Kft.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti
kémeényen fellll a lakasban talathato egy téglafalazatuy,
ASAN technoldgiaval bélelt, 130 mm &tmerjl, 25 m magas,
hasznalaton kiviil 1évé ,nyitott rendszerd, gravitacios egyedi
tartalék kémény

= gpitésigyi

= tlizvédelmi

= kemenyseprd ipari szempontbadl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 8.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban |évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban lévé gazkonvekior és a konyhaban lévé
gazvizmelegité berendezés égéstermékét elvezetd kémény
25 méter magas, ASAN technoldgiaval bélelt, 130 mm
atméréji kémény,

= @épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

1.

A helyszini szemlén tapaszialtak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgélt
kémeények hasznalatban lévé ,gaztiizelés,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémények.

A flrdészobdban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 20 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm atmeéréji kémény,

«  @épitésigyi

» tlizvédelmi ,

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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ExxOrigé Kft.

A konyhaban 1évé gaz falimelegitd berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 20 méter magas, ASAN technolégiaval
bélelt, 130 mm aimérdji kémény,

= gpitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

1.1/ A.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a fenti lakasban
talathatéd egy téglafalazat,ASAN technoi6giaval bélelt,
130 mm atméréjl, 20 m magas, hasznalaton kivil 1évd ,
nyitott rendszer, gravitacios egyedi tartalék kémeny

= épitésligyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfelelé allapotban van.

1.2 |
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit. -
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgali
kémény hasznélatban [évé ,gaztlzelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban 1évd gazflités( cserépkalyha berendezés
égéstermékeét elvezetd kémény 20 méter magas,
ASAN technoldégiaval bélelt, 130 mm atméréjii kémeény,
»  gpitésigyi
» tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.
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E3xOrigé Kft

1.2/A.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaid,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A flird6szobaban 1évé gaz viz - és falimelegiid berendezés
égéstermékét elvezeté kémény 20 méter magas, ASAN
technolégiaval bélelt, 130 mm atmeéréji kémény,

= gpitéslgyi

= tlzvédelmi

» kéménysepro ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

1. 3.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévd ,géztlizelés(,nyitott
rendszer(,gravitacioés egyedi kémények.

A fard6szobaban 1évd gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 20 méter magas, ASAN
technolégiaval béleit, 130 mm atméréjli kémeény,

= épitésiigyi

» tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megieleld allapotban van.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhat6 egy téglafalazati,ASAN technologiaval bélelt,
110 mm atmérdjli, 20 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,
nyitott rendszerd, gravitacios egyedi tartalék kémény

= @pitéslgyi

= {lizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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ExxOrigé Kft.

L. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évd ,gaztlizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A szobdban lévé gazf(itésl cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezeté kémény 20 méter magas,
ASAN technoldgiaval bélelt, 130 mm atmérdji kémény,
= @épitésugyi
" tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Il 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lev ,gaztiizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémények.

A konyhaban lévé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 16 méter magas, ASAN technoldgiaval
bélelt, 130 mm atmérdji kémény,

= @épitésugyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égéstermekét
elvezet6 kémény 16 méter magas, ASAN technolégiaval
bélelt, 130 mm atmeéréji kémény,

= @pitésigyi

" tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbal,
megfeleld allapotban van.
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A szobaban 1évd gazfiitésii cserépkalyha berendezes
égéstermékét elvezetd kémény 16 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm atméréjli kemeny,

= gpitéstgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Il. 1/A.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények haszndlatban iévé ,gaztizelés,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémenyek.

A szobdban lévd gazkonvektor berendezés égéstermékeét
elvezetd kémény 16 méter magas, ASAN technolégiaval
‘bélelt, 130 mm atmérdji kémeény,

= gpitésugyi

» tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdi,

megfeleld allapotban van.

A firdészobaban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 16 méter magas, ASAN
technolégiaval bélelt, 130 mm atméréjli kémény,

= épitésigyi

= t{izvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Il. 2.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémeény.
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A fird6észobaban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezeté kémeny 16 méter magas, ASAN
technolégiaval bélelt, 110 mm atméréjlii kémeény,

= @gpitésigyi

» tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbol

megfeleld allapotban van.

il. 4.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlizelésu,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémeny.

A flirdészobaban lév6 gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezetdé kémény 16 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm atmérdji kémeny,

= gpitésligyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

1. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévé ,gaztizelésd,nyitott
rendszerQ,gravitacids egyedi kémények.

A szobaban lévd gazkonvektor berendezés égésterméket
elvezetd kémeény 12 méter magas, ASAN technologlaval
béleit, 110 mm atmérdji kémény,

= épitésigyi

» tlzvédelmi

» kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A szobaban lév6 gazkonvektor berendezés égéstermekét
elvezetd kémény 12 méter magas, ASAN technolégiaval
bélelt, 120 mm atmérdji kémény,

= gpitésigyi

= tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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A firdészobéaban 1évé gaz viz - és falimelegitd berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 12 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm atméréji kémény,

= ¢épitésugyi

= tlizvédelmi

= kémenyseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

. 1/A. -
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté egy téglafalazati,ASAN technolégiaval bélelt,
120 mm atmérdjl, 12 m magas, hasznalaton kival 1évé ,
nyitott rendszer(i, gravitacids egyedi tartalék kémény

v @épitésugyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Bp.Viil.ker. Jézsef u. 41.

Fszt. 3.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlzelés,nyitott
rendszer(i,gravitacidos egyedi kémény.

A szobdaban lévd gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezetd kémény 28 méter magas,
aluminium bélelés(i, 100 mm atmérdji kemény,
= @pitésiigyi
* tlzvédelmi _
= kéményseprd ipari szempontbal,
megfeleld allapotban van.

Il 5.

A lakdsban kémény nincs, - a bérlé felujitas soran azt

megsziintette - , igy kéménnyel kapcsolatos munkavégzés
sem tortent.
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Bp. Viii.ker. Prater u. 18.

Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.

[ szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban

- talalhaté egy téglafalazatd, 16 cm atmérgjd, 14 m magas,
hasznalaton kivil 1évd ,nyitott rendszer(, gravitacios egyedi

{ tartalék kémény

. ' . épl’té’sﬂgyi‘

= tlzvédelmi

. = kéménysepré ipari szempontbdl,

(o megfelelé allapotban van.

Fszt. 2.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté merev aluminium falazati szerelt kémeény, 130 mm
atméréjd, 24 m magas, hasznalaton kivul 1évé ,nyitott
rendszerd, gravitacios egyedi tartalék kémeny

= @pitésigyi

= tlizvédelmi

_ = kéményseprd ipari szempontbdl,

B megfeleld allapotban van.

[ Fszt. Gzlet. o
| A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
L szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
! taldlhatd téglafalazatu,aluminiummat bélelt, 130 mm
atméréjl, 22 m magas, hasznalaton kivul [évé ,nyitott
! rendszerd, gravitacios egyedi tartalék kémény
= ¢épitésigyi
= t{izvédelmi
L = kéményseprd ipari szempontbdl,
| megfelelé allapotban van.




E3xOrigé Kft.

Fszt. 3.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megailapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté harom db. téglafalazati, 16 cm atmergjl, 24 m
magas, hasznalaton kivii 1évd ,nyitott rendszer(i, gravitacios
egyedi tartalék kémény

= @pitésugyi

= {lizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbol,

megfelelé allapotban van.

Fszt. 4.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté harom db. téglafalazatd, 16 cm atmeéréjd, 12 és 24 m
magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszer(, gravitacios
egyedi tartalék kémény

= gpitéstgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

 Fszt. 5.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhato két db. tégiafalazata, 16 cm atmeérgjl, 24 m magas,
hasznalaton kiviil 1évd ,nyiiott rendszer(, gravitacios egyedi
tartalék kémeény
| = @pitéslgyi

»  tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld aliapotban van.
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Fszt. 8.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhatd egy téglafalazati, 16 cm atmérgjl, 22 m magas,
hasznalaton kivill 16vé ,nyitott rendszer(, gravitacios egyedi
tartalék kémény

= épitésigyi

v tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

Fszt. 9.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémeny.

A firdészobaban 1évé gaz viz - és falimelegitd berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 22 méter magas, aluminium
bélelésl, 110 mm atmérdji kémény,

»  @épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéménysepr6 ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 10.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté két db. téglafalazatd, 16 cm atméréjd, 22 m magas,
hasznalaton kiviil 1évé ,nyitott rendszer(, gravitacios egyedi
tartalék kémény

= @épitésigyi

= tlzvedelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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1. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1év6 ,gaztizelésd,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A fiirdészobaban 1évé gaz viz - és falimelegité berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 18 méter magas, aluminium
bélelésd, 130 mm atmérsjli kémény,

= @épitésugyi

= t{izvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A hallban 1év6 gazkonvektor berendezés égésterméket
elvezetd kémény 10 méter magas, aluminium bélelésd, 100
mm atméréjii kémény,
' = gpitésigyi
» tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfeleld aliapotban van.

l. 2. | -

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban levd ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitacidés egyedi kémeny.

A flird6szobaban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 22 méter magas, aluminium
bélelésl, 130 mm atméréji kémeny,

»  gpitésigyi '

r tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 10 méter magas, aluminium bélelésu, 100
mm atméréji kémény,

= @épitésugyi

= t{izvedelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

A szobaban 1évé gazkonvektor berendezés égesterméket
elvezeté kémény 10 méter magas, aluminium bélelésd, 100
mm atméréji kémeny,

= gpitésigyi

= {(izvédelmi

= kéménysepro ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

1. 3.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté harom db. téglafalazatd, 16 cm atmérdjd, 20 m
magas, hasznalaton kivil Iévé ,nyitott rendszeri, gravitaciés
egyedi tartalék kémény

= épitésugyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fentieken kivil a flird6szobaban 1évé gazfalimelegitd
berendezések égéstermékét elvezeté kémény 24 meter
magas, aluminium bélelési, 100 mm atméréji kémeny,
= @pitésigyi
= tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelel6 allapotban van.

L. 4.

A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhato egy téglafalazatd, 16 cm atméréji, 20 m magas,
hasznalaton kiviil 1évé ,nyitott rendszer(, gravitécids egyedl
tartalék kémény

47




ExxOrigé Kft.

= @pitésigyi

= tlizvédelmi

» kéménysepro ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Fentieken kivil a firdészobaban 1évé gazvizmelegitd
berendezés égéstermékét elvezetd kemény 13 méter magas,
aluminium bélelés(, 110 mm atmeérdji kémeny,

= épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vill.ker. Prater u. 55.

Fszt. 4.

A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztlizelés,nyitott
rendszeri,gravitacios egyedi kémény.

A firdészobaban lévé gaz viz - és falimelegité berendezések
égéstermékét elvezeté kémény 18 méter magas, ASAN
technolégiaval bélelt, 130 mm atmérdji kémény,

= épitesiigyi

" tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbol,

megfeleld allapotban van.

A szobdaban 1évd gazkonvekior berendezés égéstermékeét
elvezeté6 kémény 15 méter magas, ASAN technoldgidval
béleit, 130 mm atméréji kémény,

= épitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.
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A szobdban lévé gazflitésl cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezeté6 kémeény 15 méter magas, ASAN
technolégiaval béleit, 130 mm atmérsji kémény,

= épitésigyi

= tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

A konyhaban lévd gaz falifité berendezés égéstermékét
elvezeté kémény 15 méter magas, ASAN technoldégiaval
bélelt, 130 mm atméréji kémeény,

= épitesligyi

» tlzveédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

L 11.

A helyszini szemlén tapasztaliak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban |&vd ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacids egyedi kémeény.

A szobaban lév6 gazkonvektor berendezés egéstermékét
elvezetd kémény 15 méter magas, ASAN technoldgiaval
bélelt, 130 mm atméréji kémény,

= épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

L 11./A.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémény.

49




ExxOrigé Kft.

A szobdban lévé gazflitésl cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 15 méter magas, ASAN
technologiaval bélelt, 130 mm atmérdjli kémeny,

= @pitésilgyi

v tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

I.12.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban iévd ,gaztizelés,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémeny.

A fiird6szobaban 1évd gaz viz - és falimelegité berendezések
égéstermékeét elvezeté kemény 23 méter magas,
aluminiummal bélelt, 130 mm atméréjl kémeny,

= gpitésiigyi

= tlizvédelmi |

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

l. 15.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1év6 ,gaztizelés(,nyitott
rendszer(,gravitacidos egyedi kémény.

A fardészobaban lévé gaz viz - és falimelegité berendezesek
égéstermékét elvezetd kémény 18 méter magas,
aluminiummal bélelt, 110 mm atméréjli kémény,
= épitésugyi
= tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
. megfelelé allapotban van.

A szobdban lévo gazflitési cserépkalyha berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 16 méter magas,

“aluminiummal bélelt, 110 mm atméréjii kémény,

= gpitéstgyi

» tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.
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1. 19.

A helyszini szemlén tapasztaltak ilietve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztiizelés,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kémény.

A szobakban lévé gazfiités(i cserépkalyha berendezések
égéstermékét elvezetd 2 db. kémény 12 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm aiméréji kémény,

= @pitéstgyi

= tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

1. 20.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjdn megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban lévé ,gaztiizelésd,nyitott
rendszer(,gravitacidés egyedi kémények.

A szobékban 1évd gazf(itést cserépkélyha berendezések
égésiermékét elvezetd 2 db. kémény 12 méter magas,
ASAN technolégiaval bélelt, 130 mm atmérdji kémény,
= gpitésigyi
v tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelel6 allapotban van.

A flrd6szobaban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 12 méter magas, ASAN
technoldgiaval bélelt, 130 mm atmérdiii kémeény,
- = @pitésigyi
= tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbal,
megfeleld allapotban van.
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Il. 22.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megadllapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A konyhéaban lévé gaz falifiité berendezés egésterméket
elvezetd kémény 10,5 méter magas, ASAN technolégiaval
bélelt, 130 mm atmérdjli kémény, |

= épitésugyi

= tlzvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

. 27.

A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megdllapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztizelés,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémény.

A firdészobaban |évs gazvizmelegitdé berendezés
égéstermékét elvezetd kémény 8,5 méter magas, ASAN
technolégiaval béleli, 130 mm atmérdji kémény,

v épitéslgyi

= {lizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

ll. 30.

A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban Iévé ,gaztiizelésd, nyltott
rendszerd,gravitacidés egyedi kémény.

A konyhéban |év6 gazvizmelegitd és falif(itd berendezések
égéstermékét elvezetd kémény 8 méter magas, ASAN
technologiaval :
bélelt, 130 mm atmérsjii kémeny,
= épitésligyi
» tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.
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IV. 33. |

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye aiapjan megallapithai6,hogy a vizsgalt
kémények hasznalatban |évd ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacidés egyedi kémények.

A szobdkban Iévé gazflitésti cserépkalyha berendezések
égéstermékét elvezetd 2 db. kémény 6,5 ill. 5,5 méter magas,
ASAN technologiaval bélelt, 120 mm atmeér6ji kémeény,

= épitésligyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp.Vlil.ker. Prater u. 69. Il. 16.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztilizelési,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémény.

A szobakban 1évé gazkonvektor berendezések égéstermekét
elvezetd kémény 13 méter magas, aluminiummal béleit,
120 mm atméréji kémeény,

= épitéslgyi

= tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van. |

Bp.VliilLker. lliés u. 20.

Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban lévé ,szilard vegyes-tiizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacidés egyedi kémeény.
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A pincében 1évé etazs-kazan berendezés égéstermékeét
elvezeté kémény 25 méter magas, acéllal bélelt, 110 mm
atméréjii kémény,
»  épitésugyi
= tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbal,
megfeleld allapotban van.

Fszi. 2.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 110 mm atmerdjd,
18 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitaciés egyedi tartalék kémény

»  @gpitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 3.
A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhat6 téglafalazatd,aluminiummat bélelt, 110 mm atmérgji,
18 m magas, haszndlaton kivil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémény

= épitésigyi

» tizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

Fszt. 4.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
taldlhaté téglafalazatu,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérdjd,
18 m magas, hasznalaton kivill [évd ,nyitott rendszeru,
gravitacios egyedi tartalék kémény

= @gpitésugyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.
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Fszt. 5.
A helyszini szemlén tapasztaliak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhat6 téglafalazata,aluminiummal bélelt, 110 mm atmergjd,
18 m magas, haszndlaton kiviil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémeény

= épitésigyi

= tlzvedelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 6.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérgja,
18 m magas, hasznalaton kivul 1évé ,nyitott rendszer(,
gravitaciés egyedi tartalék kémény
épitésigyi

» tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Fszt. 6./A. ) :
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
taldlhato téglafalazatu,aluminiummal bélelt, 110 mm atméréja,
21 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacioés egyedi tartalék kémény
- épitéstigyi
» tlizvedelmi
» kéményseprd ipari szempontbdl,
- megfeleld allapotban van.
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Fszt. 10. o
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kft.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talathaté téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 110 mm atméréjd,
21 m magas, hasznalaton kivul 1év6 ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémény
epitésigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

.11, |
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummal béleli, 110 mm atméréjd,
14 m magas, hasznalaton kivil |év6 ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi fartalék kémény
epitéslgyi
» tlzvédelmi _
=  kéményseprd ipari szempontbadl,
- megfeleld allapotban van.

1. 12,
A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummal béleit, 110 mm atmerdj,
14 m magas, hasznalaton kiviit 1évd ,nyitott rendszer(,
gravitaciés egyedi tartalék kémény
épitésugyi

v tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbol,

megfeleld allapotban van.
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1.13.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazatu,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérdjd,
14 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszerq,
gravitaciés egyedi tartalék kémény
épitéslgyi

= tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbol,

megfeleld allapotban van.

1. 14.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummai béleit, 110 mm atmérgjd,
14 m magas, hasznalaton kivil 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi fartalék kémény
epitésigyi

= t{izvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

1. 15.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazati,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérgja,
18 m magas, haszndlaton kiv(il 1&évé ,nyitott rendszerd, -
gravitacids egyedi tartalék kémény
épitésigyi

x  tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfelel6 allapotban van.

l. 16.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatu,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérgjd,
18 m magas, hasznalaton kivil 1évd ,nyitott rendszerd,
gravitaciés egyedi tartalék kémény
épitésigyi
» tlhzvédelmi
= kémeényseprd ipari szempontbdl,

57




ExOrigé Kft.

megfelelé aliapotban van.

Il. 18.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaid,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazata,aluminiummal béleit, 110 mm atmérdjd,
11 m magas, hasznalaton kivil 1évd ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémény
épitésigyi

v tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleié allapotban van.

Il. 19.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakésban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 110 mm atmergjd,
11 m magas, hasznalaton kiv{l 1évé ,nyitott rendszert,
gravitacios egyedi lartalék kémény
épitésigyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

1. 20.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazata,acéllal bélelt, 110 mm atmergjd, 11 m
magas, hasznalaton kivil Iévé ,nyitott rendszer(, gravitacios
egyedi fartalék kémény
épitésigyi

» tlizvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

1. 21.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazati,aluminiummal bélelt, 110 mm atmérdgjq,
11 m magas, hasznalaton kivii 1évé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémeény
épitesugyi
= tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
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megfeleld allapotban van.

1. 22. -
A helyszini szemién tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaié,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazata,aluminiummat béleit, 110 mm atmérdjd,
15 m magas, hasznataton kivil lévd ,nyitott rendszer(,
gravitacids egyedi tartalék kémény
épitéstgyi

= ilizvédelmi

n kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

1. 23.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazaiG,aluminiummal bélelt, 110 mm atmeérdgjd,
15 m magas, hasznalaton kiviil lévé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalék kémeény
épitéesugyi

» t{zvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfeleld allapotban van.

Bp. Vill.ker. Koranyi u. 20. 1. 12.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban levd ,gaztizeiési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kemény.

A konyhdaban 1év6 gaz falifiité berendezés égésterméket
elvezetd kémény 10 méter magas, aluminiummal bélelt,
100 mm atméréji kémeény,

= épitésigyi

v tlzvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.
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[ Bp. Vill.ker. Diészeghy S.u.22.

Fszt. 62. )
B A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
- szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakdsban
talalhaté téglafalazatu,ASAN technoldgiaval bélelt, 130 mm
[ atméréjl, 12 m magas, hasznalaton kivill 1évé ,nyitott
E rendszer(, gravitacios egyedi tartalék kémény
= gpitéslgyi
[. | » tlizvédelmi
. . kémégy§epr6 ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

| Fszt. 15.
| . . .
' A lakasra vonatkozo6 anyagot nem kaptunk, ellenérizhetetlen.

B Fszt. 28.
' A lakdsra vonatkozo anyagot nem Kaptunk, ellendrizhetetlen.

|- Bp. VllL.ker. Lujza u. 2/C. Fszt. 8.

A lakdasban nincs kémény !

| Bp. Vlll.ker. Lujza u. 16.

. 32. .
L A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
| szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évd ,gaztlizelésa,nyitott
L rendszeri,gravitacios egyedi kémény.

A szobaban lévé gazflitésii cserepkalyha berendezés
L. egestermekét elvezeid kémény 12 méter magas,

8 | aluminiummal bélelt, 110 mm atmeérgji kémeény,

v épitésugyi

e - = tlizvédelmi

» ' = kéménysepré ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.
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IV. 1. |
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté merev aluminium falazatu szerelt kémény, 130 mm
atméréjl, 8 m magas, hasznalaton kivil [évd ,nyitott
rendszer(, gravitacids egyedi kémény

" @pitésugyi

» tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp. Vill.ker. Kisfuvaros u. 3.

Nem kaptuk meg a kéményekre vonatkozo anyagot.
Ellenérizhetetlen.

Bp. Vill.ker. Magdolna u. 44. lll. 21.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megalilapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhaté téglafalazatu, 14 cm atmeéréjii, 16 m magas,
hasznélaton kivil |évé ,nyitott rendszerli, gravitacids egyedi
tartalék kémény

= épitésiigyi

= tlizvédeimi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Bp. Vill.ker. Magdolna u., 43. Il. 18.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévd ,gaztiizelési,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémény.

A flrdészobaban lévé gaz viz - és falimelegitd berendezések
égéstermeékét elvezetd kémeény 13 méter magas,
aluminiummal bélelt, 130 mm atmérdjii kémény,

= épitésligyi

» tlizvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,
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megfelelé allapotban van.
Bp. Vlil.ker. Magdolna u. 47. 1. 14.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelésti,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A konyhaban lévé gaz vizmelegité és a szobai gazkonvektor
berendezések égéstermékét elvezeté kemény, 12 méter
magas, aluminiummal bélelt, 110 mm atmérdjli kémény,

»  gpitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szemponibdl,

megfeleld allapotban van.

Bp. Vill. Homok u. 7.

Nem kaptuk meg a lakdsra vonatkozd anyagot.
Ellenérizhetetlen.

Bp. Vill.ker. Jézsef u. 41,

Fszt. 6.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban lévé ,gaztlizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacidés egyedi kémény.

A firdészobaban 1évé gaz vizmelegitd és falifiitd
berendezések égéstermékét elvezetd kémeény, 18 méter
magas, aluminiummal bélelt, 120 mm atmérdji kémény,
= épitésigyi
» tlzvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.
L. 4.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban 1&évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitacids egyedi kémény. .
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A fird6szobaban évé gaz vizmelegité és faliflitd
berendezések égéstermékét elvezetd kémeény, 15 méter
magas, aluminiummal bélelt, 120 mm atmérsjd kémény,
= gpitésugyi
= tlizvédelmi
= kéményseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

Bp. Vill.ker. Danké u. 16.

Fszt. 14. )

A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kemeény hasznalatban lévé ,gaztiizelés,nyitott
rendszerii,gravitacios egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény, 24 méter magas, aluminiummal béleit, 100 mm
atméréji kémény,

= eépiteslgyi

= tlzvedelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

l. 15.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémeény hasznalatban lévd ,gaztizelési,nyitott
rendszer(,gravitacios egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény, 21 méter magas, aluminiummal bélelt, 110 mm
atmeréjli kémeény,

" épitésugyi

w tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.

I 1.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
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kémény hasznalatban 1évé ,gaztizelési,nyitott
rendszer(i,gravitacids egyedi kémeény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémény, 15 méter magas, alummlummal bélelt, 100 mm
atmérdjli kémény,

= gpitésigyi

= tlizvedelmi

= kéményseprd ipari szempontbol,

megfeleld allapotban van.

Il. 9.

A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithat6,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1évé ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(,gravitaciés egyedi kémény.

A szobai gazkonvekior berendezés egéstermeékeét elvezetd
kémény, 15 méter magas, aluminiummal bélelt, 100 mm
atméréjli kémeény,

= épitésigyi

" tlzvédelmi

= kéménysepré ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

114,

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a fenti lakésban
talalhaté téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 100 mm atmeérdjd,
15 m magas, hasznalaton kivil 1év6 ,nyitott rendszer(,
gravitaciés egyedi tartalék kémény
épitésigyi

= tlzvédelmi

» kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

Il. 15.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megaliapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazatd,aluminiummal bélelt, 100 mm atmérdjd,
15 m magas, hasznalaton kivil lévd ,nyitott rendszerd,
gravitacids egyedi tartalék kémény
épitésuigyi
v tlzvédelmi
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» kémeényseprd ipari szempontbdl,
megfelelé allapotban van.

. 17.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgait
kémeények hasznalatban levé ,gaztizelésii,nyitott
rendszerd,gravitacids egyedi kémények.

A 2 db. szoba gazkonvektor berendezéseinek égéstermékét
elvezetd kémények 15 méter magas, alummlummai bélelt,
100 mm atmeréji kémeények,

= épitésigyi

» tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfeleld allapotban van.

liL. 5.

A helyszini szemlén tapasztaltak ilietve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény haszndlatban 1évd ,gaztiizelésd,nyitott
rendszerd,gravitacios egyedi kémeny.

A flrdészobdaban lévé gaz vizmelegitd berendezés
égéstermékét elvezetdé kémény, 11 méter magas,
aluminiummal bélelt, 130 mm atmeéréji kémeny,
= @épitésigyi
= tlzvédelmi
= kémeényseprd ipari szempontbdi,
megfeleld allapotban van.

l.12.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémeény hasznalatban lévé ,gaztlzelés(,nyitott
rendszer(i,gravitacios egyedi kemény.

A konyhai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezeté
kémény, 15 méter magas, aluminiummal bélelt, 110 mm
atmerdji kémeény,

= épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,
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megfeleld allapotban van.

Il 15.
A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithato,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazata,aluminiummal bélelt, 100 mm atmérdj,
15 m magas, hasznélaton kivl 1&évd ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi fartalék kémény
épitésigyi

= tlizvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelelé allapotban van.

lll. 16.
A helyszini szemlén tapasztaitak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a fenti lakasban
talalhato téglafalazata,aluminiummal bélelt, 100 mm atmeréji,
14 m magas, hasznalaton kiviil lévé ,nyitott rendszerd,
gravitacios egyedi tartalek kémény
épitésugyi

= tlhzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbal,

megfelelé allapotban van.

. 17.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kift.
szakvéleménye alapjan megallapithatd,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban Iévé ,gaztiizelés(,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor berendezés égéstermékét elvezetd
kémeény, 11 méter magas, aluminiummal bélelt, 100 mm
atmérdj kémény,

s épitésiigyi

= tlzvédelmi

= kéményseprd ipari szempontbdl,

megfelel6 allapotban van.
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Bp. Vlll.ker. Lovassy L.u .4./ B.

Fszt. 1.

A helyszini szemlén tapasztaltak illetve a FOKETUSZ Kit.
szakvéleménye alapjan megallapithaté,hogy a vizsgalt
kémény hasznalatban 1év6 ,gaztiizelési,nyitott
rendszer(i,gravitaciés egyedi kémény.

A szobai gazkonvektor és a konyhai gaz vizmelegit
berendezések égéstermékét elvezetd kémény, 15 méter
magas, aluminiummai bélelt, 130 mm &tmérdji kémény,
» épitésigyi
= tlzvédelmi
» kéménysepro ipari szempontbdl,
megfeleld allapotban van.

Fszt. 2.
Munkavégzés nem tortent.

Fszt. Miihely.
Munkavégzés nem tértént.

.5.-1.6.-1.7.-1.8.
Munkavégzés ezekben a lakdsokban sem tortent.

Az éplilet 15 db kéménycsoportianak tetén kivili un.
kéményfej javitdsa megidriént,de a kéményseprd jardak

feldjitasa hidnyos ,régi anyagbdl ,gyenge minéségben tértént

meg.

67




ExxCOrigé Kft.

! - Szakért6i vélemény:

Jelen jegyzékonyvben szereplbkkel egyutt, kézel 300 db.
kémény felgjitasi munkait tekintettik at és vetettik egybe
az azokrél készililt kivitelezéi szamlakkal.

Az iratok atvizsgalasat kdvetben illetve a helyszini szemlén
tapasztaltak figyelembe vételévei megallapithaté,hogy a
szerz6désben vallalt munkak jelentés részben hidnytalanul
elvégzésre kerliltek.

Az elvégzésre nem keriilt munkak, nagy részben a bentlaké
bérlék magatartasabdl eredéen hidsuliak meg, ezekrdl
jeqgyzdkdnyvek is készlltek.

A palyazaton nyertes kivitelezdk arait tekintve megallapithato,
hogy azonos munka elvégzéseére is jelentds kildnbség

vallalkozéi dijat szamitanak fel.

Példaul.: koromzsak ajtd csere
Kélvaria u. 8. fszt 1.- Br.: 20.000.-Ft.
Brédy S.u. 15. 1.17. Br. 18.000.-Ft.
Vajdahunyad u. 24. 1.6. Br.: 205.600.- Ft.
Horanszky u.16.fszt.2. Br. 460.000.-Ft

Ezekre is tekintetiel, a feldjitasi munkak palydztatdsa eldtt,
érdemes elbzetes koltségvetést készittetni az elvégzendd
munkakrol,igy a varhatd kéltségek is kalkuialhatéva valnanak
és a vallalkozok ajanlatai is kdzelitheinének a realisabb
vallalasi dijakhoz. |

A benyuijtott szamlak elfogadasa alkalmaval , az éplileteken
belll azonos kémények duplan leszamlazott munkavégzéseire
kildénds gondot kell forditani, mivel az éplleten bellif nem
azonos idében végezietett munka, megzavarja a korrekt
szamlazast.

Példaul: Vajdahunyad u. 25.fszt.1.
Somogyi u. 14. 1l. 1.
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ExxOrigd Kft.

Fentiekre tekintettel javaslom a Somogyi u. 14. sz. épulet
2007 évi szamla éntékét csékkenteni, a Il. 1.sz.lakdsban 2006
évben elvégeztetett munkak leszamlazoit dijaval.

Javaslom tovabbé a Vajdahunyad u. 25. sz. épiilet 2006 év
X11.20-i szamlajat mérsékelni, a 2006.X1.9.-i szamlaban
szerepld Fszt.1.alatti lakasban elvégzett kémény felujitasi
munkak szamladsszegével.

Javaslom ezen kivil a Jézsef u. 41. sz épllet 2006.04. havi
vallalkozdi szamlajat 30 % mértékben csdkkenteni,mivel az
eredeti munkak kozill a I1l.5.sz.lakésban |évé kémény bélelése
nem tortént meg,igy ott munkavégzés sem volt.

A vallalkozék az alabbi esetekben nem teljeskériien illetve
nem |. osztalyi minéségben végezték el a vallalt kémény
felujitdsi munkakat, ezért a benyujtott szamlakat csékkentett
értékben javaslom kifizetni.:

VIll. Lujza u. 25. fszt/1.

Tetdn kiviil a magasitas régzitése nem stabil, gbrbe, ferdén
all, balesetveszélyes!

Javaslom a Bruttd dijat 25 % mértékben csdkkenteni.

VIil. Kisfuvaros u. 5.

A kéménysepr6 jardak hianyoznak , a vas tartéelemek sem
lettek lecserélve. |

Javaslom a Bruité dijat 15 % mériékben csdkkenteni.

VIII. Kéris u. 28.11.4.

A kéménysepré jarda régi,eldregedett, balesetveszélyes !
Javaslom a Bruttd dijat 15 % mértékben csdkkenteni.

Viil.lllés u. 19.

A kéménysepréjarda eléregedett,balesetveszélyes |
Javaslom a Bruité dijat 15 % mértékben csdkkenteni.
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E3xQrigé Kit.

Vill. Lujza u. 2./C. Fszt.8.
A lakasban nincs kémény,igy munka sem lehetett.
VIII. lliés u. 20.

Fszt.1. - A lakas etazs kazanja a pincében kerilt bekdtésre,de

~ a kazan kéménybekdtésének miiszaki megoldasa nem stabil,

életveszélyes !

Fszt. 6/A ,azonos a fszt.8.szamu lakéssal.
Bélelés nem tdriént.

Fszt.3 és |.12.sz.lakasokban a kémény bélelést kdvetd
kdml(ives helyredliitds nem tortént meg.

A kéményseprd jardak nem lettek cserélve, eléregedett,
balesetveszélyes !

Javaslom a szamla brutté 6sszegét 20 % értékben
csbkkenteni.

Vill.Somogyi u. 14.

A tetétérben bontasbdl szarmazoé anyagok vannak, a sitt nincs
elszallitva.

A kémény szegélyek hianyosak,a kéménysepré jardak regi
deszkakkal,eldregedett allaguk miatt balesetveszély!
Javaslom a szamla dsszegét 10 % értékben csdkkenteni.

VIil. Lovassy u. 4/B.

Az épiilet 15 kéménycsoportjdban 1 db bélelt kémény van,a
tébbinél nem ker(ilf elvégzésre ez a munka.

A kéménysepré jarda régi, eléregedett anyagbdl van,
balesetveszélyes !

Javaslom a szamla 6sszegét 30 % értékben csdkkenteni.

Vill.Dioszeghy u. 18.
Az épllet tetdn kivili Iévo kéményei szétfagytak,a tégla

téredezett, hianyos,lyukas,balesetveszélyes (i
Javaslom a szamla dsszegét 30 % értékben csdkkenteni.
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ExORIGO KFT.

Osszesitve megallapithatd,hogy a palyaztatas részletesebb,
kellé idében torténd eldkészitésével , a munkak alaposabb
felmérésével elkerilhetd a megrendeld - jelen esetben az
Onkormanyzat - vailalkozékkal szembeni ,kiszolgaltatottsaga”,
mivel a slirgetd hataridék és a FOKETUSZ kotelezterejl
felszolitasai sok esetben nem teszik lehetdve a
megrendelének kelld idében megtalalni, az elvegzendd
munkara, a korrekt kivitelezét,

Budapest, 2007. 11.03.
EXO IGO Kf%m

A6 47243

x fe? "f

tel Gabor
Ugyvezet6

lgazsagugyi szakértd’
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