
   HELYSZÍNRAJZ MEGL. ÁLL.

É-01

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:500

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.
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MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

   Szabó Árpád   

  Hámori Sándor

Tűzvédelem:  

Elektromos:  

Gépészet:  

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

  LaBouff ZsuzsannaTartószerk.  
tervező:  

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

   Székács András
   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

Építtető:  

Rajz neve:  

Tervfajta:  

Rajzszám:  

Dátum:  

Lépték:  

Építés  
helyszíne:  

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

   2018 január 4.

   M=1:100

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

Építész  
munkatárs: 

   Stipkovits Diána

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Tervező:     LaBouff Kft.

Felelős  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   ENGEDÉLYEZÉSI

É-02

   ALAPRAJZ

MEGLÉVŐ ÉPÜLET PINCESZINTI ALAPRAJZ 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT
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J E L M A G Y A R Á Z A T
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A

MEGLÉVŐ ÉPÜLET FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

   ALAPRAJZ

É-03

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.



MEGLÉVŐ ÉPÜLET TETŐTÉRI ALAPRAJZ 
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

   ALAPRAJZ

É-04

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.
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   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

   Szabó Árpád   

  Hámori Sándor

Tűzvédelem:  

Elektromos:  

Gépészet:  

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

  LaBouff ZsuzsannaTartószerk.  
tervező:  

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

   Székács András
   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

Építtető:  

Rajz neve:  

Tervfajta:  

Rajzszám:  

Dátum:  

Lépték:  

Építés  
helyszíne:  

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

   2018 január 4.

   M=1:100

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

Építész  
munkatárs: 

   Stipkovits Diána

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Tervező:     LaBouff Kft.

Felelős  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   ENGEDÉLYEZÉSI

É-05

   HOMLOKZATOK

1. fa nyílászáró fehérre mázolva
2. homlokzati vakolat
3. tégla felület 
4. cserép antracit színben
5. bádog antracit színben
6. műkő

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

MEGLÉVŐ ÉPÜLET
MEGLÉVŐ ÁLLAPOT

±0,00

-1,05

6,58

11,93

NYUGATI HOMLOKZAT

17,54

6

2

1

5

3

4

DÉLI HOMLOKZAT

1,19

6,58

11,93

-0,98

±0,00

13,54 5,30

KELETI HOMLOKZAT

±0,00

-0,45

6,66

11,83

1,19

-0,93-0,95

-2,04

5,9911,55



   METSZETEK

É-06

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.
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Tároló-2
7,87 m²
betonb.

Tároló-1
15,93 m²
betonb.

Tároló-6
28,55 m²
betonb.

Tároló-7
14,66 m²
betonb.

Tároló-8
14,78 m²
betonb.

Tároló-9
23,70 m²
betonb.

Közlekedő
22,39 m²
betonb.

Tároló-5
10,49 m²
betonb.

Tároló-4
13,31 m²
betonb.

Tároló-3
13,38 m²
betonb.
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET PINCESZINTI ALAPRAJZ 
TERVEZETT ÁLLAPOT    ALAPRAJZ

É-07

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.



MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

   Szabó Árpád   

  Hámori Sándor

Tűzvédelem:  

Elektromos:  

Gépészet:  

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

  LaBouff ZsuzsannaTartószerk.  
tervező:  

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

   Székács András
   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

Építtető:  

Rajz neve:  

Tervfajta:  

Rajzszám:  

Dátum:  

Lépték:  

Építés  
helyszíne:  

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

   2018 január 4.

   M=1:100

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

Építész  
munkatárs: 

   Stipkovits Diána

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Tervező:     LaBouff Kft.

Felelős  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   ENGEDÉLYEZÉSI

É-08

   ALAPRAJZ

MEGLÉVŐ ÉPÜLET FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 
TERVEZETT ÁLLAPOT

Konyha
9,23 m²
kerámialap b.

Wc
1,62 m²
ker.

Nappali
16,20 m²
kerámialap b.

Fürdőszoba
4,61 m²
kerámialap b.

Szoba-1
12,57 m²
parketta

Fürdőszoba
3,74 m²
kerámialap b.

Nappali
16,88 m²
kerámialap b.

Szoba-2
9,99 m²
parketta

Szoba-1
10,98 m²
parketta

Szoba-2
16,63 m²
parketta

Fürdőszoba
4,11 m²
parketta

Konyha
6,75 m²
kerámialap b.

Előszoba
5,07 m²
kerámialap b.

Szoba-1
12,04 m²
parketta

Konyha+étkező
8,31 m²
kerámialap b.

Közlekedő
16,86 m²
kerámialap b.

Előszoba
3,97 m²
kerámialap b.

Étkező-nappali
22,80 m²
kerámialap b.

Előszoba
4,46 m²
kerámialap b.

Fürdőszoba
3,97 m²
kerámialap b.
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Szoba-3
12,00 m²
parketta

Szoba-2
12,45 m²
parketta

Szoba-1
14,20 m²
parketta

Fürdő
5,97 m²
ker.

Előszoba
9,99 m²
kerámialap b.

Fürdőszoba
4,62 m²
kerámialap b.

Szoba-1
11,70 m²
parketta

Fürdőszoba
3,30 m²
kerámialap b.

Lépcsőház
12,05 m²
ker.

Kamra
1,63 m²
kerámialap b.

Nappali
16,34 m²
kerámialap b.

Előszoba
4,02 m²
kerámialap b.

Konyha-étkező
7,49 m²
kerámialap b.

Nappali+étkező+konyha
32,49 m²
kerámialap b.

Kilépő
1,76 m²

Killépő
1,76 m²

Kilépő
1,76 m²

Kilépő
1,61 m²

Kilépő
1,61 m²

Kilépő
1,61 m²
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J E L M A G Y A R Á Z A T
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET TETŐTÉRI ALAPRAJZ 
TERVEZETT ÁLLAPOT

   ALAPRAJZ

É-09

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.



MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
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   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.
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    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
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    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    2071 Páty, 
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   Kiss János altbn. u. 30/B.
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4. cserép antracit színben (meglévő)
5. bádog antracit színben (meglévő)
6. műkő
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tervező:  
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    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727
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Lépték:  
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   MMK: G 09-01180
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    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.
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R2   PINCE FELETTI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM
       KÖZLEKEDŐBEN, NAPPALIBAN
        - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
        - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
        - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
        - meglévő szilárd födém
        - 10 cm polisztirol hőszigetelés
        - 1 rtg. dryvitháló
        - 0,5 cm glettelés és festés

R4   PINCE FELETTI MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM SZOBÁKBAN
        - 10,5 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
           kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
        - 2,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
            - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
        - meglévő szilárd födém
        - 10 cm polisztirol hőszigetelés
        - 1 rtg. dryvitháló
        - 0,5 cm glettelés és festés

 R3    PINCE FELETTII HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM VIZES HELYISÉGBEN
         - 1 cm kerámia burkolat (PEI III)
         - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
         - min. 2 rtg Aquastop Flex kenhető használati víz elleni
           szigetelés
        - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
        - meglévő szilárd födém
        - 10 cm polisztirol hőszigetelés
        - 1 rtg. dryvitháló
        - 0,5 cm glettelés és festés
  

R1   TALAJON FEKVŐ PADLÓ
       - 5 mm REOKORR®lux terrazzo bevonat
       - 1 rtg. REOKORR® BASIC betonalapozó réteg
       - felületkiegyenlító réteg
       - meglévő betonpadló
    

483,72

R5   FÖLDSZINT FELETTI FAFÖDÉM KILÉPŐNÉL
        - 1,00 cm fagyálló, csúszásmentes gresslap
           burkolat (PEI IV)
        - 0,50 cm C2-S2 ragasztó réteg
        - 10,0 cm maximum 15 m²-ként dilatált, szűrőbeton
        - 1 rtg (2,00 cm) Delta-FLORAXX TOP Drain felső oldalán
           polipropilén fátyollal kasírozott dombornyomott lemez
        - 1 rtg. PP elválasztó filcréteg
        - Fatrafol 810/V PVC-P vízszigetelő lemez
        - 1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol elválasztó réteg
        - 5,0 cm Bachl PIR LTL hőszigetelő lemez
        - meglévő fafödém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R6       FÖLDSZINT FELETTI MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM SZOBÁKBAN
           - 10,5 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
              kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
           - 2,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
           - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
             előregyártott beton
           - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
           - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
           - meglévő fafödém
           - 0,5 cm glettelés és festés

 R7    FÖLDSZINT FELETTII HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM VIZES HELYISÉGBEN
         - 1 cm kerámia burkolat (PEI III)
         - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
         - min. 2 rtg Aquastop Flex kenhető használati víz elleni
           szigetelés
        - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
        - meglévő fafödém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R8   FÖLDSZINT FELETTI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM
       KÖZLEKEDŐBEN, NAPPALIBAN
        - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
        - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
        - 6,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 3,5 cm Austrotherm AT-L4 30 lépéshang-szigetelés
        - meglévő fafödém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R13  ÚJ VÁLASZFALAK
        - 0,2 cm glettelés és festés
        - 0,50 cm glettelés
        - 1 rtg. 1,25 gipszkarton
        - 1 rtg. párazáró fólia
        -10,00 cm gipszkartonváz közte ásványszálas hőszigetelés 
        - 1 rtg. párazáró fólia
        -1 rtg. 1,25 gipszkarton

R12  TALAJON FEKVŐ TERASZ
        -4,0 cm csúszásmentes, kültéri lapburkolat
        -3,0 cm homokterítés
        -10,0 cm szűrőbeton
       -20,0 cm tömörített kavicsfeltöltés
       -1 rtg. geotextilía
         termett talaj

R10  TETŐ RÉTEGREND FŰTETLEN TÉR FELETT
        - cserép antracit színben
        - 3/5 cm tetőléc
        - 5/5 cm ellenléc
       - 1 rtg. páraáteresztő, teljes deszkázatra is fektethető
           alátétfedés, polipropilén 140g/m2 fólia, Sd = 0,02 m
       - 10/15 szarufa,

R9   TETŐ RÉTEGREND FŰTÖTT TÉR FELETT
        - cserép antracit színben
        - 3/5 cm tetőléc
        - 5/5 cm ellenléc
        - 1 rtg. páraáteresztő, teljes deszkázatra is fektethető
           alátétfedés, polipropilén 140g/m2 fólia, Sd = 0,02 m
         - 10/15 szarufa, közötte 15,0 cm Rockwool
          Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
         - 5/10 CW gipszkarton profil, közötte 10,0 cm Rockwool
           Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
          - 1,25 cm 1 rtg gipszakrton építőlemez
         - 1 rtg. párazáró fólia
         - 1,25 cm 1 rtg. tűzvédelmi gipszkarton burkolat
         - 1 rtg glettelés/festés

R11   PADLÁSTÉR ALATTI FÖDÉM
         - pdlástér
         - 10/15 fogópár,
         - 5/10 CW gipszkarton profil, közötte 25,0 cm Rockwool
           Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés
          - 1,25 cm 1 rtg gipszakrton építőlemez
         - 1 rtg. párazáró fólia
         - 1,25 cm 1 rtg. tűzvédelmi gipszkarton burkolat
         - 1 rtg glettelés/festés

R14  ÚJ LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK
        - 0,2 cm glettelés és festés
        - 0,50 cm glettelés
        - 2 rtg. 1,25 gipszkarton
        - 1 rtg. párazáró fólia
        -10,00 cm gipszkartonváz közte ásványszálas hőszigetelés 
        - 1 rtg. párazáró fólia
        -2 rtg. 1,25 gipszkarton
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    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:500
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   1089 Budapest,
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helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.
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   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

P.3
lépcs őház
12,09 m²
kerámialap b.

lift
3,02 m²

P.2
előtér
2,13 m²
kerámialap b.

P.1.
gépészeti helyiség
13,73 m²
Kerámialap b.

P.4
Garázs
281,16 m²
terrazzo

P.5
Tároló
7,71 m²
kerámialap b.
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   FÖLDSZINT ALAPRAJZA

É-14

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

F.5.8
Terasz
23,03 m²
WPC

F.3.5
Tetőterasz
5,25 m²
beton térkő

F.2.1
Előszoba
3,43 m²
Kerámialap b.

F.0.2
Lépcs őház
28,17 m²
Kerámialap b.

F.5.2
Fürdőszoba
8,36 m²
Kerámialap b.

F.5.6
szoba
13,63 m²
Laminált park.

F.5.3
nappali+konyha
30,08 m²
Laminált park.

F.2.8
szoba
12,77 m²
Laminált park.

F.5.4
szoba
9,18 m²
Laminált park.

F.5.7
Fürdőszoba
3,05 m²
Ker.

F.1.2
Zuhanyzó
4,05 m²
Kerámialap b.

F.1.1
Előszoba
3,32 m²
Kerámialap b.

F.2.6
Fürdőszoba
4,64 m²
Kerámialap b.

F.2.7
Közlek.
1,77 m²
Kerámialap b.

F.4.4
Fürdőszoba
4,20 m²
Kerámialap b.

F.4.5
szoba
9,92 m²
Laminált park.

F.3.2
Fürdőszoba
2,87 m²
Kerámialap b.

F.3.1
Előtér
3,51 m²
Kerámialap b.

F.2.2
Wc
1,50 m²
kerámialap b.

F.4.3
közleked ő
3,47 m²
Kerámialap b.

Tetőterasz
7,50 m²
beton térkő

F.2.9
szoba
11,69 m²
lam.park.

F.1.4
Szoba
15,92 m²
lam.park.

F.4.2
Nappali
16,56 m²
kerámialap b.

F.4.1
Konyha-étkez ő
6,69 m²
kerámialap b.

F.3.4
Nappali
16,74 m²
Kerámialap b.

F.3.3
Konyha-étkez ő
8,24 m²
Kerámialap b.

F.2.3
Nappali
19,25 m²
kerámialap b.

F.2.5
Étkező
4,33 m²
kerámialap b.

F.2.4
Konyha
4,95 m²
kerámialap b.

F.1.3
Konyha
5,24 m²
kerámialap b.

F.0.1
Szélfogó
9,97 m²
kerámialap b.

F.5.5
szoba
9,18 m²
Laminált park.
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JELMAGYARÁZAT

vasbeton fal

PTH vázkerámia falazóblokk

PTH válaszfallap

EPS hőszigetelés



   I. EMELET ALAPRAJZA

É-15

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 

   BELVEDERE CONSULTING
   Ingatlanfejlesztő Kft.

   M=1:100

   2018 január 4.

   1089 Budapest,
   Elnök u. 2.
   Hrsz.:  38727

Építés  
helyszíne:  

Lépték:  

Dátum:  

Rajzszám:  

Tervfajta:  

Rajz neve:  

Építtető:  

   tűzvédelmi mérnök, szakértő
   BM OKF: I-142/2018
   1028 Budapest, Kilincs u. 14/a.

   Székács András

   okl. gépészmérnök
   MMK: G 09-01180
   4024 Debrecen,
   Sumen u. 18. II/7.

Tartószerk.  
tervező:  

  LaBouff Zsuzsanna
    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

Gépészet:  

Elektromos:  

Tűzvédelem:  

  Hámori Sándor

   Szabó Árpád   
   villamosmérnök   
   MMK: V-T 13-0074   
   2070 Budaörs,  Rezeda u. 9.

MEGJEGYZÉS:
Az engedélyezési dokumentáció korlátozott műszaki tartalmú tervanyag.
A kivitelezésnél a szerkezeti munkák végzése során
felelős műszaki vezető és/vagy statikus szakember
közreműködése elengedhetetlen. Az engedélyezési terv a szerzői jogról szóló törvény
értelmében a tervező szellemi tulajdonát képezi. A tervtől eltérni, vagy más célra használni,
ill. publikálni csak a tervezővel való egyeztetés és építési hatóság engedélye nyomán szabad.

I.2.1
Előszoba
3,43 m²
Kerámialap b.

I.0.
Lépcs őház
28,16 m²
Kerámialap b.

I.5.2
Fürdőszoba
8,36 m²
Kerámialap b.

I.5.6
szoba
13,63 m²
Laminált park. I.5.3

nappali+konyha
30,08 m²
Laminált park.

I.2.8
szoba
13,04 m²
Laminált park.

I.5.4
szoba
9,18 m²
Laminált park.

I.5.7
Fürdőszoba
3,05 m²
Kerámialap b.

I.1.2
Zuhanyzó
4,05 m²
Kerámialap b.

I.1.1
Előszoba
3,32 m²
Kerámialap b.

I.2.6
Fürdőszoba
4,64 m²
Kerámialap b.

I.2.7
Közlek.
1,77 m²
Kerámialap b.

I.4.4
Fürdőszoba
4,20 m²
Kerámialap b.

I.4.5
szoba
9,92 m²
Laminált park.

I.2.2
Wc
1,50 m²
kerámialap b.

I.4.3
előtér
3,47 m²
Kerámialap b.

I.2.9
szoba
11,69 m²
lam.park.

I.1.4
Szoba
16,19 m²
lam.park.

I.4.2
Nappali
16,56 m²
kerámialap b.

I.4.1
Konyha-étkez ő
6,69 m²
kerámialap b.

I.2.3
Nappali
19,25 m²
kerámialap b.

I.2.5
Étkező
4,33 m²
kerámialap b.

I.2.4
Konyha
4,95 m²
kerámialap b.

I.1.3
Konyha
5,24 m²
kerámialap b.

I.5.5
szoba
9,18 m²
Laminált park.
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I.2.10
Erkély
7,00 m²
Kerámialap b.

I.1.5
Erkély
3,00 m²
Kerámialap b.

I.3.7
Erkély
5,25 m²
Kerámialap b.

I.4.6
Erkély
7,50 m²
Kerámialap b.

I.5.8
Erkély
17,24 m²
Kerámialap b.

I.3.3
Nappali
17,18 m²
kerámialap b. I.3.1

Előtér
2,92 m²
kerámialap b.

I.3.2
Konyha
4,52 m²
ker.
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²

kerám
ialap b.

I.3.6
Szoba
10,17 m²
lam.park.

I.3.5
Fürdőszoba
4,39 m²
kerámialap b.
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   II. EMELET ALAPRAJZA

É-16

   ENGEDÉLYEZÉSI

TÁRSASHÁZ  ÉPÍTÉSE
ÉS

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ÁTÉPÍTÉSE

   1126 Budapest,
   Kiss János altbn. u. 30/B.

    építészmérnök,
    tűzvédelmi szakmérnök

  LaBouff ZsuzsannaFelelős  
tervező:  

   LaBouff Kft.Tervező:  
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

    okl. építészmérnök,
    építőmérnök
    MÉK: É 13-1339
    MMK: T, KÉ-K 13-9252
    2071 Páty, 
    Hunyadi János utca 27.

   Stipkovits DiánaÉpítész  
munkatárs: 
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Erkély
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Kerámialap b.
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Erkély
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Kerámialap b.
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Erkély
5,25 m²
Kerámialap b.
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T.1.8
Tetőterasz
52,01 m²
gresslap b.

T.1.4
szoba
10,16 m²
parketta

T.1.7
zuhanyzó
5,49 m²
kerámialap b.

T.1.3
szoba
12,84 m²
parketta

T.1.6
szoba
12,79 m²
parketta

T.1.1
Előszoba
5,09 m²
kerámialap b.

T.2.6
szoba
13,34 m²
kerámialap b.

T.2.4
nappali-étkez ő-konyha
26,76 m²
kerámialap b.

lépcs őház
24,19 m²
kerámialap b.

T.2.2
Fürdőszoba
8,36 m²
Kerámialap b.

T.2.5
szoba
12,18 m²
kerámialap b.

T.2.1
előszoba
6,29 m²
kerámialap b.

T.2.3
wc
2,38 m²
kerámialap b.

T.1.5
Szoba
35,55 m²
parketta

T.1.2
Fürdőszoba
3,59 m²
kerámialap b.

T.2.7
Tetőterasz
53,33 m²
gresslap b.
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R16   MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM TETŐEMELETEN
        - 11,0 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
           kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
        - 4,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
        - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált,
          C16/20-X0-8-F3 előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 20 cm nagy terhelhetőségű hangszigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R13   GÉPJÁRMŰ LEHAJTÓ
         - 4 cm AC 11 kopóréteg
         - 4 cm AC 11 kötő réteg
         - 5 cm AC 16 alapréteg
         - 15 cm cementstabilizáció 
         - 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
         - 1 rtg TERRAPLAST GEOTEX geotextília (100g)      
         - termet talaj

R12    KÜLSŐ VÁZKERÁMIA FALAZAT LÁBAZATNÁL
          - 2,0 mm vtg. nemesvakolat + alapozó réteg
          - 1 rtg. üvegszövet háló ragasztóba ágyazva
          - 12 cm Austrotherm EXPERT hőszigetelés
          - 1,0 cm külső vakolat
          - 30 cm Porotherm N+F falazat
          - 1,0 cm vakolat
          - 0,5 cm glettelés és festés

R14   LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAZAT
         - 0,5 cm glettelés és festés
         - 1,0 cm vakolat
         - 20 cm Silka hanggátló falazat
         - 1,0 cm vakolat
         - 0,5 cm glettelés és festés

R11    KÜLSŐ VÁZKERÁMIA FALAZAT
          - 2,0 mm vtg. nemesvakolat + alapozó réteg
          - 1 rtg. üvegszövet háló ragasztóba ágyazva
          - 10 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
          - 30 cm Porotherm N+F falazat
          - 1,0 cm vakolat
          - 0,5 cm glettelés és festés

R10    KÜLSŐ HATÁROLÓ FALAZAT PINCÉBEN MÉRTÉKADÓ TALAJVÍZSZINT FELETT
           - 1 rtg. Terraplast Plus S8 Diagonal nagyszilárdságú
              szigetelésvédő, felületszivárgó lemez
           - 10 (5) cm AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelő lemez
           - 2,0 mm vtg. Fatrafol 813/VS PVC-P anyagú talajvíz szigetelés
           - 30 cm vasbeton pincefal
           - 0,5 cm glettelés és festés

R09    ZÁRÓFÖDÉM, NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
          - Fatrafol 807/V vízszigetelő lemez ragasztva
          - 1 rtg gőznyomást kiegyenlítő filcréteg
          - 20-26 cm BACHL EPS 150 hőszigetelés lejtésben
          - 1 rtg VILLAS Villaself SK párazáró fólia
          - 20 cm monolit C25/30 vasbeton födém
          - 0,5 cm glettelés és festés

R8    TETŐTERASZ FŰTÖTT TÉR FELETT
         - 4,20 cm beton térkő
         - 4,00 cm zuzalékágyazat 2/5
         - 2,00 cm Bauder NF 10 drénlap
         - 0,80 cm Bauder fSM 1100
         - 0,52 cm Bauder Karat
         - 0,42 cm BauderTEC KSA DUO (alsó vízszigetelő réteg)
         - 14 -17 cm BauderPIR fA TE hőszigetelő lemez lejtésben
         - BauderFLEX DNA* 
         - 20 cm monolit vasbeton födém
         - 0,5 cm glettelés és festés

R4   EMELETKÖZI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM
       KÖZLEKEDŐBEN, NAPPALIBAN
        - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
        - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
        - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
        - 7,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R6   EMELETKÖZI MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM SZOBÁKBAN
        - 11,0 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
           kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
        - 4,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
        - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
        - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált,
          C16/20-X0-8-F3 előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R3     RÁMPA FELETTI FÖDÉM
         - 2,5 cm WPC teraszburkolat
         - 4,5x7,0 cm fa alátétváz
         - 10 cm szűrőbeton
         - 1 rtg. dombornyomott lemez
         - 2 rtg. 1 rtg. 2,0 mm Fatrafol 813/VS talajvíz elleni
           szigetelés
         - 1 rtg technológiai elválasztó
         - 2-8 cm lépésálló hőszigetelés lejtésben
         - 15,0 cm vasbeton födémlemez
         - 0,5 cm glettelés és festés

 R5    EMELETKÖZI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM VIZES HELYISÉGBEN
         - 1 cm kerámia burkolat (PEI III)
         - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
         - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
         - min. 2 rtg Aquastop Flex kenhető használati víz elleni
           szigetelés
         - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
           előregyártott beton
         - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
         - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
         - 20 cm monolit vasbeton födém
         - 0,5 cm glettelés és festés

R17   LEMEZALAP
       - 5,0 cm monolit  vasbeton lemezalap tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint
       - 5 cm szigetelés védő beton
       - 1 rtg. 2,0 mm Fatrafol 813/VS talajvíz elleni
         szigetelés
       - 10 cm szerelőbeton
       - 30 cm tömörített kavicságyazat
       - 1 rtg TERRAPLAST GEOTEX geotextília (100g)
       - termett talaj

R7   ERKÉLYLEMEZ
        - 1,00 cm fagyálló, csúszásmentes gresslap
           burkolat (PEI IV)
        - 0,50 cm C2-S2 ragasztó réteg
        - 10,0 cm maximum 15 m²-ként dilatált, szűrőbeton
        - 1 rtg (2,00 cm) Delta-FLORAXX TOP Drain felső oldalán
           polipropilén fátyollal kasírozott dombornyomott lemez
        - 1 rtg. PP elválasztó filcréteg
        - Fatrafol 810/V PVC-P vízszigetelő lemez
        - 1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol elválasztó réteg
        - 5,0 cm Bachl PIR LTL hőszigetelő lemez
        - 15 cm monolit vasbeton lemez
        - 10 cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kőzetgyapot
           lemez, részleges felületű ragasztással, csavaros
           dübelezéssel, üvegszál erősítéssel
        - 0,5 cm nemesvakolat
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R15    KÜLSŐ HATÁROLÓ FALAZAT PINCÉBEN MÉRTÉKADÓ TALAJVÍZSZINT ALATT
           - 12 cm szigeteléstartó fal
           - 1 cm felületkiegyenlító habarcs
           - 2,0 mm vtg. Fatrafol 813/VS PVC-P anyagú talajvíz szigetelés
           - 30 cm vasbeton pincefal
           - 0,5 cm glettelés és festés
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R1   PINCEPADLÓ
       - 5 mm REOKORR®lux terrazzo bevonat
       - 1 rtg. REOKORR® BASIC betonalapozó réteg
       - 8-16 cm lejtésadó aljzatbeton
       - 25,0 cm monolit  vasbeton lemez tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint

R2   PINCEPADLÓ KÖZLEKEDŐKBEN
       - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
       - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
       - 8,0 cm aljzatbeton
       - 25,0 cm monolit vasbeton lemez tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint
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R2   PINCEPADLÓ KÖZLEKEDŐKBEN
       - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
       - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
       - 8,0 cm aljzatbeton
       - 25,0 cm monolit vasbeton lemez tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint

R1   PINCEPADLÓ
       - 5 mm REOKORR®lux terrazzo bevonat
       - 1 rtg. REOKORR® BASIC betonalapozó réteg
       - 8-16 cm lejtésadó aljzatbeton
       - 25,0 cm monolit  vasbeton lemez tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint

R15    KÜLSŐ HATÁROLÓ FALAZAT PINCÉBEN MÉRTÉKADÓ TALAJVÍZSZINT ALATT
           - 12 cm szigeteléstartó fal
           - 1 cm felületkiegyenlító habarcs
           - 2,0 mm vtg. Fatrafol 813/VS PVC-P anyagú talajvíz szigetelés
           - 30 cm vasbeton pincefal
           - 0,5 cm glettelés és festés

R7   ERKÉLYLEMEZ
        - 1,00 cm fagyálló, csúszásmentes gresslap
           burkolat (PEI IV)
        - 0,50 cm C2-S2 ragasztó réteg
        - 10,0 cm maximum 15 m²-ként dilatált, szűrőbeton
        - 1 rtg (2,00 cm) Delta-FLORAXX TOP Drain felső oldalán
           polipropilén fátyollal kasírozott dombornyomott lemez
        - 1 rtg. PP elválasztó filcréteg
        - Fatrafol 810/V PVC-P vízszigetelő lemez
        - 1 rtg 140 g/m² polipropilén fátyol elválasztó réteg
        - 5,0 cm Bachl PIR LTL hőszigetelő lemez
        - 15 cm monolit vasbeton lemez
        - 10 cm Rockwool Frontrock Max E vakolható kőzetgyapot
           lemez, részleges felületű ragasztással, csavaros
           dübelezéssel, üvegszál erősítéssel
        - 0,5 cm nemesvakolat

R17   LEMEZALAP
       - 5,0 cm monolit  vasbeton lemezalap tartószerkezeti
         kiviteli terv szerint
       - 5 cm szigetelés védő beton
       - 1 rtg. 2,0 mm Fatrafol 813/VS talajvíz elleni
         szigetelés
       - 10 cm szerelőbeton
       - 30 cm tömörített kavicságyazat
       - 1 rtg TERRAPLAST GEOTEX geotextília (100g)
       - termett talaj

 R5    EMELETKÖZI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM VIZES HELYISÉGBEN
         - 1 cm kerámia burkolat (PEI III)
         - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
         - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg 
         - min. 2 rtg Aquastop Flex kenhető használati víz elleni
           szigetelés
         - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
           előregyártott beton
         - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
         - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
         - 20 cm monolit vasbeton födém
         - 0,5 cm glettelés és festés

R3     RÁMPA FELETTI FÖDÉM
         - 2,5 cm WPC teraszburkolat
         - 4,5x7,0 cm fa alátétváz
         - 10 cm szűrőbeton
         - 1 rtg. dombornyomott lemez
         - 2 rtg. 1 rtg. 2,0 mm Fatrafol 813/VS talajvíz elleni
           szigetelés
         - 1 rtg technológiai elválasztó
         - 2-8 cm lépésálló hőszigetelés lejtésben
         - 15,0 cm vasbeton födémlemez
         - 0,5 cm glettelés és festés

R6   EMELETKÖZI MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM SZOBÁKBAN
        - 11,0 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
           kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
        - 4,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
        - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
        - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált,
          C16/20-X0-8-F3 előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R4   EMELETKÖZI HIDEGBURKOLATÚ FÖDÉM
       KÖZLEKEDŐBEN, NAPPALIBAN
        - 1 cm kerámia burkolat (PEI V)
        - 0,5 cm C2-S1 ragasztó réteg
        - 0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
        - 7,0 cm maximum 25 m2-ként dilatált, C16/20-X0-8-F3
          előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 5,0 cm Austrotherm AT-L4 50 lépéshang-szigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

R8    TETŐTERASZ FŰTÖTT TÉR FELETT
         - 4,20 cm beton térkő
         - 4,00 cm zuzalékágyazat 2/5
         - 2,00 cm Bauder NF 10 drénlap
         - 0,80 cm Bauder fSM 1100
         - 0,52 cm Bauder Karat
         - 0,42 cm BauderTEC KSA DUO (alsó vízszigetelő réteg)
         - 14 -17 cm BauderPIR fA TE hőszigetelő lemez lejtésben
         - BauderFLEX DNA* 
         - 20 cm monolit vasbeton födém
         - 0,5 cm glettelés és festés

R09    ZÁRÓFÖDÉM, NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
          - Fatrafol 807/V vízszigetelő lemez ragasztva
          - 1 rtg gőznyomást kiegyenlítő filcréteg
          - 20-26 cm BACHL EPS 150 hőszigetelés lejtésben
          - 1 rtg VILLAS Villaself SK párazáró fólia
          - 20 cm monolit C25/30 vasbeton födém
          - 0,5 cm glettelés és festés

R10    KÜLSŐ HATÁROLÓ FALAZAT PINCÉBEN MÉRTÉKADÓ TALAJVÍZSZINT FELETT
           - 1 rtg. Terraplast Plus S8 Diagonal nagyszilárdságú
              szigetelésvédő, felületszivárgó lemez
           - 10 (5) cm AUSTROTHERM EXPERT hőszigetelő lemez
           - 2,0 mm vtg. Fatrafol 813/VS PVC-P anyagú talajvíz szigetelés
           - 30 cm vasbeton pincefal
           - 0,5 cm glettelés és festés

R11    KÜLSŐ VÁZKERÁMIA FALAZAT
          - 2,0 mm vtg. nemesvakolat + alapozó réteg
          - 1 rtg. üvegszövet háló ragasztóba ágyazva
          - 10 cm Rockwool Frontrock hőszigetelés
          - 30 cm Porotherm N+F falazat
          - 1,0 cm vakolat
          - 0,5 cm glettelés és festés

R14   LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAZAT
         - 0,5 cm glettelés és festés
         - 1,0 cm vakolat
         - 20 cm Silka hanggátló falazat
         - 1,0 cm vakolat
         - 0,5 cm glettelés és festés

R12    KÜLSŐ VÁZKERÁMIA FALAZAT LÁBAZATNÁL
          - 2,0 mm vtg. nemesvakolat + alapozó réteg
          - 1 rtg. üvegszövet háló ragasztóba ágyazva
          - 12 cm Austrotherm EXPERT hőszigetelés
          - 1,0 cm külső vakolat
          - 30 cm Porotherm N+F falazat
          - 1,0 cm vakolat
          - 0,5 cm glettelés és festés

R13   GÉPJÁRMŰ LEHAJTÓ
         - 4 cm AC 11 kopóréteg
         - 4 cm AC 11 kötő réteg
         - 5 cm AC 16 alapréteg
         - 15 cm cementstabilizáció 
         - 20 cm homokos kavics fagyvédő réteg
         - 1 rtg TERRAPLAST GEOTEX geotextília (100g)      
         - termet talaj

R16   MELEGBURKOLATÚ FÖDÉM TETŐEMELETEN
        - 11,0 mm padlófűtéshez is alkalmazható furnér parketta,
           kopásállóság 32, hordozóréteg HDF
        - 4,0 mm XPS Thermo padlófűtéshez
        - 7,0 cm maximum 25 m²-ként dilatált,
          C16/20-X0-8-F3 előregyártott beton
        - 1 rtg 0,09 mm polietilén fólia technológiai elválasztó réteg
        - 20 cm nagy terhelhetőségű hangszigetelés
        - 20 cm monolit vasbeton födém
        - 0,5 cm glettelés és festés

4,65 30 8,65304,75
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TÁRSASHÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TEVRDOKUMENTÁCIÓ 
1089 Budapest, Elnök u. 2., Hrsz.: 38727 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
• ELŐLAP 
• CÍMLAP 
• TARTALOMJEGYZÉK 

 
1. ADATOK 
2. ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS 

2.1. HELYZETISMERTETÉS 
2.2. TERVEZÉSI PROGRAM 

3. SZERKEZETI LEÍRÁS 
 
MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
 
MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERVEI: 

É-01 HELYSZÍNRAJZ MEGLÉVŐ ÁLLAPOT M 1:500 
É-02  PINCESZINTI ALAPRAJZ MEGLÉVŐ ÉPÜLET MEGL. ÁLL. M 1:100 
É-03 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ MEGLÉVŐ ÉPÜLET MEGL. ÁLL. M 1:100 
É-04 TETŐTÉR ALAPRAJZA MEGLÉVŐ ÉPÜLET MEGL. ÁLL. M 1:100 
É-05 HOMLOKZATOK MEGLÉVŐ ÉPÜLET MEGL. ÁLL. M 1:100 
É-06 METSZETEK MEGLÉVŐ ÉPÜLET MEGL.ÁLL. M 1:100 
É-07  PINCESZINTI ALAPRAJZ MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERV. ÁLL. M 1:100 
É-08 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERV. ÁLL. M 1:100 
É-09 TETŐTÉR ALAPRAJZA MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERV. ÁLL. M 1:100 
É-10 HOMLOKZATOK MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERV. ÁLL. M 1:100 
É-11 METSZETEK MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERV. ÁLL. M 1:100 

TERVEZETT ÉPÜLET TERVEI: 
É-12 HELYSZÍNRAJZ  M 1:500 
É-13  PINCESZINT ALAPRAJZA  M 1:100 
É-14 FÖLDSZINT ALAPRAJZA M 1:100 
É-15 I. EMELET ALAPRAJZA M 1:100 
É-16  II. EMELET ALAPRAJZA M 1:100 
É-17 TETŐEMELET ALAPRAJZA M 1:100 
É-18 ÉNY HOMLOKZAT M 1:100 
É-19 ÉK HOMLOKZAT M 1:100 
É-20 DNY HOMLOKZAT M 1:100 
É-21  DK HOMLOKZAT M 1:100 
É-22 A-A METSZET  M 1:100 
É-23 B-B METSZET  M 1:100 
É-23 LÁTVÁNYTERV 
É-25 UTCAKÉP M 1:250 
É-26  ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG IDOMTERV M 1:200 
É-27  BEÉPÍTÉSI PARAPMÉTEREK IDOMTERV M 1:200 
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1. Adatok: 
 
Hrsz.: 38727 
Építési övezet:  L2/A-VIII-1 
Telek területe: 1315 m2 
Beépítés módja:  zártsorú 
Bfm.:  115,15=±0,00 
Meglévő épület alapterülete: földszint 286,14 m2 

 pinceszint 217,09 m2 

Hátsó traktus elbontása után a meglévő  épület alapterülete:  237,60 m2 
Tervezett épület alapterülete: pinceszinten 371,82 m2 

 földszinten 353,60 m2 
Telek beépített alapterülete: 591,20 m2 
 

Padlószintek: Meglévő épület:  pinceszint 113,02 mBf 
         földszint 116,34 mBf 
 Új épület:  pinceszint 111,41 mBf 
     földszint  115,15 mBf  
  
Jogzsabálynak való megfelelés igazolása: 
 

 
Előírás 

Tervezett 
állapot 

Értékelés 

Beépítési mód zártsorú zártsorú MEGFELEL 
Beépítés (terepszint alatt) max. 45% 45% MEGFELEL 
Beépítés (terepszint felett) max. 45% 45% MEGFELEL 
Szintterületi mutató max. 1,25 1,24 MEGFELEL 
Zöldfelület legkisebb mértéke min. 30% 32% MEGFELEL 
Építménymagasság max. 10,50m 10,50m MEGFELEL 
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2. Építészeti kialakítás 
 
2.1. Helyzetismertetés 
 

Az ingatlan Budapest belterületén, műemléki jelentőségű területen az Elnök utca és Orczy 
út kereszteződésében található.  
 
 

 
 
 
 
Az ingatlan megközelítése aszfaltozott úton autóval az Orczy út felől, és tömegközlekedési 
eszközökkel is kiemelkedően kedvező. A szomszédos telkek beépítettek, jellemzően 
lakóépületek. A tárgyi ingatlanra tervezett épület rendeltetése szintén lakóépület. 
 

 

2.2. Tervezési program 
 
A telken a meglévő 3 lakásos lakóépület megtartása és átépítése mellett, a szomszédos 
épületekhez hasonlóan lakófunkciójú épület létesül 17 lakással, a pinceszinten parkolókkal. 
Pinceszinten 2*11=22 parkoló kerül kialakításra. A parkoló autók autó emelőgéppel 
kerülnek parkolási helyükre. Így a meglévő épületben lévő lakásokhoz szükséges 
gépjárműtárolás is megoldott. A gyalogos bejáró és gépjármű behajtó a jelenlegi 
helyén marad, de a gépjárműbehajtó kapuja kiszélestésre kerül a jelenlegi 2,50 
méterről 6,0 méterre. Az épületek mögötti terület kert marad, amit mindkét épület laói 
szabadon hazsnálhatnak. A meglévő épület pinceszinti bejárata a lakás bejáratoktól 
független, így a meglévő épületben rendelkezésre álló pinceszinti tárolókat mindkét 
épület lakói birtokolhatják. Az épületek fűtés és melegvízellátását az épületekben 
elhelyezett központi gázkazán biztosítja, ha a beruházó nem a távhőellátó 
szolgáltatását vállasztja. A meglévő épület tetőtéri lakásainak megfelelő 
megvilágítását, a jelenlegi nyílások helyén teraszajtókkal biztosítjuk. A két épületet a 
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kerítés köti össze. A jelenlegi kerítés nagy része megtartása kerül. Az oszlopok közti 
kerítés mezőkben és nyiló felületek kapnak új szerkezetet. 
 
 
3. Szerkezeti leírás, építészeti anyaghasználat 
 

Általános szerkezet: A földben elhelyezkedő szerkezetek és merevítő falak vasbeton 
szerkezetek.  Az épület többi része hagyományos kerámia falazóblokk. 
A födémek helyszínen készített monolit vasbeton. A koszorúk és kiváltók 
a vasbeton szerkezettel egybeépítve monolit szerkezetek. 

Nyílászárók: Fa homlokzati nyílászárók kerülnek mindkét épületbe. Felületkezelésük:  
vékony lazúr felülettel (Milesi XGT614) 

Lépcső:  Monolit vasbeton gresslap burkolattal 
 

Homlokzati anyagok: 
Meglévő épület: 
1. fa nyílászáró vékony lazúr felülettel (Milesi XGT614) 
2. homlokzati vakolat lábazaton RAL 1000  
3. homlokzati vakolat RAL 1015 
4. cserép antracit színben (meglévő) 
5. bádog antracit színben (meglévő) 
6. műkő 
7. Tisztított téglafelület 
Új ház: 
1. fa nyílászáró vékony lazúr felülettel (Milesi XGT614) 
2. homlokzati vakolat lábazaton és tetőemeleten RAL 1000  
3. homlokzati vakolat RAL 1013 
4. szinterezett acél korlát antracit színben, mezőkben biztonsági üveg 
5. bádog középszürke színben 
 
Korlát: Az erkélyekeN és tetőteraszokon 0,95 méter magas üvegkorlát készül, acél 

tartószerkezettel. A korlát a vasbeton tartószerkezethez kerül rögzítésre. 
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4. Helyiséglista 
 
Pinceszint   

Helyiséglista és terület-kimutatás 

Közös helyiségek 

P1 gépészeti helység 13,73 m2 

P2 előtér 2,13 m2 

P3 lépcsőház 12,09 m2 

P4 garázs 281,16 m2 

P5 tároló 7,71 m2 

Pinceszint hasznos alapterülete: 316,82 m2 

 
 
Földszint 

  

Helyiséglista és terület-kimutatás 

1. lakás 

F11 Előszoba 3,32 m2 

F12 Zuhanyzó 5,24 m2 

F13 Konyha 4,05 m2 

F14 Szoba 15,92 m2 

Földszint 1. lakás hasznos alapterület: 28,53 m2 

        

2. lakás     

F2 1 Előszoba 3,43 m2 

F22  Wc 1,50 m2 

F23 Nappali+konyha 19,25 m2 

F24 Konyha 4,95 m2 

F25 Étkező 4,33 m2 

F26 Fürdő 4,64 m2 

F27 Közlekedő 1,77 m2 

F28 Szoba 12,77 m2 

F29 Szoba 11,69 m2 

Földszint  2. lakás hasznos alapterület: 64,33 m2 

    

3. lakás 

F31 Előszoba 3,51 m2 

F32 Fürdő 2,87 m2 

F33 Konyha-étkező 8,24 m2 
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F34 Nappali 16,74 m2 

Földszint 3. lakás hasznos alapterület: 31,36 m2 

        

4. lakás     

F41 Konyha-étkező 6,69 m2 

F42 Nappali 16,56 m2 

F43 Közlekedő 3,47 m2 

F44 Fürdő 4,20 m2 

F45 Szoba 9,92 m2 

Földszint 4. lakás hasznos alapterület: 40,84 m2 

    

5. lakás     

F51 Előszoba 12,80 m2 

F52 Fürdőszoba 8,36 m2 

F53 Nappali+Konyha 30,08 m2 

F54 Szoba-1 9,18 m2 

F55 Szoba-2 9,18 m2 

F56 Szoba-3 13,63 m2 

F57 Fürdő 3,05 m2 

Földszint 5. lakás hasznos alapterület: 86,28 m2 

        

Közös helyiségek     

F01 Szélfogó 9,97 m2 

F02 Lépcsőház 28,17 m2 

Hasznos alapterület 
földszint: 

  289,48 m2 

    

Lakás alapterület földszint:   251,34 m2 

 
 
I. Emelet 

  

Helyiséglista és terület-kimutatás 

1. lakás 

I11 Előszoba 3,32 m2 

I12 Zuhanyozó 4,05 m2 

I13 Konyha 5,24 m2 

I14 Szoba-1 16,19 m2 

I. emelet 1. lakás hasznos alapterület: 28,80 m2 
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I15 Erkély 3,00 m2 

        

2. lakás     

I21 Előszoba 3,43 m2 

I22 Wc 1,50 m2 

I23 Nappali+konyha 19,25 m2 

I24 Konyha 4,95 m2 

I25 Étkező 4,33 m2 

I26 Fürdő 4,64 m2 

I27 Közlekedő 1,77 m2 

I28 Szoba 13,04 m2 

I29 Szoba 11,69 m2 

I. emelet 2. lakás hasznos alapterület: 64,60 m2 

I210 Erkély 7,00 m2 

    

3. lakás     

I31 Előtér 2,92 m2 

I32 Konyha 4,52 m2 

I33 Nappali 17,18 m2 

I34 Közlekedő 2,96 m2 

I35 Fürdőszoba 4,39 m2 

I36 Szoba 10,17 m2 

I. emelet 3. lakás hasznos alapterület: 42,14 m2 

I37 Erkély 5,25 m2 

        

4. lakás     

I41 Konyha-étkező 6,69 m2 

I42 Nappali+konyha 16,56 m2 

I43 Előtér 3,47 m2 

I44 Fürdőszoba 4,20 m2 

I45 Szoba 9,92 m2 

I. emelet 4. lakás hasznos alapterület: 40,84 m2 

I46 Erkély 7,50 m2 

        

5. lakás     

I51 Előszoba 12,80 m2 
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I52 Fürdőszoba 8,36 m2 

I53 Nappali+Konyha 30,08 m2 

I54 Szoba-1 9,18 m2 

I55 Szoba-2 9,18 m2 

I56 Szoba-3 13,63 m2 

I57 Zuhanyzó 3,05 m2 

I. emelet 5. lakás hasznos alapterület: 86,28 m2 

I58 Erkély 17,24 m2 

    

Közös helyiségek     

F02 Lépcsőház 28,16 m2 

    

Hasznos alapterület I. 
emelet: 

  290,82 m2 

Lakás alapterület I. emelet:   262,66 m2 
 
II. Emelet 

   

Helyiséglista és terület-kimutatás 

1. lakás 

II11 Előszoba 3,32 m2 

II12 Zuhanyzó 4,05 m2 

II13 Konyha 5,24 m2 

II14 Szoba-1 16,19 m2 

I. emelet 1. lakás hasznos alapterület: 28,80 m2 

II16 Erkély 3,00 m2 

        

2. lakás       

II21 Előszoba 3,43 m2 

II22 Wc 1,50 m2 

II23 Nappali+konyha 19,25 m2 

II24 Konyha 4,95 m2 

II25 Étkező 4,33 m2 

II26 Fürdő 4,64 m2 

II27 Közlekedő 1,77 m2 

II28 Szoba 13,04 m2 

II29 Szoba 11,69 m2 

Ii. emelet 2. lakás hasznos alapterület: 64,60 m2 

II210 Erkély 7.00 m2 
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3. lakás       

II31 Előtér 2,92 m2 

II32 Konyha 4,52 m2 

II33 Nappali 17,18 m2 

II34 Közlekedő 2,96 m2 

II35 Fürdőszoba 4,39 m2 

II36 Szoba 10,17 m2 

II. emelet 3. lakás hasznos alapterület: 42,14 m2 

II37 Erkély 5,25 m2 

        

4. lakás       

II41 Konyha-étkező 6,69 m2 

II42 Nappali+konyha 16,56 m2 

II43 Előtér 3,47 m2 

II44 Fürdőszoba 4,20 m2 

II45 Szoba 9,92 m2 

II. emelet 4. lakás hasznos alapterület: 40,84 m2 

II46 Erkély 7,50 m2 

        

5. lakás       

II51 Előszoba 12,80 m2 

II52 Fürdőszoba 8,36 m2 

II53 Nappali+Konyha 30,08 m2 

II54 Szoba-1 9,18 m2 

II55 Szoba-2 9,18 m2 

II56 Szoba-3 13,63 m2 

II57 Zuhanyzó 3,05 m2 

II. emelet 5. lakás hasznos alapterület: 86,28 m2 

II58 Erkély 17,24 m2 

    

Közös helyiségek     

II0 Lépcsőház 28,16 m2 

        

Hasznos alapterület II. 
emelet: 

  290,82 m2 

Lakás alapterület II. emelet:   262,66 m2 
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tetőemelet   

Helyiséglista és terület-kimutatás 

1. lakás 

T11 Előszoba 5,09 m2 

T12 Fürdőszoba 3,59 m2 

T13 Szoba 12,84 m2 

T14 Szoba 10,16 m2 

T15 Szoba 35,55 m2 

T16 Szoba 12,79 m2 

T17 Zuhanyzó 5,49 m2 

I. emelet 1. lakás hasznos 
alapterület: 

  85,51 m2 

T18 Terasz 52,01 m2 

    

2. lakás       

T21 Előszoba 6,29 m2 

T22 Fürdöszoba 8,36 m2 

T23 Wc 2,38 m2 

T24 
Nappali-étkező-
konyha 

26,49 m2 

T25 Szoba 12,04 m2 

T26 Szoba 13,34 m2 

I. emelet 2. lakás hasznos alapterület: 68,90 m2 

T27 Terasz 53,33 m2 

    

Közös helyiségek     

  Lépcsőház 24,19 m2 

    

Hasznos alapterület tetőemelet:   178,60 m2 

Lakás alapterület tetőemelet:   154,41 m2 

    

Hasznos alapterület összesen:   1049,72 m2 

 
 
 
 
 

....................................  
LaBouff Zsuzsanna 

 


