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ELOTERJESZTES
A Varosuzemeltetesi Bizottsag 2022. marcius 23-i iilesere

Targy: Javaslat tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasara, a Budapest, VIII. 
keriilet Prater utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellatasahoz

Eloterjeszto: Borbas Gabriella iigyosztalyvezeto
Keszftette: Agh Laszld kozutkezelo iigyintezo
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. sz. melleklet: Tulajdonosi hozzajarulas kerelem

2. sz. melleklet: Kozutkezeloi hozzajarulas kerelem
3. sz. melleklet: Muszaki leiras
4. sz. melleklet: Helyszinrajzok

Tisztelt Varosuzemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A SANDLER Kft. (1061 Budapest, Andrassy ut 6. 1. emelet 2.) megbizasabol Arnold Akos 
tervezd egyeni vallalkozd (1151 Budapest, Lukacsi Sandor u. 3. fsz. 2.) kerelmet nyujtott be 
tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasahoz a Budapest, Prater u. 35. sz. alatti 
ingatlan villamos energia ellatasahoz.

Az ingatlanon tervezett epitkezes villamos energia igenye 138 kVA (3 x 200 A), ezt az 
energiat az ELMU Halozati Kft. muszaki gazdasagi tajekoztatoja szerint az ingatlan 
kozeleben levo 21135/11 szamu transzformator allomasbol inditando rendszerhasznaldi 
tulajdonu fovezeteken keresztul tudja biztositani. Az eldzetes egyeztetes soran megallapitast 
nyert, hogy a keskeny jarda, es a jardan parkolo gepjarmuvek miatt a meroszekrenyt az 
allomas kozvetlen kozeleben nem lehet elhelyezni. Ezert a meroszekreny az epitkezes 
teriileten keriil elhelyezesre.

A munkalatok erintik az Onkormanyzat tulajdonaban allo Prater utca 35. sz. elotti 36100/2 
hrsz-u ingatlan teruletet, ezert sziikseges az Onkormanyzat hozzajarulasa.

II. A beterjesztes indoka

Az eloterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A kozteriileti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erinto penziigyi hatasa nines.



IV. Jogszabalyi kornyezet

A Varosuzemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. 
pontjan alapul.

A tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi kozutak kezelesenek szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melleklet 2.3. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosuzemeltetesi 
Bizottsaganak a ........./2O22.(III. 23.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest, VIII. kerulet Prater 
utca 35. sz. alatti ingatlan villamosenergia-ellatasahoz

A Varosuzemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
a SANDLER Kft. (1061 Budapest, Andrassy ut 6. 1. emelet 2.) megbizasabol eljaro Arnold 
Akos tervezd egyeni vallalkozo (1151 Budapest, Lukacsi Sandor u. 3.) kerelmere a Budapest, 
Prater u. 35. sz. alatti ingatlan villamos energia ellatasat biztosito foldkabeles 
csatlakozovezetek letesitesehez.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Prater utca 36100/2 hrsz. alatti ingatlan munkalatokkal 
erintett teriiletere teijed ki,

• az epittetonek (kivitelezonek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,

Teli iizemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

A foldkabeles csatlakozovezetek epitesere vonatkozo kulonleges miiszaki eloirasok:

A vezetek epitese erinti a Prater utca 36100/2 hrsz. alatti ingatlant. Az epitest kovetoen a 
bontasok helyen a burkolat helyreallitast a foldmii reteges visszaepitesevel es tomdritesevel 
kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A foldmii eloirt tomorsege a 
vedoretegen Try>96% es teherbirasa E2>68 MN/m2. A mert ertekeket a miiszaki atadas- 
atvetel soran jegyzokonyvvel kell igazolni.
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A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett dntottaszfalt
- 15 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg Trg 96% (mas anyaggal nem 
helyettesithetd)

A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:

- 4 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-16 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg
- 20 cm vtg. CKt-4 stabilizalt utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd)

A bontassal esetlegesen erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell 
helyreallitani. Az utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol es a 
szegely melletti savban az utpalyat is helyre kell allitani.

Az elbontott burkolat eleit egyenesre kell vagni es bitumenes hezagkitoltessel kell a meglevo 
aszfalt burkolatot az uj aszfalt burkolathoz csatlakoztatni ugy, hogy az epitett aszfalt retegek 
lepcsozetesen, min. 20-20 cm atlapolassal csatlakozzanak a meglevo aszfalt retegekhez.

A munkavegzes idejere a munkagodrot biztonsagi vedokorlattal korbe kell keriteni, ejszakara 
ki kell vilagitani!

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eloirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatdl szamitott 1 evig ervenyes.

Felelos: polgarmester
Hatarido: 2022. marcius 28.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Gazdalkodasi Ugyosztaly
Keruletgazdalkodasi Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel mddjara
hirdetotablan honlaponnem indokolt

Budapest, 2022. marcius 7.

Borbas Gabriella 
ugyosztalyvezeto
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Cimzett
BUDAPEST FOvAROS VIII. KERCILET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tdrgy:
Tulajdonosi hozz^jarulas

Tisztelt Onkormanyzat!

Kerem a mellekelt terv alapjan a VIIL Prater utca 35. alatti epltkezes villamosenergia 
ellatasat biztosfto

foldkabel letesitesehez tulajdonosi hozzajarulasuk megadasat a 36100/2 hrsz 
kozteruletre.
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Budapest, 2022. februar 12.

Arnold Akos

tervezd
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VIII. Prater utca 35. szam alatti epitkezes villamosenergia ellatasa

Tisztelt Onkormanyzat!
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O, St.

S 1151 Budapest Lukdcsi Sandor utca 3. | 06 20 9650 896

ADOKUMEKTUMOTDiGtTALIS 
✓ ALAIrASSAL LATTA EL

Arnold Akos egyeni vallalL/xyLiGN
arnold.akos@t-online.hu

Tervezesi elolap

A dokumentacio targya:

Budapest, VIII. kerulet Prater utca 35. alatti epltkezes hatarozott ideju villamos- 

energia ellatasahoz sziikseges csatlakozasi es meresi terv.

Tervszam: AA 4-22

Rendszerhasznalo:

Sandler Ingatlanforgalmazo Kft.

1037 Budapest, Bobita utca 2.

Tervezd;

Arnold Akos egyeni vallalkozd

1151 Budapest Lukacsi Sandor utca 3.

A tervet keszitette: Arnold Akos erosaramu villamosmemok

Nevjegyzekszam: 01-4999

Jogosultsag: EN-T, V-T

Budapest, 2022. februar 6.

/Arnold Akos 
i tervezd

mailto:arnold.akos@t-online.hu


Arnold Akos egyeni vallalkozo Tsz.: AA 4-22

Tartalomjegyzek

- Tervezesi elolap

- Tartalomjegyzek

- Muszaki leiras 

Munkavedelmi ajanlas

- Tervezoi nyilatkozat 

Adatlap

- Nyilatkozat

- AA 4-1 -22 szamu helyszinrajz

- AA 4-2-22 szamu metszetrajz

- AA 4-3-21 szamu egyvonalas rajz

- Meroszekreny adatlap

- Muszaki gazdasagi tajekoztato 

Foldhivatali helyszinrajz

- Tulajdonilap



Arnold Akos egyeni vallalkozd Tsz.: AA 4-22

Muszaki leiras

A terv targya:

Budapest, VIII. keriilet Prater utca 35. alatti epftkezes hatarozott ideju villamosener- 

gia ellatasahoz sziikseges csatlakozasi es meresi terv.

Elozmeny:

Az ingatlanon tervezett epftkezes villamosenergia igenye 138 kVA (3 x 200 A) ezt az 

energiat az ELMU Halozati Kft. muszaki gazdasagi tajekoztatoja szerint az ingatlan 

kozeleben levo 21135/11 szamu transzformator allomasbol indftando rendszerhasznaloi 

tulajdonu fovezeteken keresztiil tudja biztosftani.

Az elozetes egyeztetes soran megallapftast nyert, hogy a keskeny jarda, es a jardan par- 

kold gepjarmuvek miatt a mero szekreny az allomas kbzvetlen kozeleben nem lehet el- 

helyezni. E+-zert az az epftkezes teriileten keriil elhelyezesre.

A rendszerhasznald a sziikseges terv dokumentacid elkeszftesevel engem bfzott meg.

Tervezesi hatarok:

Az ELMU Halozati Kft. kbzcelu kabel haldzatatol, a rendszerhasznaloi tulajdonu merd- 

szekrenyig.

Fobb muszaki adatok:

Nevleges fesziiltseg:

Frekvencia:

3 x 400/240 V, es 400/240 V

50 Hz

Igenyelt teljesftmeny: 3x 200 A (138 kVA)

A letesitmeny leirasa:

Csatlakozasi pont: Az ELMU Halozati Kft. 21135/11 szamu transzformator dllomasa- 

ban a 0,4 kV-os elosztd biztositocsoportjanak rendszerhasznalo felbli kapcsai.

Betaplalo fovezetek: NAYY-J 4x240 mm2 tfpusu fdldkabel.

A csatlakozasi ponttol a merdhelyig a jardaban elhelyezve vegig FXKVR 110-es ke- 

menyfalu gegecsoben vezetve.
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Arnold Akos egyeni vallalkozo Tsz.: AA 4-22

A jardaban levo szamos vezetek miatt csak kezi fbldkitermeles lehetseges. A gegecsovet 

az ELMU 11 kV-os es 0,4 kV-os kabelei koze kell elhelyezni az AA4-1-22 szamu hely- 

szlnrajznak megfelelben.

A jardaban a kozmuvek nyiivantartas szerinti elhelyezkedese az AA 4-2-22 szamu met- 

szetrajzon lathato.

Fogyasztasmeres: Az epltkezes teriileten az Elektro Plastik Kft. ELP21.AS008(ELP- 

AV-200)-K-200A azonosltoju fogyasztasmerd szekrenyet kell letesiteni, az aA 4-1-22 

szamu helyszlnrajz szerint.

A szekrenyben keriil elhelyezesre a bejovo 400 A-es szakaszolhato biztosito aljzat 200 A- 

es betetekkel, ugyanilyen legyen az elmend leagazas is, valamint a 250 A-es tuzeseti fo- 

kapcsolo.

A meres elrendezese az adatlapon, bekotese pedig az aA 4-3-21 szamu egyvonalas raj- 

zon lathato.

A szekrenybe 3 db mugyanta szigetelesu 200/5 A attetelu, 1,25 VA-es 0,5S osztaly pon- 

tossagu aramvaltot kell beeplteni.

Az aramvaltd kapcsaitol 2 meter 12 x MCu 2,5 mm2 vezeteket kell kieplteni, erveghu- 

vellyel szerelve.

Mert fovezetek: NAYY-J 4 x 240 mm2 tipusu fbldkabel legyen az epitkezes foelosztoja- 

ig-

Terheles es fesziiltsegeses ellendrzese:

Ellendrzes melegedesre:

240 mm2 Al kabel terhelhetosege az MSZ HD 60364-5-52:2011 szerint Imax = 250 A 

A tervezett vezetekek megfelelnek.

Ellenorzes feszultsegesesre:

A meretlen fovezetek

45 m 4 x 240 mm2 Al kabel 0,126 Q/km* 205 A * 0,045 km * 2 = 2,27 V

Szazalekosan: 0,4 V / 230 V * 100 = 0,99 %

A meretlen fovezetek fesziiltsegesese 1 %, azaz megfelel.

A mert fovezetek hossza 2% fesziiltsegeses eseten

4 x 95 mm2 Al kabel 4,6 V / 2 / 0,126 Q/km 1200 A*1000 = 91,2 m

A mert fovezetek 91 meter hosszu lehet 2 % fesziiltsegeses mellett.
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Arnold Akos egyeni vallalkozo Tsz.: AA 4-22

Aramvalto meretezes:

Merokor hossza: 2 m keresztmetszete = 2,5 mm2

A m^rbkor ellenallasa: R=p*l/A R=0,0175x2/2,5= 0,014 D.

A szukseges aramvaltd teljesitmeny: S= S1+S2 = 0,1+0,35=0,45 VA

S i=0,l VA

S2=I2*R=25*0,014=0,35 VA

A tervezett aramvalto teljesitmenye Sn=l,25 VA megfelel a 0,25 Sn < S < Snfeltetelnek.

Erintesvedelem: TN-C-S rendszer ( nullazas ).

A fogyasztoi elosztoban kell a bejovo vezetek PEN vezetojet PE es N vezetore szetva- 

lasztani. Onnan bt azonos keresztmetszetu vezeteket kell letesiteni.

A fogyasztasmerohelyen rudfbldelbt kell telepiteni.

Az aramvaltdk k jelii kapcsait kulon-kulbn kell a PEN vezetekre kbtni.

A kihelyezett eloszto szekrdnyek elmend szakaszaiba aramvedd kapcsolokat kell beepf- 

teni.

Burkolatbontas es forgalom technika:

A burkolat bontas csak az Onkormanyzat munkakezdesi engedelyevel kezdodhet.

A munkavdgzes soran a jardaban levo kbzmuvek ( ELM1J, VODAFON, Magyar Tele

kom, Fovarosi Vizmuvek, Fovarosi Gazmuvek valamint a Fovarosi Csatomazasi Miivek) 

szakfelugyeletet kell kerni.

A munkavegzes idejere a jardan parkolo autdk megallasat meg kell tiltani.

A gyalogos kbzlekedest at kell iranyitani a masik jardara.

A kapubejaratoknal a kbzlekedest ideiglenes atjarbkkal kell biztosftani.

Egyebkent a terv mellekletet kepezd forgalomtechnikai terv szerint kell eljami.

A burkolatot az Onkormanyzat eldfrasainak megfeleloen kell helyreallftani.



Arnold Akos egyeni vallalkozd Tsz.: AA 4-22

Munkavedelmi ajanlas

A kivitelezes soran az MSZ 172:1989, MSZ 447:2019, MSZ 1585:2016, MSZ 

1600:1983, MSZ 2364, MSZ 13207:2000, MSZ 7487:1980 MSZ HD 60364 szamii 

szabvanyok, valamint a 31/1981/XIL29./ EVM, a 4/1980 /XIL25./ BM, es a 9004/1982 

KPM-IM szamu rendeletek eloirasait maradektalanul be keil tartani.

A kivitelezest a halozatok, es berendezesek fesztiltsegmentes allapotaban kell vegezni, 

az MSZ 1585 szamu szabvany eloirasainak betartasaval, kulonbs tekintettel a vezetek 

kozeleben levo feszultseg alatt marado halozat reszekre. Feszultseg alatt levo haldzaton, 

berendezesen, vagy annak veszelyes kozelsegeben munkat vegezni tilos!

Az epitesnel a vonatkozo munkavedelmi eldirasokat es szabvanyokat pontosan be kell 

tartani. A munkavezetd kbteles az epites megkezdese elott a helyszinnel kapcsolatos ve- 

szelyforrasokrol tajekozodni, es a megfelelo munkavedelemrol gondoskodni.

A kivitelezes folyaman minden intezkedest meg kell tenni, hogy a munkaban resztvevdk 

a munkavegzes ideje alatt a balesetelharitasi es munkavedelmi eloirasoknak - kiilbnbsen 

az 1993. evi XCIIL tbrvenyben foglaltaknak - minden tekintetben eleget tegyenek.

A munkaido befejeztevel az esetlegesen vissza nem temetett munkagodrbket el kell ke- 

riteni, es sziikseg eseten meg kell vilagitani.

A tervezett villamos berendezes tulajdonosanak uzemeltetesi es karbantartasi szabalyza- 

tot kell keszfteni.
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Arnold Akos egyeni vallalkozd Tsz.: AA 4-22

Tervezoi nyilatkozat

Arnold Akos, erosaramu villamosmemok (Nevjegyzekszam: 01-4999, Jogosultsag:

EN-T, V-T) kijelentem, hogy a

Budapest, VIII. keriilet Prater utca 35. alatti epitkezes hatdrozott idejii vil- 

lamosenergia ellatdsdhoz sziikseges csatlakozasi es meresi terv.

cfmu muszaki dokumentaciot az altalanos ervenyii, es az eseti hatosagi eloirasok, azon 

beliil a tiizrendeszeti kovetelmenyeket megallapfto rendeletek orszagos (MSZ), es aga- 

zati (szakmai) szabvanyok figyelembevetelevel keszftettem.

A muszaki dokumentacio megfelel az elobbiekben ismertetett elofrasoknak, es azoktdl 

vald elteres nem valt sziiksegesse.

A tervdokumentacio a 40/2017 (VBSZ) kormanyrendelet eloirasainak figyelembevete

level, az 1993. evi XCIII. torveny 18. § (1) bekezdeseben foglaltak, a 30/2019 (VII.26.) 

BM szamu rendelete az Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzat, es egyeb hatosagok eloirasai, 

valamint az epitesre vonatkozo egyeb hatosagok elofrasa betartasra keriiltek.

A tervezo kijelenti, hogy a tervezes es az engedelyezesi eljaras soran minden illetekes 

hatosagot es erintett kozmuvet felkeresett, azokkal a sziikseges egyezteteseket elvegez- 

te.

Budapest, 2022. februar 6.

//Arnold Akos 
erosaramu villamosmemok 
Nevjegyzekszam: 01-4999

Jogosultsag: EN-T, V-T
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ADATLAP 1,sz. melleklet

Felhasznalasi hely megne- 
vezese,

Sandler Ingatlanforgalmazo Kft. epitkezese

cime: 1083 Budapest, Prater utca 35.

Csatlakozasi pent, tulajdo- 
ni hatar:

Az ELMO Halozati Kft. 21135/11 szamu transzformator allomasanak 
0,4 kV-os elosztdjaban FXa biztosito csoport rendszerhasznalo feloli 
kapcsai.

Ugyszam: 607567021

Rendelkezesre allo telje- 
sitmeny: 0 kVA

Lekotott teljesitmeny: 138 kVA

Tervezett teljesitmenybol 
szamitott aram es Aram
valto primer aram %-os 
aranya:

100% CI:0,5 50-7-120%
CI:0,5S 20-r120% 
kozott megfelelo

Aramvalto primer arama: 200 A

Aramvalto pontossagi osz- 
talya: 0,5S (Kif 0,5 vagy 0,5S;

Kof 0,5S; Naf 0,2S)

Aramvalto teljesitmenye: 1,25 VA

Aramvalto szekunder veze- 
tekhossza: 2 m

Szekunder kor szamitott 
terheles es Aramvalto tel
jesitmeny %-os aranya:

36 254-100% kozott 
megfelelo

Aramvalto szekunder veze- 
tek keresztmetszete: 2,5 mm2

Feszultsegvalto primer fe- 
szultsege: V

Feszultsegvalto teljesitme
nye:

VA 
(min. 30 VA)

Feszultsegvalto pontossagi 
osztalya: ( Kof 0,5; Naf 0,2)

Feszultsegvalto szekunder 
korenek sz&mitott feszult- 
segesese:

% (max:0,2%)

Fogyasztasmero szekreny 
tipusa:

ELP21. AS008(ELP-AV-200)-K-200A
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Nyilatkozat adatatviteli ut biztositasarol

Az idosoros elszamolasu rendszerhasznalo a tavleolvasashoz kozvetlen, vagy automata 

bevalasztasu, analog telefonvonalat (RJ 11-es aljzatban vegzodtetve) es egy 230 V-os dugaszoloalj- 
zatot koteles a merdhelyen biztositani, illetve bizonyos feltetelekkel az ELMO Halozati Kft. GSM 

rendszeru adatatviteli kapcsolatot letesitesehez is hozzajarul.

A GSM adatatviteli ut kiepitesenek feltetele a minimum -84 dBm GSM adat jelszint. Az adat jelszint 
nagysagat ellenorzo merest az ELMO Halozati Kft. csak a bekapcsolas kereteben tudja ellendrizni.

Amennyiben a megjelolt jelszint csak kulso antenna alkalmazasaval biztosithato, ugy annak kiepitesi 
koltsege a felhasznalot terheli. Az ELMO Halozati Kft. alapesetben a vele szerzodesben allo GSM 

szolgaltato SIM kartyajat tudja biztositani a bekapcsolas idopontjaban, amelynek a havi elofizetesi 

dljat a rendszerhasznalo fele tovabb szamlazza.

Ha az ezzel a kartyaval mert adat jelszint nem megfeleld, akkor az adatatviteli ut biztosftasaig a 

mero felszerelesre illetve a bekapcsoiasra nem kerul sor.

Az adatatviteli ut biztosltasa tbrtenhet mas GSM szolgaltato ^ramkbrkapcsolt adatatvitelre alkalmas 

SIM kartyajaval vagy egy analog ketvezetekes telefonvonallal.

Amennyiben a modembe nem az ELMO Halozati Kft.-vel szerzodesben allo GSM szolgaltato SIM 

kartyaja kerul, ugy a kartya megvasarlasanak koltsege, illetve a havi elofizetesi dij a felhasznalot 

terheli. A modembe nem kerulhet feltoltos, un. pre paid SIM kartya.

A tavleolvasast lehetove tevo adatatviteli kapcsolat kiepitesenek es folyamatos biztositasanak 

kbtelezettsege es ezek kbltsegei, beleertve az elofizetesi dijat is, a rendszerhasznalot terhelik.

A fentiek tudomdsul vbtelevel, nyilatkozzuk, hogy az alabbi adatatviteli utat valasztjuk:

Analog telefonvonal* GSM halozat* (ELMU biztositja)
(*a kivant rdsz alahuzando)

A rendszerhasznalo 
neve: Sandler Ingatlaforgalmazo Kft.

A fogyasztasi hely 
cirne: 1083 Budapest, Pratar utca 35.

Budapest, 2022. februar 6.
// L ./

A rendszerhasznalo megbizasabol: 1/ Arnold Akos

f tervezo
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