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Keszitette: Agh Laszlo kozutkezelo iigyintezo
A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges
Melleklet: 1. sz. melleklet Tulajdonosi es kozutkezeldi hozzajarulas kerelem

2. sz. melleklet Muszaki leiras
3. sz. melleklet Helyszinrajz H-l
4. sz. melleklet Helyszinrajz H-2
5. sz. melleklet Helyszinrajz H-3

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!

I. Teny alias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A VABEKO Kft. (8600 Siofok, Fd u. 260.) megbizasabol a Helyszin Kft. (1081 Budapest, 
Legszesz u. 4. 1/1.) tulajdonosi- es kozutkezeldi hozzajarulast kert a Budapest VIII. keriilet 
Szigony u. 22-26. sz. alatti ingatlanhoz gaz eloszto vezetek letesitesehez.

A kerelemhez benyujtott U-019/2022 szamu tervdokumentacid szerint a tervezes celja a 
Szigony utcai elosztovezetekrol uj elosztovezeteki leagazas kialakitasa a 36186 helyrajzi 
szamu ingatlan szamara pincei beallassal. A tervezesi hatar az utcai gaz elosztovezetek. A 
tervezett elosztovezeteki leagazas MSZ EN 1555 szerinti, dn90 meretii PEI 00 SDR11 tipusu 
muanyagcsbbbl keszul. Az elzaroszerelveny szilard burkolatos teriiletre keriil. A leagazas az 
elektromos kabelek keresztezeseinel burokcsbbe keriil, amennyiben a hirkozlo vezetek 
alepitmenyben halad akkor vedbcsb sziikseges kiszellozovel. Annak hossza a feltaras utan 
allapithato meg.

Az epites erinti az Onkormanyzat tulajdonaban es kezeleseben levo Budapest VIII. keriilet 
Szigony utca (36199 hrsz.) ut- es jardaburkolatat.

II. A beterjesztes indoka

Az elbterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskdre.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A kozteruleti kivitelezes meginditasahoz sziikseges a tulajdonos Onkormanyzat hozzajarulasa.

A dontesnek Onkormanyzatunkat erintb penziigyi hatasa nines.



IV. Jogszabalyi kornyezet

A Varosiizemeltetesi Bizottsag hataskdre a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol 
es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII.13.) onkormanyzati 
rendelet 17. § (1) bekezdes e) pontjan, valamint a Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es 
Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) onkormanyzati rendelet 7. melleklet 5.1.1. 
pontjan alapul.

A tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas a kozuti kozlekedesrol szolo 1988. evi I. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi kozutak kezelesenek szakmai szabalyairol szolo 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melleklet 2.3. pontjan alapul.

Fentiek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Varosiizemeltetesi 
Bizottsaganak a ./2O22.(.) szamu hatarozata

Tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas megadasa a Budapest, VIII. keriilet, Szigony 
utca 26-32. sz. alatti ingatlanhoz gaz elosztd vezetek letesitesehez

A Varosiizemeltetesi Bizottsag ugy dont, hogy tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulasat adja 
A V ABEKO Kft. (8600 Siofok, Fo u. 260.) megbfzasabol a Helyszm Kft (1081 Budapest, 
Legszesz u. 4. VI.) kerelmere a Budapest VIII. keriilet Szigony u. 22-26. sz. alatti ingatlanhoz 
gaz eloszto vezetek letesitesehez.

• jelen tulajdonosi hozzajarulas a beruhazot (epittetot) nem mentesiti az epiteshez 
szukseges egyeb szakhatosagi es hatosagi engedelyek beszerzese alol,

• a tulajdonosi hozzajarulas a Budapest VIII. keriilet Szigony utca (36199 hrsz.) 
munkalatokkal erintett teruletere teijed ki,

• az epfttetonek (kivitelezdnek) a munkakezdesi (burkolatbontasi) hozzajarulast kell 
eldzetesen kemi a kozutkezeloi hozzajarulashoz mellekelt adatlapon,

Teli uzemben burkolatbontasi engedelyt kiadni alapvetoen 2022. marcius 15. utani 
munkakezdessel lehet. Ettol eltemi, csak kiilon kerelemre es kiilon elbiralassal lehet 
figyelembe veve az alkalmazott technologist, azt hogy a teli idoszakban nyitott 
munkagodor, vagy munkaarok baleseti veszelyforrast nem okozhat, 
sikossagmentesitesere az engedelyesnek kiilon figyelmet kell forditania.

A gaz elosztovezetek epitesere vonatkozo kiilonleges miiszaki eldirasok:

A tervezett beavatkozas a Szigony utca utburkolatat is keresztezi, valamint a jarda 
gyalogosforgalmat is akadalyozza, ezert az epites alatti forgalomtechnikai kialakitast meg kell 
tervezni es a tervekre a Budapest Koziit Zrt., mint forgalomtechnikai kezeld hozzajarulasat be 
kell szerezni.

Munkakezdesi engedelyt a kozutkezelo csak ervenyes forgalomtechnikai kezeloi hozzajarulas 
birtokaban ad ki.

A tervezett gazvezetek letesites erinti a Szigony utcaban levo kozmuveket, ezert az erintett 
kozmukezeldket az e-kozmii rendszerben igazoltan meg kell keresni es a hozzajarulasukat be 
kell szerezni.

A munkavegzest kovetoen a munkaarok helyen a burkolat helyreallftast a foldmu reteges 
visszaepitesevel es tomdritesevel kell vegezni, legfeljebb 25 cm-es retegvastagsagokban. A 
foldmu eloirt tomorsege a vedoretegen (homokos kavics) Trg>96% es teherbirasa E2>68 
MN/m2 . A mert ertekeket a miiszaki atadas-atvetel soranjegyzokonywel kell igazolni.

A bontassal erintett utpalya burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani, szerkezeti 
retegenkent 20-20 cm atlapolassal:
- 5 cm AC-11 kopo (F) aszfaltbeton koporeteg
- 7 cm AC-22 koto (F) aszfaltbeton kotoreteg
~ 20 cm vtg. C10-32/FN utalap
- 20 cm vtg. fagyallo homokos kavics veddreteg (mas anyaggal nem helyettesithetd)



A bontassal erintett jarda burkolatot az alabbi retegrenddel kell helyreallitani:
- 3 cm vtg. MA-4 (N) erdesitett ontdttaszfalt a jarda teljes szelessegeben
- 15 cm vtg. C10-32/FN utalap
- 15 cm vtg. fagyallo homokos kavics vedoreteg Trg 96% (mas anyaggal nem helyettesithetd)

A bontassal erintett utszegelyt a meglevovel azonos szegelyelemekkel kell helyreallitani. Az 
utszegelyt beton alapgerendaval kell megtamasztani mindket oldalrol.

A helyreallitas soran az e-UT_06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltretegek, Epitesi feltetelek es 
minosegi kovetelmenyek uttigyi muszaki eloirasban foglaltakat kell betartani.

A jarda burkolatat az epulet falsikja es az ut szegelye kozott teljes szelessegben helyre kell 
allitani.

A helyreallitas muszaki atadas-atvetelere a kozutkezelot meg kell hivni

A munkavegzes idejere a munkagodrot biztonsagi vedokorlattal korbe kell keriteni, ejszakara 
ki kell vilagitani!

Jelen tulajdonosi hozzajarulas csak az engedelyezo szervek, szakhatosagok eldirasainak 
maradektalan betartasaval, a dontes napjatol szamitott 1 evig ervenyes.

Felelds: polgarmester
Hatarido: 2022. majus 10.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda

A lakossag szeles koret erinto dontesek eseten javaslata a kozzetetel modjara 
nem indokolt hirdetotablan honlapon

Budapest, 2022. aprilis 25.

Borb;^^

ugyosztalyvezeto



Keszitette: keruletgazdalkodasi Ugyosztaly varosuzemeltetesi es zoldprogram 
IRODA
Leirta: Agh Laszlo ugyintezo (
PENZUGYI FEDEZETET IGENYEL / NEM IGENYEL. IGAZOLAS:
Jogi Kontroll: *
Ellenorizte:

DR. VOROS SZILVLV 
ALJEGYZOU^

Beterjesztesre alkalmas: Jovahagyta:

DR. SAJTOS CSILLA^ 
JEGYZO/^

70/.
Camara-Bereczki Ferenc Miklos 

A Varosuzemeltetesi Bizottsag elnoke
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1. sz. melleklet
HELYSZfN
EPiTOIPARI KFT.

1081 Budapest, Legszesz u. 4.1/1. • Tel: <36 70 398 8842 • email: helyszinktt@helyszinkft.hu

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jdzsefvarosi Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatala
Varosgazdalkodasi es Uzemeltetesi Ugyosztaly

Budapest, 2022. marcius 03.
Budapest
Baross utca 63-67.
1082

Targy: 1083 Budapest, Szigony utca 26-32., 36186 helyrajzi szam alatti ingatlan 
gazvezetek epites kiviteli terve, tulajdonosi es kozutkezeloi hozzajarulas kerese

Tisztelt Onkormanyzat!

A Vabeko Kft. neveben es megbizasabol az alabbiakkal keressiik meg Onoket.

Kerjuk, hogy az Onkormanyzatuk tulajdonaban levo (36199 hrsz.-u, Szigony utca) 
kozteruletre elhelyezendo elosztdvezetek letesitesere (elhelyezesere) tulajdonosi es 
kozutkezeloi hozzajarulasukat megadni sziveskedjenek.

A letesitmeny biztonsagi ovezetere vonatkozo eloirasokat a Bt. es a vegrehajtasarol 
szdlo 203/1998. (XII.19.) Korm. r. (Vhr.), kulonosen a Bt. 32. §-a es a Vhr. 19/A. §-a 
tartalmazzak.
A jelen megkeresesunkre megadott tulajdonosi hozzajarulasuk a T. Onkormanyzat es 
a MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. kozott letrejott, a Bt. 32. § (5) bekezdese, illetve 
38/A. § (5a) bekezdese szerinti, a fenti kozterulet igenybe vetelere kotott 
megallapodasnak minosul.
A kiviteli tervet a MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. reszere keszitettuk.

Koszonettel

Pasztor Viktor 
iigyvezeto 

okleveles gepeszmernok 
GO-T 01-10348

mailto:helyszinktt@helyszinkft.hu


Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: B/22-0034-162. sz. melleklet

ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

1083 Budapest, Szigony utca 26-32. 
HRSZ: 36186 

utolagos leagazo eloszto vezetek

Pasztor Viktor 
iigyvezeto

Budapest, 2022. 02.16.



Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: B/22-0034-16

terv- es iratjegyzek
1083 Budapest, Szigony utca 26-32., HRSZ: 36186

utolagos lecigazo eloszto vezetek

• Muszaki leiras

• Munkavedelmi- es tuzvedelmi nyilatkozat
• Anyagjegyzek

• Meretkimutatas

• Halozati csatlakozasi szerzodes

• Gaz-szakagi kozmuadatok

• Kozmuegyeztetesek irasos jegyzokonyvei

• Helyszinrajz

• Hossz-szelveny, minta-keresztszelveny

• Csomoponti rajz

• Forgalomkorlatozasi helyszinrajz

U-019/2022-H-1

U-019/2022-H-2

U-019/2022 - H-3

U-019/2022 - F-1
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Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: B/22-0034-16

MUSZAKI LEIRAS
1083 Budapest, Szigony utca 26-32., HRSZ: 36186

utolagos leagazo eloszto vezetek
Elozmenyek, alapadatok

Jelen tervdokumentacid a VABEKO Kft. megbizas alapjan keszitettiik. A Konzorcium az alabbi dokumentumokat bocsatotta 
rendelkezesiinkre:

• Halozati Csatlakozasi Szerzodes,
• gaz-szakdgi kozmuadatok,
• csatlakozasi pont.

A kozmuadatokat a kozmutulajdonosok nyilvantartasaibol vettuk. A kozmuvek nyilvantartasa sok esetben pontatlan es 
bizonytalan. A pontatlansagbol eredo kozmurongalasok6rt nem tudunk feleldsseget vallalni. Ezert felhivjuk a Kivitelezd 
figyelmet, hogy a foldmunkak vegzese soran nagy ovatossaggal jarjanak el.

AZ MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. dltal kiadott Halozat Csatlakozasi Szerzdd6s alapjan a
rendelkezesre all6 kapacitas: 70m3/h
elosztdvezetek nyomasfokozata: kisnyomas (0,033 bar)
elosztovezeteki leagazas atmerdje: dn90

Vezetek nyomvonala, epitese

A tervezes celja a Szigony utcai elosztovezetekrol uj elosztovezeteki leagazas kialakitasa a 36186 helyrajzi szamu ingatlan 
szamara pincei beallassal. A tervezesi hatar az utcai gaz elosztovezetek. A tervezett elosztovezeteki leagazas MSZ EN 1555 
szerinti, dn90 meretu PE100 SDR11 tipusO muanyagcsobdl kesziil. Az elzaroszerelveny szilard burkolatos teruletre keriil. A 
leagazas az elektromos kabelek keresztezeseinel burokcsobe keriil, amennyiben a hirkozld vezetek alepitm6nyben halad 
akkor v6ddcsd sziiksdges kiszelldzovel. Annak hossza a feltards utan allapithatd meg. A munkav6gzes idej6re a 
munkagodrot biztonsagi v6ddkorlattal korbe kell keriteni, ejszakara ki kell vilagitani. A vezetek az utcai meglevo 
gerincvezetek fele lejt. (2 %o). A gazvezeteket az arok visszatbltese elott kell nyilt arokban geodeziailag bemeretni, a vezetek 
foie nyomvonaljelzo szalagot, a szerelvenyhez pedig jelzo tablat kell elhelyezni. A gazvezetek iizembe helyezesenek feltetele 
a sikeres nyomasproba, es a muszaki feliilvizsgalati jegyzokonyv.

Biztonsagi ovezet
A biztonsagi bvezetet a 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet IV.fejezet 1.2 pontja alapjan kell meghatarozni. Az elosztovezetek 
vedbtavolsaga a megkozelitett epitmeny hianyaban nem ertelmezheto, ezert a vedotavoisag 2-2 m.

Foldmunka - 6pit6si technologia

A vezetek epitese soran a kivitelezonek be kell tartani Az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft.. technologiai es muveleti 
utasitasait, valamint muszaki kovetelmenyeit. A gazvezetek nyilt munkaarokba keriil fektetesre. Az 1,20 m-nel melyebb 
munkadrok megfelelo ducolasarol gondoskodni kell. A munkaarok szelet terhelni tilos! A vezetek ala 10 cm vastag, melle es 
foie 30 cm vastag banyahomok agyazatot, illetve talajcseret kell kesziteni. Ezt kovetoen tormelekmentes talaj toltheto vissza. 
A vezetek felett sarga jelzbszalag elhelyezese sziikseges a vezetek felett 50 cm-es magassagba. Az Agyazatot Try=85% 
tomorsegi fokra kell tomorlteni. Az agyazati zona feletti foldvisszatoltes tomorsege Try=95% legyen. A beepitett szerelvenyek 
es idomok kornyezeteben a foldvisszatoltest ugy kell vegezni, hogy a vezetek se nyiro, se hajh'to igenybevetelnek ne legyen 
kit^ve. A gdzelldtasi tervhez kiilon talajmechanikai szakv6lem6ny nem kdsziilt. A ledgazds helydn 1,5 x 1,5 m-es 
munkagodrot kell kialakitani. Innen kesziil a telekhatarig a 0,8 m szeles munkaarok. A minimalis foldtakaras uttest alatt 0,8 
m, jarda alatt 0,8 m. A visszatbltes a cso kornyezeteben kezi erdvel, folotte g6pi erove! tortenhet. Fagypont alatt vegzendo 
vezetekepitesnel a csovezetek fagyott talajra nem fektetheto
A munkaarok visszatemetese csak a sikeres nyomasproba utan vegezheto el. A kozmiikeresztezodeseknel csak kezi 
foldmunka vegezheto szakfeliigyelettel. Az ut- es jardaburkolatokat az eredeti allapotnak megfelelore kell visszaallitani.

Nyomasproba - muszaki atadas

A nyomasprobat a 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet szerint kell vdgeznl es ktertekelni. A szilardsagi es tomorsegi nyomasprdba 
leirasat Az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft. G-TU-1_v5 tartalmazza. A nyomasprobat Az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft.. 
kdpvisetejdnek jelenleteben kell elvdgezni. A vizsgdlatrdl az osszes jellemzo adatok 6s eredmenyek feltiintetesevel 
jegyzokonyvet kell felvenni. A nyomasprobat levegovel kell elvegezni. A nyomasprobak idotartama alatt a vizsgalt 
gazvezeteken egyeb munkat vegezni tilos! Ha a vezetek a nyomasproba kovetelmenyeinek nem felel meg, a hibat meg kell 
keresni, es ki kell javitani. A javitast csak tulnyomas nelkiili vezeteken szabad vegezni. A vezetekbe csak olyan szerelveny 
6s idomdarab 6pithetd be, melyrol miibizonylat igazolja, hogy megfelelt az eloirt kovetelmenyeknek! A meglevo vezetekre 
valo rakbtest az MSZ11413/5 szamu szabvany alapjan hasznalati gazzal kell ellenorizni. A gaz ala helyezeset Az MVM 
Fogaz Foldgazhalozati Kft.. technologiai utasitasainak megfeleloen kell elvegezni. A megepitett vezetekrol az eltakaras elott 
megvatesulasi tervet kell k6sziteni.
Az osszevont szilardsagi es tomorsegi nyomasproba:
A megengedett iizemi nyomas (MOP) erteke: kisnyomds - 0,033 bar
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Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: B/22-0034-16

A szilardsagi nyomasprdba erteke 3,0 bar. A tervezett leagazo vezetek terfogata nem haladja meg az 1m’3-t, igy a 
szilardsagi nyomdsprdbdt 1 ora alatt is el lehet vegezni, ez esetben minden varrat 6s egybb kotes tbmbrsbget egyedileg 
ellenorizni szukseges. Osszevont szilardsagi es tomorsegi nyomasprobat lehet tartani, ha a szilardsagi nyomasproba 
legnemQ kozeggel tbrtbnt. Sikeres szilardsagi nyomasprdba utdn, a vizsgdlb nyomast a tbmbrshgi nyomasprdba 6rt6kere kell 
csbkkenteni. 15 perc varakozasi ido elteltevel vizsgalni kell a tomorsegi kovetelmenyeket.
A nyomasproba akkor minositheto sikeresnek, ha a nyomasproba idotartama utan nyomas-csokkenes nem volt tapasztalhato, illetve 
a nyomasprdba ala vetett gazeloszto vezeteken es szerelvenyein tbmbrtelenseg nem volt kimutathato, es a gazeloszto vezetek egyik 
elembn sem volt tapasztalhatd maradd alakvaltozas.

Munkavedelem

A munka megkezdese elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszelyforrasokrdl tajekozddni, es a megfelelo 
munkavedelemrol gondoskodni. A szerelbs soran szukseges munkavedelem a kivitelezes! technologiatol fugg, ezzel 
kapcsolatban a kivitelezoi Munkavedelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa szukseges. Minden esetben rendelkezesre kell 
allnia a megfelelo minbsegu, hasznalhato allapotu vedbfelszereleseknek, es azok hasznalatat meg kell kbvetelni a munkat 
vegzd dolgozdktdl. A munkavedelmi felszereles folyamatos uzemkepes dllapotanak biztositasardl a kivitelezd ceg 
munkavedelmi feleldse koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavedelmi oktatasat a munkavddelmi 
feleldsnek kell vhgeznie. A munkavegzbs soran be kell tartani a munkavbdelemre vonatkozo rendeleteket, szabvanyokat, 
utasitasokat es hatosagi eloirasokat, valamint Munkavedelmi torveny 1993. evi XCIII. torveny vegrehajtasarol kiadott 5/1993 
(XII.26) MuM rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyuttes rendeletet.
Tuzbiztonsagi eloirasok

Tuzveszelyes tevekenyseget tilos olyan helyen vegezni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat. A tuzveszelyes tevekenyseg 
felteteleit a letesitmeny vezetbjevel vagy megblzottjaval egyeztetni kell. A kivitelezes soran keletkezhetd tuz oltasara 
alkalmas tuzolto felszerelest, keszuleket a munkat elrendeldnek kotelessege biztositani. Mindazon munkaheiyeket, ahol 
gaznak a szabadba vald kiaramlasa lehetove valhat, drizni kell, es veszelyforrdstdl 15 meter sugaru kdrben meg kell 
akadalyozni nyi'lt lang haszndlatdt, a dohdnyzdst, es a szikrakepzodessel jaro tevekenyseget. A tilalmat jol lathatd helyen 
elhelyezett MSz 15631 szerinti tablakon is jeldlni kell. A munkavegzes soran be kell tartani az 54/2014 (XII.5.) sz. BM 
rendelettel hatalyba leptetett Orszagos Tuzvedelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eloirasokat.
Kornyezetvedelem

A kivitelezes soran a kovetkezo veszelyes hulladekok keletkeznek:
• utburkolat bontasabol szarmazo aszfaltmaradekok
• csdelbkeszftesnel, szigetelbsnel hasznalt tisztito folyadek, alapozo folyadekok, hi'gitok, festekek maradekai, 

gbngyblegei, segbdanyagai
A veszelyes hulladekok keletkezesbt, drtalmatlanitasat, gyujteset, tarolasat a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. sz. rendelet, a 91/689 
EGK irdnyelv ds Az MVM Fbgdz Foldgazhaldzati Kft.. Kornyezetv6delmi Szabdlyzata (11/2017. Clgyvezetdi Utasitas) szerint 
kell kezelni, es a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kbtelezettsegekrbl szold 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfelelden kell eljarni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kbrnyek lakoi nyugalma erdekeben kerulni kell a felesleges zajokat. A 
jarmuvek, epitoipari gepek csak a feltetlenul szukseges ideig mukodjenek!
A 280/2004.(X.20.)KOM-E0m egyuttes rendelet rendeletben elofrt zajszintet ne I6pje tul az epitesi tevekenyseg zaja a 
munkahely kornyezeteben. Ha varhatdan tdllepi, a kornyezetvedelmi hatdsagtol kell a zajkibocsatasi hatarertek 
megallapitasat kerni!

A 314/2005.(XII.25.)Korm. rendelet ertelmeben kornyezetvedelmi hatasvizsgalatot kell kbsziteni, engedelyeztetni, majd 
betartani az abban foglaltakat. Az iizemelo vezetek megbontdsdndl, nyomasprdbajanal erbs, kellemetlen szag kepzodhet. A 
szaghatast a leheto legkisebb mert6kure kell csbkkenteni. A lakossagot a kivitelezes helydrdl, idejerbl, valamint arrol, hogy a 
szaghatas egeszsegre nem artalmas, idoben tdjekoztatni kell.
Forgalomkorlatozas

A vezetekepites idejere eletbelepo forgalmi rendrol forgalomtechnikai terv keszult, amely az F rajzszamu terven lathatd. Az 
ideiglenesen kihelyezendd fenyvisszavero jelzbtablakat a terv szerinti helyeken el kell helyezni. A munkalatok befejezesevel 
az eredeti forgalmi rendet helyre kell allitani.
Altalanos r6sz:

A kivitelezest csak Az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft.. altal felulvizsgalt tervek alapjan lehet elkezdeni. Kivitelezeskor az 
ervenyben levo szabvanyokat, Az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft.. technolbgiai es muszaki utasi'tasait maradektalanul be 
kell tartani.
A kivitelezes soran a tervtbl eltemi csak a tervezo beleegyezesevel lehet.
A tervben szereplb adatokrbl a kivitelezes soran akkor lehet elterni. ha:

- a vonatkozo szabvanyok elbirasait betartjak,
- az egbszseget es vagyonvedelmet nem veszblyeztetik,
- az elteres mas eldirasokba nem utkdzik.

Minden elthres eseteben tervmbdositdst kell kbsziteni! A tervmddositast a helyi gazszolgaltatbval is felul kell vizsgaltatni.

Budapest, 2022. 02. 16. ..............
' Pasztor Viktor
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TERVEZOI NYILATKOZAT
1083 Budapest, Szigony utca 26-32., HRSZ: 36186 

utolagos leagazo eloszto vezetek

A terv keszitese soran a vonatkozd rendeleteket, szabvanyokat, utasitasokat es hatdsagi eloirasokat betartottuk, azokat a 
kivitelezes soran is be kell tartani, kulbnbs tekintettel az aldbbiakra:

M VM Fogaz Foldgazhalozati Kft. hatalyos technologiai utasitasai;
- 21/2018.(IX.27.) ITM rendelet A gazeloszto vezetekek biztonsagi kovetelmenyeirol 6s a Gazeloszto Vezetekek 

Biztonsagi Szabalyzata kozzeteteleroi;
- 2008. evi XL. Torveny a fbldgazellatasrdl, egyseges szerkezetben a vegrehajtdsardi szdld 19/2009. (1.30.) 

Kormanyrendelettel;
1993.dvi XCIII. Tbrvhny A munkavddelemrbl;

- 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet Az epitesi munkahelyeken es az epitesi folyamatok soran megvaldsitando 
minimalis munkavedelmi kbvetelmenyekrol;
5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet A munkavddelemrbl szdld 1993. dvi XCIII. Torveny egyes rendelkezeseinek 
vegrehajtasarol;
65/1999. (XII.22.) EUM rendelet A munkavallalok munkahelyen torteno egyeni vedoeszkoz hasznalatanak minimalis 
biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeirol;
30/2018 (II. 28.) Korm. rendelet Az egyeni vedoeszkozok kovetelmenyeirol es megfelelosegenek tanusitasarol;
3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM egyiittes rendelet: A potencies robbandsveszelyes komyezetben levo munkahelyek 
minimalis munkavedelmi kbvetelmdnyeirol;
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszkbzok es hasznalatuk biztonsagi es egeszsegugyi kovetelmenyeinek 
minimalis szintjerbl;

- 47/1999. (VIII.4..) GM. sz. rendelettel haUlyba leptetett Emelogep Biztonsagi Szabdlyzat;
- 203/1998.(Xli.19.) Kormanyrendelet: A banyaszatrol szolo 1993. evi XLVIII. torveny modositasarol;

MSZ-04-901:1989. Munkavedelem. ^pitoipari fbldmunkak, ducolasok es alapozasok biztonsdgtechnikai kbvetelmenyei;
1996. evi XXXI. torveny: A tuz elleni vedekezesrol, a muszaki mentesrbl es a tuzoltosagrol;
54/2014 (Xll.5.) BM rendelet az Orszagos TQzvedelmi Szabdlyzat kiaddsdrdl;
222/2014. (IX.4.) Kormanyrendelet a bdnyaszatrol szolo 1993. evi XLVIII. torveny vegrehajtasarol szolo 203/1998. (XII. 
19.) Korm. rendelet es a Magyar Banyaszati es Foldtani Hivatalrdl szolo 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 
modositasarol;
17/1993 (VII.1.) KHVM rendelet Az egyes veszelyes tevekenysegek biztonsagi kovetelmenyeirol szolo szabalyzatok 
kiaddsdrdl;
1995. evi Lill, torveny: A kbmyezet vedelmenek altalanos szabalyairol;

- 2012. evi CLXXXV. torveny: A hulladekgazdalkodasrdl;
2000. evi XXV. torveny: A kemiai biztonsagrol;
44/2000. (XII. 27.) EiiM rendelet: A veszelyes anyagokkal es veszelyes keszitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarasok, 
illetve tevekenysegek reszletes szabalyairol;
225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet: A veszelyes hulladekokkal kapcsolatos tevekenysegek vegzese;
284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet A komyezeti zaj- es rezges elleni vedelemrbl;

- 66/2005 (XII. 22.) EUM rendelet A munkavdllaldkat drb zajexpozicidra vonatkozd minimalis egdszsdgiigyi 6s biztonsdgi 
kbvetelmenyekrol;

- 22/2005 (VI.24.) EClM rendelet A rezgesexpozicidnak kitett munkavallalokra vonatkozd minimalis egeszsegi 6s 
munkabiztonsagi kbvetelmenyekrol;
2012. evi LXXVI. torveny A kbrnyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi Lill, torveny, valamint a 
termeszet vedelmerbl szdld 1996. evi Lill. Torveny modositasarol;

A tervek megfelelnek a kivitelezes biztonsdgtechnikai kbvetelmenyeknek, az ezek szerint kivitelezett letesitmeny a 
egeszseget nem veszelyezteto modon, biztonsagosan kivitelezhetb es uzemeltethetb. A kivitelezdssel kapcsolatos 
kbrnyezetvedelmi es egeszsegvedelmi, valamint biztonsagtechnikai intezkeddseket az dpites idejere ervenyes elbirdsoknak 
megfeleloen a kivitelezdnek kell elkesziteni. Alulirott tervezb kijelentem, hogy az aldbbi engedelyezesi es kiviteli 
tervdokumentdcidt az 53/2012 Korm. rendelet alapjdn, a kiaddskor ervdnyben levo rendeleteknek, szabvanyoknak, hatdsagi 
elbirasoknak, valamint a 21/2018.(IX.27.) ITM utasitasainak megfelelben keszitettem el. A tervdokumentacid megfelel a 
hatdlyos jogszabalyokban eloirt dltaldnos drvdnyu hatdsagi elbirasoknak es hatarozatoknak; a tuzrendeszeti-, 
munkavedelmi-, biztonsagtechnikai-, uzemegeszsegugyi-, valamint kbrnyezetvedelmi kbvetelmenyeket megdllapitb 
jogszabalyoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak; orszagos-, agazati- es szakmai szabvanyoknak valamint Az MVM Fogaz 
Foldgazhalozati Kft.. technologiai utasitasainak. A tervdokumentacid a 4/2002. (II.20) SzCsM-EuM egyiittes rendelet alapjan 
biztonsagi es egeszsegvedelmi koordinator kbzremukbddsdvel tbrtent. A tervezett elosztovezeteki leagazas biztonsagi 
bvezete maganingatlant nem erint. A gazellato rendszer kozteruletet erint, ezert a kbzmuvek tulajdonosainak /hirkbzlesi-, 
elektromos-, viz- , csatorna-, gaz-, stb. halozat/ hozzajarulasara sziiksdg van, a terszint alatti mutargyak a kapott 
adatszolgaltatasnak megfelelo pontossaggal feltUntetdsre keriiltek. A tervezes soran a helyszint erintd osszes 
kozmuszolgaltatoval egyeztettem.

Budapest, 2022. 02. 16.
Pasztor Viktor 
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ANYAGJEGYZEK
1083 Budapest, Szigony utca 26-32., HRSZ: 36186 

utolagos leagazo eloszto vezetek

Vezetekepftes

CSOVEK

MSZ EN 1555-2:2011 PE 100/G SDR 11 dn90 6,1 fm
LPE burokcsd dn160 2,3 fm

IDOMOK

MSZ EN 1555-3:2011 100/G
PE gdmbcsap dn90 1 db
PE futoszalas csoveglezaro dn90 2 db
PE futoszalas karmantyu dn90 3 db
ACEL IDOMOK, SZERELV^NYEK
Heg. toldatos acelkarima MSZ EN 1092-1 NNY 16
DN80 2 db

Teletarcsa MSZ EN 10025 DN80 1 db

EGY&B ANYAGOK

Sarga nyomvonaljelzo szalag 6,1 fm
Gdmbcsaphoz muanyag beepfto keszlet 
Utperselyes csapforgato 1 db

Szerelvenyjelzd tabla 1 db
Nyomvonaljelzo tabla 1 db
Saturn idom DN160/DN90 1 db
SCHUCK tomor fall atvezeto idom DN80x400 1 db
PE-acel atmenet dn90/DN80 1 db
EGYEB MUNKAK
Holyagozasi hely keszitese PE vezetekre dn63 1 db
Hegeszto kotesek szigetelese 
Canusa zsugorszalaggal 2 db

Alepitmenyi munkak

Hossz (m) Melyseg (m) Szelesseg 
(m)

Jarda aszfalt 1,9 1,0 0,8

Uttest aszfalt 3,5 1,0 0,8

Fejgdddr aszfalt 1,5 1,5 1,5

Budapest, 2022.02. 16.

6



Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: 8/22-0034*16

MUNKA-ES EGESZSEGVEDELMITERV
1083 Budapest, Szigony utca 26-32., HRSZ: 36186 

utolagos leagazo eloszto vezetek

A gazvezetek epitese soran az aldbbi eloirdsok kovetkezetes es erteiemszeru betartasa kotelezb!

MUNKA- £S EGESZSEGVEDELEM

A munka megkezdese elott a kivitelezo koteles a helyszinnel kapcsolatos veszelyforrasokrol tajekozodni, es a megfeleld 
munkavedelemrSI gondoskodni. A szerel6s soran szuks6ges munkav6delem a kivitelezes! techno!6gidt6l fugg, ezzel 
kapcsolatban a kivitelezoi Munkavedelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa szukseges. Minden esetben rendeikezesre kell 
allnia a megfelelo minosegu, hasznalhato aliapotu veddfelszereleseknek, 6s azok hasznalatat meg kell kbvetelni a munkat 
vegz6 dolgozoktol. A munkavedelmi felszereles folyamatos uzemkepes allapotanak biztositasarol a kivitelezo c6g 
munkav6delmi felelose koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok folyamatos munkavedelmi oktatasat a munkavedelmi 
feleldsnek kell vegeznie. A munkavegzes soran be kell tartani a munka-vedelemre vonatkozo rendeleteket, szabvanyokat, 
utasftasokat, a szakagi eloirasokat, a kozmuvdllalatok, hatosagok kikbteseit 6s a hatosagi eloirasokat.

A letesitmenyre vonatkozo munkavedelmi eldirasok:

A tervezes soran figyelembe vettuk es betartottuk:
- a letesitmeny telepltesere vonatkozo, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az orszagos telepulesrendezesi es 

epitesi kovetelmenyekrol (OTEK)
1993.6vi XCIII. torvenyt a munkavedelemrol

- 5/1993. (XII. 26.) MOM rendeletet a munkav6delmi tfirveny v6grehajtasarol
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet az 6pit6si munkahelyeken 6s az epitesi folyamatok sor6n 

megvalosttando minimalis munkavedelmi kovetelmenyekrdl
- 65/1999. (XII. 22.) EuM rendelet a munkavallalok munkahelyen tbrteno egyeni vedSeszkbz hasznalatanak minimalis 

biztonsagi 6s eg6szsegv6delmi kovetelm6nyeirol
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM egyuttes rendelet a munkahelyek munkav6delmi kovetelmenyeinek minimalis szintjerol 

3/2001. (I. 31.) KoViM rendelet a kozutakon vegzett munkak elkorl6tozasi es forgalombiztonsagi kovetelmenyeirol
- MSZ 172-4:1978 Erintesvedelmi Szabalyzatat
- MSZ 17305:1983. sz. szabv6nyt, Munkav6delem, Anyagmozgat6si munkak 6ltalanos biztonsagtechnikai 

kovetelmenyei
MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvdnyt, Munkavedelem, Epitoipari g6pek

- AZ MVM Fogdz Foldgazhalozati Kft.. Munkavedelmi Szabalyzatdt (10/2013. UgyvezetSi Utasitas)

A letesitmeny meqvaldsi'tasara vonatkozo munkavedelmi eldirasok. epites, szereles:

A kivitelezes es szereles soran a munkahelyi, munkavedelmi, biztonsagtechnikai, egeszseg - es kornyezetvedelmi 
eloirasokat, a kivitelezo illetve szerelo vallalatnak kell megadni, es azok betartasarol gondoskodni.

Betartandok meg az engedelyezesi tervek es okm6nyokban {bontasi engedely, hatosagi naplobejegyzesek, stb.} foglaltak. 
Az Cizemeltetes idejere vonatkozo munkavedelmi eloirasok, technologiai, muveleti, szerelesi 6s karbantartasi utasftasokat a 
fentiek figyelembevetel6vel az uzemeltetonek kell elkeszitenie. Munkat csak szakkepesitessel rendelkezo, balesetvedelmi 
oktatasban reszesi'tett dolgozok vegezhetik. A kivitelezes soran a kivitelezo vallalatnak a vallalati munkavedelmi eloirasokon 
tulmenden felhtvjuk a figyelm6t az aldbbiak fokozott betartdsara:

a kozteruleten folyo munkaknal a munkateruiet elkorlatozasara,
- a munkateruiet ejszakai megvildgitasara,

a forgalomkorlatozasi tervben meghatarozott kozuti jelzotabiak, figyelmezteto es tereldtablak, burkolatjelek pontos 
elhelyez6s6re, azok megovasdra es karbantartasara,
a kozuti es gyalogos forgalom biztonsagos atvezetesere, a munkateruiet korzeteben, 
munkaarok vagy munkagodor terv szerinti ducolasara, a felhasznalt anyag minosegere, a ducolat naponkenti 
ellen6rz6sere, tovabba ezen tdlmenoen is sziikseg szerint, pl. nagyobb zdporokat kovetoen, valamint a ducolat 
karban-tartasara. Ha a munkavegzes valamely okbol tobb napig szunetel, a munkaarokban, vagy munkagodbrben a 
munkat folytatni csak a ducolat teljes felulvizsgdlata utan szabad.

A munkaba vett teruleten levo kdzmGvezetekek uzemeltetoitol szakfelugyeletet meg kell kemi. A munkaarokban torteno 
vezetek, vagy mutargy epitesevel kapcsolatban az alabbiakra hivjuk fel a kivitelezo szerelo vallalat figyelmet: Ha a 
munkaarokban, vagy munkagodorben az epitendo vezet6k, vagy mutdrgy mellett meglevo uzemelo kozmuvezetek is van, 
akkor a tervben meghatarozott modon az uzemelo vezeteket biztositani kell. Ezen tQlmenoen, ha az uzemelo vezetek:

Gazcso:

- a dohanyzas tilos! A nytit lang hasznalata a munkaarokban, vagy munkagodorben Az MVM Fogaz Foldgazhalozati 
Kft.. technologiai utasitasa, valamint munkavedelmi szabalyzata szerint tbrtenhet!

- a gazszivargas eszlelese eseten a munkaarkot vagy a munkagodrot azonnal ki kell urftent.
- Az MVM Fogaz Foldgdzhaiozati Kft.. iigyeietet 06 80 477-333 (ejjel-nappal)telefonszamon azonnal ertesiteni kell.
- a hiba elharltasdig a munkdt folytatni tilos!
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Vizcsd:
a nyomdcsd tbresekor a viz a munkaarkot elarasztja, ezert a munkaarokban a menekules celjabol letrakat kell 
elhelyezni, a munkaarokban tartozkodok letszamanak fuggvenyeben, de legalabb 10 m-enkent, 
a letrak elhelyezeset, allekonysagat es rogziteset naponta ellenorizni kell, 
Csotdres eseten a Fovarosi VizmOvek Zrt. ugyeletet ertesiteni kell.

Csatorna:
- ha a csatorna a munka^rok, vagy munkagodor fele levegSzik, a dohanyz£st 6s nyfit lang haszndlatat meg kell tiltani!
- nagy intenzitasu zapor utan a csatorna nyomas ala kerulhet. Tegla, vagy kd-falazatu csatorna eseteben a kelloen Ie 

nem terhelt szabadon levo csatorna mellett munkat vegezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van,
- fertdz6sveszdly elkerulesere az esetleg megseriilt csatorna, vagy csatornaakna falazatot ki kell javi'tani, 

csatornatdres, vagy csatornaszivargas eseteben a munkaarkot ki kell un'teni, ertesiteni kell a Fovarosi Csatornazasi 
Muvek Zrt. ugyeletet.

Tavhoellatasi vezetek:
- a tavhoellatasi vezetek meghibasodasa sulyos balesetek forrasa lehet, ezert a vezetek es a vezetek 

hoszigetelesenek epseget biztositani kell, 
ha a munkavegzes soran a hoszigeteles megseriilt, azonnal ki kell javitani.

- Vezetek csepegese repedesre utal, amely gdz, vagy forro viz munkaarokba jutasat eredmenyezheti, a vezetek 
torese meg sulyosabb veszelyt jelent a munkaarokban tartozkodo reszere. A munkaarok, vagy munkagodor gyors 
kiuritesehez letrakat kell a munkaarokba, illetve a munkagodorbe elhelyezni a munkaarokban tartozkodok 
letszamanak fuggvenyeben, de legal&bb 10 m-enkdnt. A letrak elhelyezdsdt, allekonys6g6t es rogziteset naponkdnt 
ellenorizni kell.
a vezetek hibajanak eszleleset kovetoen a munkaarkot azonnal ki kell uriteni es a Fovarosi Tavfuto Muvek Zrt. 
ugyeletet ertesiteni

Kdbelek:
a munkaarokban, vagy munkagbddrben szabadon vezetett kabelek biztosi'tasat es serules elleni vedelmet meg kell 
epiteni. Ki kell zarni annak lehetoseget, hogy a munkavegzes soran a kabelek megserulhessenek,

- a sdrult k6bel kozeldben a munkavegzes tilos!
a megserult kabel kijavftasara ki kell hlvni az illetekes ugyeletet!

- a fenti munkaknal szigoruan be kell tartani a villamosmuvek, valamint a termeloi, magan- es kozvetlen vezetekek 
biztons6gi bvezeterol szolo 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet eldirasait.

kOrnyezetv^delem

A kornyezet vedelmenek altalanos szabalyairol szolo 1995. evi Lill, torvenyben es az epitett komyezet alakitasarol es 
vddelmerol szolo a 1997. evi LXXVIII. torvenyben, valamint a „MVM Fogaz Foldgazh6lbzati Kft.. Komyezetvedelmi 
Szabalyzatiban, ill. a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben foglaltakat maradektalanul be kell tartani.

Bontasi es veszelyes hulladekok:

Csoelokeszitesnel: tisztito folyadekok, alapozo folyadekok, higitok, festekek maradekai, gongyolegei, segedanyagai. 
Utburkolat bontasanal bontasi hulladek: bontott aszfalt es beton.
A veszelyes hulladekok keletkezeset, artalmatlanitasat, gydjteset, tarolasat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 91/689 
EGK iranyelv es Az MVM Fogaz Foldgazhalozati Kft.. Komyezetvedelmi Szabalyzata (11/2017. Ogyvezetoi Utasitas) szerint 
kell kezelni, es a hulladekkal kapcsolatos nyilvantartasi es adatszolgaltatasi kbtelezettsegekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfelelden kell eljarni.

Zajvedelem:

A kbrnyek lakoi, valamint az ott levo kommunalis letesitmenyek nyugalma erdekeben kerulni kell a felesleges zajokat. A 
jarmuvek, epitoipari gepek csak a feltetlenul sziikseges ideig mukodjenek.
A kornyezeti zaj es rezges elleni vedeiem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletet es a 
kornyezetkdrosodas megelozesenek es elharitasanak rendjerol szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet eloirasait be kell 
tartani.
A kornyezeti zaj- es rezgesterhelesi hatarertekek megallapi'tasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet 
mellekleteiben eloirt zajszintet ne lepje tul a tevekenyseg zaja a letesitmeny kornyezeteben. Ha varhatoan tOllepi, a 
komyezetvedelmi hatosagtol kell zajkibocsatasi hatarertek megallapi'tasat kerni.

Leveqdtisztasaq vedeiem:

Az uzemeld vezetek megbontasanal, nyomasprobajanal tartani lehet eros, kellemetlen szag levegobe aramlasatol. A 
szaghatast a leheto legkisebb mertekre kell csbkkenteni. A lakossagot - a kivitelezes hely6rbl, idejerol valamint arrol, hogy a 
szaghatas egeszsegre nem artalmas - idbben tajekoztatni kell.
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Tervszam: U-019/2022
HKN: 1051855
PST: B/22-0034-16

Novenyallomanv vedelme:

A meglevo novenyzetet vedeni szukseges. A fak 2,0 meteren beluli megkdzellteset lehetoseg szerint el kell kerulni. Ahol ez 
nem Iehets6ges, ott az epltes idejen a fdkat kalodazdssal kell megvddeni, a kesdbbi biztonsdgos uzemeles erdekeben pedig 
a vezetekre vedocsovet kell elhelyezni. Ha a vezetek nyomvonala parkosltott teruletet erint, a termoreteg leszedeserol, kuldn 
tarolasardl es visszapotlasarol gondoskodni kell. A parkosltott teruleten a novenyzet potlasat megfelelo minosegben kell 
biztositani.

A munkavegzes soran figyelembe kell vennl:
- a fovarosi zbldfeluleti rendszerbe tartozd zoldteruletek es zbldfeluletek vedelmerdl, hasznalatardl, fenntartasarbl es 

fejleszteserol szolo 10/2005. (III. 8.) Fovarosi KdzgyGles rendeletet
a Budapest helyi jelentdsegd vedett termeszeti teruleteirol szolo 25/2013. (IV. 18.) Fovarosi Kozgyules rendeletet

TUZVEzDELEM

Tuzveszelyes tevekenyseget tilos olyan helyen vegezni, ahol az tuzet vagy robbanast okozhat. A tuzveszelyes tevekenysdg 
felteteleit a letesltmeny vezetojevel vagy megbizottjaval egyeztetni kell. A kivitelezes soran keletkezheto tuz oltasara 
alkalmas tuzolto felszerelest, kesziileket a munkat elrendelonek kbtelessdge biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a 
gdznak a szabadba valo kiaramlasa lehetove valhat, orizni kell, es veszelyforrastdl 15 meter sugaru korben meg kell 
akaddlyozni nyllt lang hasznalatat, a dohanyzast, es a szikrakepzodessel jaro tevdkenyseget. A tilalmat jol lathatd helyen 
elhelyezett MSZ15631 szerinti tablakon is jelolni kell.
A tervezett letesltmeny tuzrendeszeti megitelese: az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 9.§ (2) bek. d.) es g.) pontja szerint 
tuzvesz6lyes osztalyba tartozik.
A meglevo vezetekre valo rakotes idejen robbanasveszelyes osztalyba tartozik.
Ozemelo gdzvezetdken csak Az MVM Fdgdz Foldgdzhdldzati Kft.. vegezhet munkdt.
A PE cso anyagdnak fizikai tulajdonsagai folytan egheto, ezdrt az epltkezes ideje alatt a cso kozeleben, illetve a 
munkaarokban az acel szerkezet hegesztesenel fokozott elovigyazatossag szukseges.
A tervezes a Tuzoltdsagrbl szolo 1996. evi XXXI. torveny III. fejezet 21. § (3) bekezdesenek megfeleloen az Orszagos 
Tuzvedelmi Szabalyzatrbl szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben es Az MVM Fogaz Foldgazhaldzati Kft,. Tuzvedelmi 
Szabalyzataban foglaltak figyelembe vetelevel tortent. A ten/ezett vezetek foldgazzal iizemel, amelynek robbanasi hatarai: 
also: 4,5 Tf % felso: 13,5 Tf %
A beuzemeles es uzemeltetes soran a tuzrendeszeti elolrasok szigoruan betartandok!

TERVEZOl NYILATKOZAT

A vonatkozd Gazeloszto Vezetekek Biztonsagi Szabalyzata kozzetetelerdl szolo 21/2018.(IX.27.) ITM rendeietnek 
megfeleloen alullrott, a Helyszln £pitoipari Kft. reszerdi kijelentjuk, hogy megfelelnek a megelozo tuzvedelmi kovetelmenyek 
kielegiteserdl szolo rendeletek, szabalyzatok, az orszagos /MSZ/ es agazati szabvanyok, muszaki elolrasok 
kbvetelmenyeinek.
Kijelentem tovabba, hogy a targyi dokumentacio a letesltmeny (letesitmeny-csoport) telepitesere, tervezesere es 
uzemeltetdsere munkavddelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovdbba egyeb hatdsagi egeszsdgvddelmi 6s 
kornyezetvedelmi elolrasok betartasaval kesziilt, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-Eii. egyiittes rendeietnek megfeleloen biztonsagi 
6s egdszsegvddelmi koordindtor kozremukdddsdvel. Ezek 6rvenyeslt6s6nek mddjdt, adatalt a muszaki lelrds megfeleld 
fejezetei tartalmazzak. A fentiek teljesitesehez szukseges anyagokat dokumentacionkban szamltasba vettiik.

Budapest, 2022.02.16.

Pasztor Viktor 
GO-T 01-10348

Juhasz Istvan 
biztonsagi es egeszsegvedelmi koordinator








