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Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottsága
Előterjesztő szervezeti egység: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Ügyosztály 
Városüzemeltetési és Zöld Iroda

sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság 

2025. november 24-i ülésére

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Puskin 
utca 4. villamosenergia ellátásának kiépítéséhez

Előterjesztő: Rádai Dániel alpolgármester
Készítette: Gyuricza Ramóna irodavezető-helyettes
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Kérelem
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Helyszínrajz
4. sz. melléklet: Forgalomkorlátozási terv
5. sz. melléklet: Tulajdonosi hozzájárulás - tervezet
6. sz. melléklet: Közútkezelői hozzájárulás - tájékoztatás

Tisztelt Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság!

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Vili. kér. Puskin utca 4. (36548 Hrsz.) sz. alatti ingatlanra a KOMMENTÁR 
ALAPÍTVÁNY (Székhely: 8252 Balatonszepezd, Petőfi utca 28/A., azonosító: 01-01- 
0009798, adószám: 18189199-1-19) villamosenergia-bővítést igényelt az ELMÜ Hálózati Kft. 
(székhely: 1117 Budapest, Hengermalom út 18., a továbbiakban: ELMÜ) műszaki osztályától. 
Az ingatlan villamosenergia ellátása két helyről történik:
- az ELMÜ tulajdonú Rákóczi úton lévő 27909/10 ÉHTR állomásból tervezett IkV-os 

földkábel kilép az állomás területéről, majd a Rákóczi út (34608/4 hrsz.) páratlan oldalán 
halad, ahol bekanyarodik a Puskin utca (36553 hrsz.) páros oldalára. A Puskin utca 4. számú 
ingatlannál csatlakozik a fogyasztói fogadószekrénybe.

- Az ELMÜ tulajdonú Trefort utcában lévő 22437/10 ÉHTR állomásból tervezett 10kV-os 
földkábel kilép az állomás területéről, és a Trefort utca (36538 hrsz.) páros oldalán halad, 
majd bekanyarodik a Puskin utca (36553 hrsz.) páros oldalára, és érkezik a Puskin utca 4. 
alatti fogyasztói fogadószekrénybe.

A GTF Tervező Fővállalkozó Kft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca. 1-13. sz.) az 
ingatlan villamosenergia-ellátási terveit 2022-ben elkészítette, melyekhez tulajdonosi és 



közútkezelői hozzájárulási kérelmeket nyújtott be. A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 310/2022 (X.19.) számú határozatával 
megadta a tulajdonosi hozzájárulását, ami a döntés napjától számított 1 évig érvényes

A 2022-ben kiadott tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások érvényessége lejárt, emiatt a 
kivitelezéssel megbízott Maxeron Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa utca 26., 
cégjegyzékszám: 01 09 876577, adószám: 13851040-2-42, képviseli: Dobay Béla ügyvezető) 
kérelmet nyújtott be a hozzájárulások megújítása érdekében.
A benyújtott kérelem szerint a kivitelezést a korábban jóváhagyott tervek alapján végzik, nem 
vált szükségessé annak módosítása.
A kábelfektetés nyílt munkaárokban, kézi földmunkával történik.

A munkafolyamatok érintik a Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában és kezelésében lévő Budapest VII]. kerület, 
Puskin utca (36553 hrsz.) és a Trefort utca (36538 hrsz.) járdaburkolatát, ezért szükséges az. 
Önkormányzat hozzájárulása.

11. A döntés pénzügyi hatása
A közterületi kivitelezés megindításához szükséges a tulajdonos Önkormányzat hozzájárulása. 
A döntésnek az Önkormányzatot érintő pénzügyi hatása nincs.

III. Jogszabályi környezet
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság hatásköre az 
Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésén („A képviselő-testület által átruházott 
hatáskörben a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az 
Önkormányzati tulajdonú és kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő 
csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek kivételével a közúti közlekedésről szóló törvényben 
meghatározott tulajdonosi hozzájárulásról.’’), valamint a Képviselő-testületnek a Képviselő­
testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X. 10.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 6. melléklet 2. pont 2.1.2. alpontján alapul, 
amely szerint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt 
„a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tulajdonosi hozzájárulások 
megadásáról, megtagadásáról vagy a határidő hosszabbításról, az Önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű utcák meglévő közmű törzshálózataira történő csatlakozásokkal kapcsolatos kérelmek 
kivételével’*.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. tv. 36-43. 
§-ain, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelet melléklet 2.3. pontján alapul.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 60. §-a, az SZMSZ 33. § (1 ) bekezdése értelmében a döntés egyszerű többséget igényel. 
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és a 60. §-a, valamint az SZMSZ 59. §-a alapján az előterjesztést 
a Bizottság nyilvános ülésen tárgyalja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
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Határozati javaslat

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottságának

........72025. (XI.24.) számú határozata

tulajdonosi hozzájárulás megadása, Budapest VIII. kerület, 
Puskin utca 4. villamosenergia ellátásának kiépítéséhez

A Városfejlesztési. Környezetvédelmi és Közterület-hasznosítási Bizottság úgy dönt, hogy 
tulajdonosi hozzájárulását adja Budapest Vili, kerület, Puskin utca 4. villamos-energia 
ellátásának kiépítéséhez, az 5. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbiak 
figyelembevételével:

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a Puskin utca (36553 hrsz.) és a Trefort utca (36538 
hrsz.) járdaburkolatának munkálatokkal érintett részeire terjed ki,

- jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig, azaz 2026. november 24- 
ig érvényes.
az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési hozzájárulást az Önkormányzat 
honlapjáról letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek 
csatolásával a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal meg kell 
kérni, és az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

- téli üzemben burkolatbontási engedélyt kiadni alapvetően november 15. előtt és március 
15. utáni munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és külön elbírálással 
lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát és azt, hogy a téli időszakban nyitott 
munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszélyforrást nem okozhat, 
síkosságmentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

- kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő helyreállítására, 
melyre a beruházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

- jelen tulajdonosi hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

- az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát 
írásban értesíteni.

Felelős:
Határidő:

polgármester
2025. november 24.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Ügyosztály Városüzemeltetési és Zöld Iroda 

RáÚai Dániel 
alpolgármester

Budapest, 2025. november /iá
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Azonosító:EPAP|R-20251021-10476

Küldő Dátum: 2025.10.21

Viselt név; Hivatkozási szám: 16/1008-4/2022;
16/1008-5/2022;

Születési név: Azonosító:

Anyja neve: Témacsoport EGYEB
azonosító:

Születési hely: Témacsoportneve: Egyéb

Születési idő:

Nem természetes Maxeron Kft.

Ügytípus azonosító: EGYEBJJGY

Ügytípus neve; Egyéb
személy neve:

Nem természetes 13851040 
személy adószáma:

Címzett
BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
1082, Budapest
Baross utca 63-67

Tárgy:
Tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás kérése

Tisztelt Ágh László úr! Budapest, Vili, Puskin u. 4. sz. alatti ingatlan 
villamosenergia-ellátása; 10 kV-os földkábel létesítése (Sepland: CS-33267; Msz.: 
25SM-029) tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulását kérnénk újra kiadni. Ezúton 
nyilatkozzuk, hogy a tervek műszaki tartalma változatlan.

Közútkezelői hozzájárulás kérelem ügyirat száma: 16/1008-5/2022 Tulajdonosi 
hozzájárulási kérelem ügyiratszáma: 16/1008-4/2022 Csatolva küldöm a tulajdonosi-, 
közútkezelői hozzájárulást, műszaki leírást és a rajzot. Amennyiben valamilyen 
dokumentációra még szükség lenne, legyen szíves jelezni és igyekszem mielőbb 
pótolni. Segítségét előre is köszönöm! Üdvözlettel: Kiss Ivett 70/336-33-25

Mellékletek száma: 5



Fájlnév Méret Elhelyezkedés Fájl SHA-256
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Rajz.pdf 2.1 MB KRX/OCD/Payload/l B8FDA873B701C52 
D-2 86485DCFE3DEC8

C05A749EE5AB3F6 
199D8FA9315269D 
6E436

Tulajdonosi_hozzaja 1.7 MB 
rulas__ Bp ._VI I1 ._0
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KRX/OCD/Payload/l D7E9F8C72FBE00 
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F0A4E5

MULE.pdf 330.9 kB KRX/OCD/Payload/I 77325CA0150C9C9 
D-5 B292B68CE811CB7

0F2F62352AD2130 
B6A1F7C95025285 
7E07

FKH_13277_VIII._P 1.4 MB 
uskin_u._4_kezeloi_ 
hozzájárulás___hos 
szabbitott.pdf

KRX/OCD/Payload/l 7C0F1BAB8A3BDA 
D-6 BD0A2B5FA146A21

FDBFDA8E4F2901
C9A75D361222AFA 
245949



TERVEZŐ FŐVÁLLALKOZÓ KFT.

GTF 1131 BUDAPEST ROKOLYA U

T E E : 349-17-40 FAX: 412-10-02 

e-mail: info@gtfkft.hu

Budapest Vili. kér. Puskin utca 4. 36548 Hrsz.

Kommentár Alapítvány villamosenergia-bővítése

KIVITELI TERV

Megbízó:

Irányító Tervező:

ELMÚ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

/í

Pendli Gábor ä ix/ La
Kamarai szám: 13-10355 jogosultság: EN-V1

• A

Tervező: Pudleiner Péter

Munkaszám: 222035

Sepland szám: CS-33267

Budapest, 2023. ÁPRILIS.

mailto:info@gtfkft.hu
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Műszaki leírás:

ELOSZTÓI ENGEDÉLYES: ELMÚ Hálózati Kft.
1132 Budapest Váci út 72-74.

MEGBÍZÓ: ELMÚ Hálózati Kft.
1132 Budapest Váci út 72-74.

MEGBÍZÁS TÁRGYA: Budapest Vili. kér. Puskin utca 4. 36548 Hrsz. Kommentár 
Alapítvány villamosenergia-bövítése

IRÁNYÍTÓ TERVEZŐ: Pendli Gábor (EN-VI 13-10355) 
GTE Tervező és Fővállalkozó Kft. 
1131 Budapest Rokolya utca 1-13. 
telefon: 349-1740, fax: 412-1002

TERVEZŐ:

ÜZEMELTETŐ:

Pudleiner Péter

ELMÚ Hálózati Kft. Pesti Régióközpont 
1044 Budapest Megyeri út 118.

A Budapest Vili. kér. Puskin utca 4. 36548 Hrsz.-on lévő ingatlan villamosenergia-bövítést 
igényelt. A Kommentár Alapítvány beadta az új energia igényi, melyre az ELMÚ a műszaki 
gazdasági tájékoztatót megadta.

Tervezési feladat:

1. KIF: A Puskin utca 4. (36548 Hrsz.) épületbe kisfeszültségű közcélú kábelt kell 
létesíteni egy új fogyasztói fogadószekrénybe, amely a Rákóczi út 15. (36545 Hrsz.) alatt 
található meglévő ELMÚ tulajdonú 27909/10 ÉHTR állomásból fog élni. A meglévő 
csatlakozás elbontandó. Az állomásban felméréskor rendelkezésre állt a 3x315A-t kiszolgáló 
NH2 aljzat, ezért új leágazás nem tervezendő.

2. KÖF: A Puskin utca 4. (36548 Hrsz.) épületbe középfeszültségű kábelt kell létesíteni a 
Trefoil utca 4. (36551 Hrsz.) alatt található meglévő ELMÚ tulajdonú 22437/10 ÉHTR 
állomásból, amely az igénylő területén lévő fogyasztói fogadóba csatlakozik. 
Kapcsolóberendezés cseréje szükséges, ahol a meglévő kábelek cellaazonos helyükre kerülnek 
vissza, rövidülés nem történik, illetve nem kell a kábeleket újra fejelni.

Tervezett hálózat

KÖF

Névleges feszültség: 10kV~50Hz

Érintésvédelem 10kV-on: IT (védöföldelés)

Tervezett 10kV-os kábel: NA2XS2Y 3xlx240mm2 6/10kV

Tervezett nyomvonal: Ilim



KIF

Névleges feszültség:

Áram neme:

Erintésvédelem:

Tervezett IkV-os kábel:

Tervezett nyomvonal:

1 kV

3 fázisú, 50 Hz periódust! váltakozó áram

TN-nullázás (KIF)

NAYY-J 4x240mm2 0,6/1 kV (AI)

133m

A nyomvonalak leírása az érintett közigazgatási területek és helyrajzi számok 
megjelölésével:

KIF: Az Ehnű tulajdonú 27909/10 ÉHTR. állomásból tervezett IkV-os földkábel kilép az 
állomás területéről a jelölt helyen, majd a Rákóczi út (34608/4 hrsz.) páratlan oldalán halad, 
ahol bekanyarodik a Puskin utca (36553 hrsz.) páros oldalára. Az igénylő ingatlanjánál 
csatlakozik a Puskin utca 4.(36548 hrsz.) fogyasztói fogadójába.

KÖF: Az Elmű tulajdonú 22437/10 ÉHTR állomásból tervezett 10kV-os földkábel kilép az 
állomás területéről a jelölt helyen, majd a Trefort utca (36538 hrsz.) páros oldalán, ahol 
bekanyarodik a Puskin utca (36553 hrsz.) páros oldalára.

A Puskin utca 4. (36548 hrsz.) fogyasztói tulajdonú berendezésébe érkeztetjük.

A tervezett IkV-os, illetve 10kV-os földkábeleket a GTF-PNY-1 rajz szerinti nyomvonalakon 
kell megépíteni. Amely ábrázolja a tervezési területen található közmüveket is!

A kábelfektetéssel érintett terület aszfalt járda. A járdában csak kézi földmunka végezhető, 
mivel a környéken Távközlési hálózatok (Telekom, Invitech, Nokia solutions, Vodafone) 
ELMÜ középfeszültségű, kisfeszültségű, található, valamint gáz, csatorna bekötővezetékek. A 
közművek által előírt szakfelügyeletet meg kell rendelni!

A kábeleket az MSZ 13207 számú szabványban előírtak szerint kell fektetni. Közmű 
keresztezésénél, amennyiben a megközelítésre és keresztezésre előírt szabványos távolságok 
nem tarthatók, a kábeleket védőcsőbe kell vezetni úgy, hogy a védőcső vége mindkét irányban 
minimum 0,5-0.5 méterrel legyen a keresztezés vonalától.



Érintett helyrajzi szántok, tulajdonosok:

Hrsz. Érintési 
módja

Terület tulajdonosa (név, cím, jogcím, 
tulajdoni hányad)

Terület 
megnevezése

1. 34608/4 Létesítés

1/1 tulajdoni hányad

Budapest Fővárosi Önkormányzat

1052 Budapest, V.ker., Városház utca 9-11.

kivett közterület

2. 36553 Létesítés

1/1 tulajdoni hányad

VIILker., Önkormányzat

1082 Budapest Vili, kér., Baross utca 65-67

kivett közterület

3. 36538 Létesítés

1/1 tulajdoni hányad

VIILker., Önkormányzat

1082 Budapest Vili, kér., Baross utca 65-67

kivett közterület

4. 36548 Létesítés

1/1 tulajdoni hányad

Kommentár Alapítvány

8252 Balatonszepezd Petőfi utca 28/A

kivett irodaház

Környezet:

Az érintett terület: aszfalt járda. A villamos létesítmény veszélyt a környezetre nem jelent. 
Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj védelmére. Törekedni kell a környezetbarát 
technológiák alkalmazására. Kivitelezés után a burkolatot az engedélyekben foglaltaknak 
megfelelően kell helyre állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni 
rendeltetésének. A munkát végző kivitelező köteles a vonatkozó törvények, rendeletek, 
szabványok továbbá az üzemeltető környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységét. 
A tervezett hálózat megfelel a villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokról szóló 2018. 
augusztusi követelmény rendszerének.

A tervezett hálózat a „16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének 
kijelöléséről” alapján: ÉRINTI / NEM Érinti a barlang felszíni védőövezetét.

A tervezett hálózat a „14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről” alapján ÉRINT / NEM 
Érint természetvédelmi területet.

Biztonsági övezet:

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a villamos müvek, valamint a termelői, magán- és közvetlen 
vezetékek biztonsági övezetéről 6.§.:

i



(2) Főidben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezetek névleges 
feszültségétől függően

a.) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetén 1 méter, a vezeték szélső pontjától 
vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig 
terjed.

(3) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító 
védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0.2 
méterig terjed.
1. ÉRINTÉSVÉDELEM:

Érintésvédelem módja középfeszültségen (10-35 kV) IT védőföldelés. A földelések kialakítását, 
ellenőrzését az MSZ EN 50522:2011 szabvány szerint kell végezni. Ellenőrizni kell továbbá az 
MSZ EN 50522:2011 szabvány szerinti „Intézkedések az áramütés elleni védekezésként” 
meglétét középfeszültségen, az MSZ EN 61936-1:2016 szabvány, illetve az ELMÜ-ÉMÁSZ 
társaságcsoport D U 006-15 03 sz. „Érintésvédelmi szabályzata” (2015.11.18) együttes 
figyelembevételével.
Az érintésvédelem módja 0.4 kV-on TN (nullázás). A földelések kialakítását, ellenőrzését az 
MSZ HD 60364-4-41:2018 és az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabványok szerint kell végezni. 
Az alkalmazott megoldás feleljen meg a felsorolt szabványokban és az üzemeltető előírásaiban 
foglaltaknak.
Kábelhálózat földelése: A kábelt a vonatkozó technológiai utasítás szerint kell szerelni. A 
kábelek összekötésekor a kábclámyékolás folytonosságát biztosítani kell. A kábelhálózaton a 
kábel mindkét végén a fémköpenyt le kell földelni. A kivezetett fémköpeny szerkezetet az 
állomásban a végelzáró tartószerkezetéhez kell rögzíteni.
Az összefüggő érintésvédelmi rendszer eredöföldelési ellenállása maximum 2 ohm lehet.

2. SZABVÁNYOK:

Szabványjegyzék, mely alapján a terv készült, s melynek előírásait a kivitelező köteles 
betartani:

MSZ 1:2002
MSZ 146-8:1998

MSZ EN 50522:2011

MSZ 453:1987
MSZ 1585:2016
MSZ EN 50110-1:2013

MSZ EN 61936-1:2016

MSZ 2064-2:1998

Szabványos villamos feszültségek
Extradait szigetelésű, 3,6/6 (7.2) kV - 20,8/36 (42) kV névleges 
feszültségű elosztó hálózati kábelek (iránymutatásul, az MSZ HD 
620 S2:2010-es verzió magyar nyelvűre történő lefordításig)
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények 
földelése
Biztonsági táblák erősáramú berendezések számára
Villamos berendezések üzemeltetése
Villamos berendezések üzemeltetése. 1 rész: Általános 
követelmények

1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai létesítmények. 
1. rész: Általános szabályok (IEC 61936-1:2010, módosítva)
Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek 
kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A 
csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása



MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és 
vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök 
(iránymutatásul, az MSZ HD 60364-5-534:2016-os verzió magyar 
nyelvűre történő lefordításig)

MSZ 4851-1:1988 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a 
védővezető állapotának vizsgálata

MSZ 4851-2:1990 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a 
fajlagos talajellenállás mérése

MSZ 4851-3:1989 Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védövezetös érintésvédelmi 
módok mérési módszerei

MSZ 4851-6:1973 Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, 
erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 7487-1:1979 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Fogalom 

meghatározások
MSZ 7487-2:1980 Közmű- és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. Elhelyezés a 

térszint alatt
MSZ 13207:2020 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú 

kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége
MSZ 15988:2000 1-35 kV feszültségű vezetékek és gyüjtösínek védelmi és 

automatika- rendszere
MSZ 15989:2000 1-35 kV feszültségű hálózatok transzformátorainak és csillagponti 

berendezéseinek relévédelmi és automatika-rendszere
MSZ EN 50160:2008 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

feszültség jellemzői (iránymutatásul, az MSZ EN 50160:2011-es 
verzió magyar nyelvűre történő lefordításig)

MSZ EN 50086-2-4:1997 Védöcsőrendszerek kábelfektetéshez (iránymutatásul az MSZ EN 
61386-24:2011-es verzió magyar nyelvűre történő lefordításig)

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 1. rész: 
Általános követelmények. Közös előírások

MSZE 50341-2:2019 1 kV-ná! nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész: 
Nemzeti előírások

MSZ EN 60265-1:2000 Középfeszültségű kapcsolók, 1 kV-nál nagyobb és 52 kV-nál 
kisebb névleges feszültségű kapcsolók (iránymutatásul, az MSZ 
EN 62271-103:2013-as verzió magyar nyelvűre történő 
lefordításig)

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az 
általános jellemzők elemzése, meghatározások

MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 
Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2015 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. 
Hőhatások elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. 
Túláramvédelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások



MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések és 
védővezetők

MSZ HD 60364-5-559:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási 
berendezések

MSZ HD 60364-6:2017

MSZ EN 61439-1:2012

MSZ EN 61439-3:2013

Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés 
(iránymutatásul, az MSZ HD 60364-6:2016/A 12:2018-as verzió 
magyar nyelvűre történő lefordításig)
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános 
szabályok
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 3. rész: 
Szakképzettség nélküli személyek által kezelhető elosztótáblák

MSZ EN 61439-6:2013 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 6. rész: Burkolt 
síncsatornás rendszerek (gyűjtősínes elosztók)

MSZ EN 61293:1999 Villamos szerkezetek megjelölése az energiaellátás névleges 
adataival. Biztonsági követelmények

MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 
szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

MSZ EN 61140:2016 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos 
szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

MSZ HD 193 S2J999 Fcszültscgsávok épületek villamos berendezéseihez
MSZ-09-00.0257:1986 Transzformátorkamrák tervezésének előírásai (iránymutatásul)
MSZ-09-00.0280:1989 Erőművi, transzformátor- és kapcsolóállomási új villamos 

berendezések minőségi vizsgálatainak és üzembe helyezésének 
műszaki követelményei

MSZ-09-00.0287; 1986/1M: 1997
3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme

MSZ 447:2019 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás
MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem
MSZ HD 60364-4-46:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-46. rész: Biztonság. 

Leválasztás és kapcsolás
MSZ HD 60364-5-537: 2017Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. A védelem, leválasztás, 
kapcsolás, vezérlés és ellenőrzés eszközei. 537. fejezet: Leválasztás 
és kapcsolás

MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztö. -átalakító és -elosztó berendezések 
tűzvédelme

MSZ EN 60664-3:2003/A 1:2011
Kisfeszültségű rendszerek villamos szerkezeteinek
szigeteléskoordinációja. 3. rész: Szennyeződés elleni védelem 
bevonat, beágyazás vagy kiöntés alkalmazásával (iránymutatásul, 
az MSZ EN 60664-3:2017-es verzió magyar nyelvűre történő 
lefordításig)

MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kV-nál nagyobb névleges 
feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb l kV névleges 
feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
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JOGSZABÁLYOK, EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

MSZ 275-2:1986 Erősáramú szabadvezetékek szerelvényei. Általános műszaki 
követelmények

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról

2007. évi LXXXVI.
382/2007 (XII.23.)

Törvény a villamos energiáról
Kormányrendelet a villamos energia ipari építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról

2/2013.(1.22.) NGM rendelet a villamosmüvek, valamint a termelői, magán- és követlen 
vezetékek biztonsági övezetéről

8/2012. (1.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb 
nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és 
védelméről

21/2018. (1X.27.) 1TM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről

3/2001. (1.31.) KÖVIM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági követelményeiről

1997. évi LXXVI11. 
191/2009. (IX. 15.) 
5/1993.(XII.26.)

Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCII1. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról

1996. évi XXXI.
1995. évi Lili.

Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Törvény a környezet védelmének általános szabályairól

225/2015 (Vili.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól

197/2014. (Vili.1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási tevékenységről

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 
potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 
berendezésekről és védelmi rendszerekről

45/2004. (Vll. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól.

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról

280/2004. (X.20.)
1996. évi LUI.

Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. 
Törvény a természet védelméről

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2016. évi CL.
219/2004. (VII.21.)
8/2001.(111.30.)

Törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 
Szabályzat hatályba léptetéséről

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről



4. MUNKA VÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI LEÍRÁS

A munkavédelemnél figyelembe veendő előírások:

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 
szennyezések méréséről

14/2010. (V.ll.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű telkietekkel érintett földrészletekről

16/2009. (X. 8.)
72/2013. (Vili.27.)
246/2014. (IX.29.)

KvVM rendelet a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről
VM rendelet a hulladékjegyzékről
Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsájtási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

4/2011.(1.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

306/2010. (XII.23.)
309/2014. (XII.11.)

Korm. rendelet a levegő védelméről
Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről

MSZ EN 50110-1:2013 Villamos berendezések üzemeltetése. 1 rész: Általános

1993. évi XCÏH.
4/2002.(11.20.)

Törvény a munkavédelemről
SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munka védelmi 
követelményekről

2007. évi LXXXVI.
5/1993.(XII.26.)

Törvény a villamos energiáról
MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XClll. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése

MSZ EN ISO 12100:2011
követelmények

MSZ 14399:1980

Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és 
kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)
Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi 
követelményei

A munkavédelmi és biztonságtechnikai követelmények kielégíthetősége külön berendezés 
betervezését nem teszi szükségessé.
A munkáltatónak kötelessége biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit.

A villamos berendezésen csak szakképzett személy dolgozhat. Minden munka megkezdése előtt 
a dolgozó ismerkedjen meg alaposan a munkahellyel, a munkakörülményekkel, tanulmányozza 
át a kiviteli terveket és a műszaki leírást és csak ezután, jól átgondolt sorrendben fogjon 
munkához. Az előírtnál nagyobb értékű, vagy javított (patkóit) biztosítóbetétet alkalmazni
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szigorúan TILOS. Hordozható készülékek, kézi szerszámok, stb. csatlakozó vezetékeiben toldást 
készíteni TILOS. Csak olyan villamos berendezés üzemeltethető, amelynek hatásos az 
érintésvédelme és erről tanúsítvány van. Villamos berendezésen csak az MSZ 1585:2016 sz. 
szabvány előírásai szerint szabad munkál végezni.
A kivitelezési munkálatokat - szabadtéren - feszültség alatt lévő berendezések közelében kell 
végezni, ezért az üzemeltető utasításait, a vonatkozó baleset- és életvédelmi előírásokat, továbbá 
az előzőekben felsorolt ide vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani.
A munkálatok teljes idejére az üzemeltetőnek az alábbiak szerint kell eljárnia:
- a villamos berendezés szükséges azonosítását, feszültségmentesítést el kell végeznie.
- a feszültségmentesítés részét képező földelésekre és a bekapcsolást megelőző műveletekre 

fokozott figyelmet kell fordítania,
- a figyelmeztető táblákat időben ki kell helyeznie,

a feszültség alatt álló hálózatrészeket, villamos berendezéseket el kell határolni, illetve ezen 
részeket meg kell jelölni (pl. zászló, stb.)!
a munkaterületet el kell határolnia,
feszültség közelében végzett munkák esetén a feszültség alatti részeket a szerelés 
időtartamára burkolattal kell ellátni, hogy a szerelő a munkavégzés során a vétlen érintés 
ellen védve legyen.

A munkálatok teljes idejére a szakfelügyeletet a kivitelezőnek kell megkérnie, az érintett 
üzemeltetőknek biztosítani kell. Csak munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült személy 
végezhet munkát. A munkát végzők részére a munka megkezdése előtt tűzvédelmi oktatást kell 
tartani az adott vállalkozásra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat, ennek hiányában az 54/2014 
(XII.5.) ÜTSZ szerint. Az oktatást tűzvédelmi oktatási naplóban kell dokumentálni, melynek egy 
példányát a munkavezetőnek a helyszínen kell tartani, egy példányt pedig az üzemeltető részére 
kell megküldeni. A munkavédelmi (balesetelhárítási) oktatást a kivitelező által kijelölt 
személynek kell megtartani. Ezen oktatás megtartását is írásban kell rögzíteni, és annak 
megfelelő elsajátításáról meg kell győződni. Ennek hiányában munka nem végezhető. A munka 
speciális funkciójából fakadó előírások ismertetése az üzemeltető feladata. A munkavállalónak 
az elvégzendő munkának megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. A munkafolyamatot, a 
technológiái, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, 
sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. A 
kivitelezés megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról 
tájékozódni, azokról a beosztottakat tájékoztatni és a biztonságos munkavégzésről gondoskodni. 
A kivitelezőnek az adott munkára vonatkozó érvényes normatíváknak megfelelő létszámú és 
szakképzettségű dolgozót kell biztosítania. A szerelés végzésénél, annak jellegétől függően 
szükség szerint az alábbi egyéni védőeszközöket kell használni: teljes beülös lesthevederzet 
energia elnyelő elemmel, védősisak, munkavédelmi lábbeli, ív álló védőruha, hegesztöpajzs, 
védőszemüveg, védőkesztyű. A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének 
megfelelő elsősegély felszerelést, jelzőberendezést és szükséges létszámú kiképzett 
elsősegélynyújtót kell biztosítani. A munkát végző személyek részére a szociális igények 
kielégítéséről a kivitelező tartozik gondoskodni.
A munkavégzéshez akkora helyet kell biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó 
munkaműveletek biztonságosan elvégezhetők legyenek. Biztosítani kell a különféle anyagok, 
eszközök mozgatásához szükséges gépek, berendezések meglétét, munkavédelmi 
követelményeit.
Biztosítani kell a munkavégzés során keletkező hulladék anyagok biztonságos tárolását, 
elkülönítését. A kivitelezés során az érintett közmüvek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. 
A nyomvonalrajzon feltüntetett közművek adatai csak tájékoztató jellegűek, pontos helyükről 
kutatóárok ásásával kell meggyőződni. A munka során előkerülő földkábeleket elvágni tilos!
Az alkalmazott villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsági 
követelményeknek. A berendezés átadása előtt az érintésvédelmi felülvizsgálatot, illetve 
kisfeszültségű berendezéseken az MSZ HD 60364-6:2017 szerinti villamos berendezés első 
ellenőrzéséi a kivitelezőnek el kell végeztetni. A felülvizsgálatot, csak arra feljogosított 



személyek végezhetik. Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes közelségében 
munkát végezni TILOS! A feszültség alatti részektől a szabványos védőtávolságokat be kell 
tartani! A feszültségmentesítésre vonatkozó igényt, írásban kell bejelenteni a hálózat 
üzemeltetőjénél. A kivitelezést elzárt villamos kezclöhelyiségben. illetve szabadtéren - 
felszültség alatt lévő berendezések közelében kell végezni, a kivitelező köteles az üzemeltető 
utasításait, a vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásait is betartani.
Különböző feszültségszintek okozta veszélyforrások:

A feszültségszint 1-20 kV:
A munkaterületre jellemző veszélyforrások:

Munkaeszközök, jármüvek, szállító-, anyagmozgató eszközök
Szerkezetek egyensúlyának megbomlása
Szintkülönbség, botlás, elcsúszás, beesés, bezuhanás veszélye
Zajártalom,
Áramütés veszélye (sztatikus feltöltödés)

Gépek, szerszámok alkalmazása

- A szerelési munkák végzésénél, gépek berendezések és szerszámok alkalmazásánál a 
vonatkozó szerelési, valamint technológiai és kezelési utasításokat be kell tartani.
- Az elektromos berendezéseket a rájuk vonatkozó előírások szerinti érintésvédelemmel kell 
ellátni.
5. TŰZVÉDELEM

A munkát végző kivitelező köteles az 1996. évi XXXI. Törvény és az 54/2014. (XII.5.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, továbbá az üzemeltető tűzvédelmi szabályzata 
szerint végezni tevékenységét.
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végzők megfelelő szakmai végzettségéről és 
kioktatásáról a kivitelező (munkáltató) kötelessége gondoskodni. Alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet. Az 
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elrendelése esetén a személyi, tárgyi és biztonsági 
feltételeket írásban kell meghatározni. Idegen területen a feltételeket (pl.: oktatás, 
védőintézkedések stb.) a terület felelős vezetője jogosult meghatározni. Hegesztési 
tevékenységhez csak EK típustanúsitvánnyal, és munkavédelmi szempontból érvényes 
felülvizsgálati jegyzőkönyvvel rendelkező eszközöket lehet használni. A tűz jelzéséhez és 
oltásához szükséges eszközök biztosítása a kivitelező feladata. Az elektromos berendezéseket 
éghető anyaggal letakarni tilos! Az elektromos berendezéseken keletkezett tüzek oltása előtt 
áramtalanítani kell! Elektromos berendezések füzeinek oltására vizet, illetve bármilyen 
folyadékot alkalmazni tilos! A hegesztések helyét, a kábelszerelvények környékét 2 m-es 
körzetben a keletkező kábelhulladéktól és éghető anyagoktól meg kell tisztítani. Gondoskodni 
kell a munkagödörben a többi kábel letakarásáról és a lehulló izzó fémrészek eloltásáról. Az 
esetleges tűz eloltására, a hegesztés idejére megfelelő oltóeszközt kell készenlétben tartani. A 
melegítési hely környékéről az éghető anyagokat el kell távolítani és el kell keríteni. Zárt helyen 
tűz- és robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőzést 
biztosítani kell. Földmunka végzés során talált robbanószerkezetet tilos eltávolítani. Ebben az 
esetben a munkát le kell állítani és az egész területet le kell zárni, az illetékes hatóságot 
értesíteni.
6. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM

\ tervezett hálózat megfelel a természet- és tájvédelmi előírásoknak. A természet védelméről 
szóló 1996. évi Lili, törvény (Tvt.) természet védelméről szóló 43. § (1) bekezdése alapján 
„Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának 
és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."
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A középfeszültségű légvezetékek szigeteletlen oszlop-kereszttartói, leesés gátlói cs/vagy 
fázisvezetői a védeti és fokozottan védett madárfajok (melyek számos esetben Natura 2000 
területek jelölő madárfajai is egyben) egyedeinek áramütéses pusztulását okozhatják . A 
légvezetékek létesítésekor - összhangban a Tvt 7. § (5) bek.-ben foglaltakkal -, ezért olyan 
műszaki megoldások alkalmazása szükséges, amelyek alkalmasak a madarakat érő 
áramütések bekövetkezésének megelőzésére, illetve megakadályozására. A légvezetékek 
létesítésekor figyelmet kell arra is fordítani, a madarak vezetéknek történő ütközés 
következtében történő pusztulásának megelőzésére is. A fentiek alapján a madarak által 
sűrűn használt útvonalak (pl. folyók, patakok, cserje-, erdősávok, nyiladékok), továbbá a 
madárvonulási területek légvezetékkel történő keresztezésekor a vezetékeken különböző 
madáreltérítők alkalmazása is indokolt lehet.
7. KÖRNYEZET, LEVEGŐTISZTASÁG-ÉS ZAJVÉDELEM

A munkát végző kivitelező köteles a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok továbbá az 
üzemeltető környezetvédelmi szabályzata szerint végezni tevékenységét. A környezetet 
veszélyeztető, vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető, vagy 
károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által 
bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról 
úgy, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a 
környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A föld védelme: a bontási és létesítési 
munkálatok során a szerelési hulladék anyagok szelektív gyűjtéséről és eltávolításáról naponta 
gondoskodni kell. A víz védelme: a 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet: a felszín alatti vizek 
védelméről c. jogszabályban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A vízhasználattal járó 
technológiai folyamatok során káros szennyezés élő vízbe, közcsatornába nem kerülhet. A 
zöldterület védelme: a munkálatokat körültekintően, minimális zöldkár okozással kell végezni. 
Zöld területen a munkagödör és a munkavégzés során elfoglalt terület méreténél 50-50 cm-rel 
nagyobb felületet kell helyreállítani. Fasor közelében a földkitermelés csak kézzel történhet. A 
fák törzsének védelméről körülkerítéssel kell gondoskodni! A kalodát a fák törzséhez rögzíteni 
nem szabad. 5 cm-nél vastagabb gyökereket tilos elvágni! Gallyazást, fakitermelést csak a 
szükséges engedélyek beszerzése után - megfelelő szakszerűséggel - lehet végezni (végeztetni). 
A környezet általános védelme: a kivitelezés befejezése után a területet az eredeti állapotnak 
megfelelően helyre kell állítani. Amennyiben a tevékenység folytán veszélyes hulladék 
keletkezik, úgy azt az ideiglenes gyűjtőhelyen úgy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszíni, ill. 
felszín alatti vizeit ne szennyezhesse. A tűzoltó eszközök olyanok legyenek, hogy anyaguk az 
ózonréteget ne károsítsa a megengedettnél nagyobb mértékben. Veszélyes hulladék kezelése: a 
veszélyes hulladékot az egyéb hulladéktól el kell különíteni és azt fajtánként külön kell tárolni. 
Veszélyes hulladék gyűjtése: a bejelentésre kötelezett veszélyes hulladékok gyűjtési módjait az 
üzemeltető környezetvédelmi szabályzata tartalmazza. Veszélyes hulladék elszállítása: a 
kivitelező a munkálatok során keletkező veszélyes hulladékot köteles a vállalkozási 
szerződésben kijelölt partnerek részére elszánhatni. Zaj és rezgésvédelem: a megbízó készíti el.

8. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Az építési, illetve kivitelezési munkák során keletkező hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete alapján kell besorolni (hulladék azonosító 
kód és megnevezés alapján).
A hulladékokat szelektíven, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 
üzemeltetésének szabályairól 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet előirásainak megfelelően 
kell gyűjteni. A gyűjtési módnak biztosítania kell a környezetszennyezés kizárását. Fenti 
jogszabály a gyűjtőhely, ill. gyűjtési lehetőségek kialakításának, üzemeltetésének szabályait 
részletesen tartalmazza.
A veszélyes hulladékokra vonatkozó specifikus szabályok a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben 
találhatók.
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A hulladékokkal végzendő további műveletekre (szállítás, előkezelés, hasznosítás) vonatkozó 
előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a végrehajtására kiadott 
rendeletek tartalmazzák.
Általános szabályok a hulladékgazdálkodással kapcsolatban:

« Hulladék csak a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezet részére adható át 
szállításra, előkezelésre, hasznosításra, ártalmatlanításra.

• A feljogosítás meglétéről a hulladék birtokosának a hulladék átadása előtt meg kell győződnie.

• Amennyiben a hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a 
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 
szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.

* Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

* Kivitelezési tevékenység befejezését követően a tevékenység végzése során keletkező 
hulladékokat teljes körűen el kell szállíttatni, át kell adni további kezelésre.

• A használatba vétel engedélyeztetése során csatolni kell a hulladékok elszállítását igazoló 
dokumentumok másolatát (pl.: mérlegjegy, szállító levél, számla, SZ-lap).

• Ha a hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM- KvVM 
együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen 
keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint elkészített bontási hulladék 
nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ" 
kísérőjegy, számla, stb.) be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

A hulladékok dokumentálását, az azokkal kapcsolatos adatszolgáltatást a hulladékokkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) 
Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.

Hulladékkezelés

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól, meghatározott küszöbérték felett, elrendeli az építés-bontási 
munkálatokhoz hulladék nyilvántartó lap készítését. A jelen kiviteli terv műszaki tartalmának 
megvalósítása során keletkező hulladékok körét és mennyiségét felmértük. A rendelet 1. számú 
melléklete alapján azok mennyisége nem éri el a küszöbértéket. így a 2. és 3. számú hulladék 
tervlap elkészítése nem szükséges, de mivel a megrendelő kéri a vonatkozó lap kitöltését, ezért a 
2. sz. lap a kiviteli terv mellékletét képezi.
I. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez
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Építési és bontási hulladékok csoportosítása

Sor- 
szá 
tn

A hulladék anyagi minősége 
szerinticsoportok

Hulladék EWC 
kódja

Mennyiségi 
küszöb 
(tonna)

1 Kitermelt talaj 17 05 04
17 05 06

20,0

2 Betontörmelék 1701 01 20,0
3 Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0
4 Fahulladék 17 02 01 5,0
5 Fémhulladék 17 04 01

17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

2,0

6 Műanyag hulladék 17 02 03 2,0
7 Vegyes építési és bontási 

hulladék
17 09 04 10,0

8 Ásványi eredetű építőanyag 
hulladék

17 01 02
17 0103
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

40,0





2025. 10. 14

cégnév: MFj Kft

tim: 2310 Szigetszentmiklós,
Kosztolányi Dezső utca 1.

értesítési e-mail: agOta.mfl@gmail.COin

iktatószám: BPK/29899-2/2025
nyilvántartási szám: FKH-13277

‘“rßy: Vili, kerület Puskin utca 4. | villamos
energia ellátása

ügyintéző: Mihályka Péter

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz érkezett, „VIII. kerület Puskin utca 4. | villamos energia ellátása” tárgyú, 25SM-029 
tervszámú kiviteli tervdokumentációra forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel 
adjuk meg:

• A forgalomtechnikai eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó, hatályos Útügyi Műszaki 
Előírásoknak, elhelyezésükkor tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályban rögzített 
előírásokra, különösen a magassági elhelyezésre vonatkozó kritériumokra.

• A forgalom korlátozását, valamint az ütemváltásokat megelőzően 72 órával előbb értesíteni kell a 
BKK INFO-t a bkk.info@bkk.hu e-mail címen, vagy a +36 1 266 9003 telefonszámon.

• Az ideiglenes „Megállni tilos” jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt legfeljebb 72 órával, de 
legkésőbb 48 órával korábban ki kell helyezni, és kiegészítő táblán fel kell tüntetni a hatályának 
pontos kezdeti- és végidöpontját.

• Amennyiben a beavatkozás a burkolat (járda, útpálya) megbontásával jár, úgy a területileg illetékes 
közútkezelői feladatokat ellátó szervezet közútkezelői-, és munkakezdési hozzájárulásait is meg kell 
kérni. A munkálatok csak ezek birtokában kezdhetők meg.

• A jelzőtábla módosítások, valamint a munkaterület elkorlátozása egyidöben végzendő el.
• Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása után a munka azonnal megkezdendő, az ettől való eltérés 

engedély nélküli munkavégzésnek tekintendő.
• Az ideiglenes jelzőtáblák ép, fényvisszavető fóliás felületitek legyenek, és tiszta állapotban 

kerüljenek kihelyezésre. A jelzőtáblák egymással fedésbe nem kerülhetnek. Az ideiglenesen 
kihelyezett közúti jelzőtáblák sárga hátterüek legyenek, kivéve a kiegészítő táblák és a kikerülési 
irányt jelző táblák. Az Elsőbbségadás kötelező és az Állj! Elsöbbségadás kötelező jelzőtáblák sárga 
hátterű lemeze a táblák alakját kövesse. Az ideiglenes jelzőtáblák mérete 600x600mm lemezzel, 
illetve 600mm-es átmérővel készülhetnek. A besorolás rendjét jelző, vagy az útirány előjelző 
táblákat méretezni kell.

• A kivitelezés során a munkaterületet a gyalogosforgalomtól 1,2-2 m magas, összefüggő, rácsos 
elrendezésű, cégjelzéssel ellátott, zárt elkorlátozó elemsorral kell lehatárolni, amely 100 km/h 
szélterhelésnek ellenáll. A forgalmi sávok elkerítése történhet önleterhelő terelőkúppal, vagy 
egytagú terelötáblákkal is. Megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.

• A gyalogosforgalom munkaterülettől elhatárolt szabad mozgását biztosítani kell, akadály esetén 
min. 1 m széles akadálymentes provizóriummal át kell vezetni. A forgalom alatt álló közútra a 
gyalogos nem terelhető.

« Az ingatlanok megközelítését biztosítani kell.
* Az érinteti területen lévő ingatlanok tulajdonosait tájékoztatni kell a munkavégzés várható 

kezdetéről és annak időtartamáról.

Budapest Közút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám. 01-10-047164
postacím: Budapest Közút Zrt. Budapest Pf. 86.1518

telefon: +36 1^76 610P 

fax: +36 1 776-6212 
web: www.budapestkozut.hu
e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu

http://www.budapestkozut.hu
mailto:budapestkozut@budapestkozut.hu


® A munkaterület mellett, forgalmi sávban munkagép, ember nem tartózkodhat, a munkaterületről 
kikerülő anyag, építési anyag és törmelék nem tárolható.

• A terelés életbe lépését követően, a kezdeti időszak tapasztalatai alapján Társaságunk a forgalmi 
rendben szükség esetén módosításokat rendelhet el, melyet a kivitelezőnek jóváhagyott 
forgalomtechnikai terv alapján haladéktalanul - amennyiben időjárás körülmények nem 
akadályozzák, akkor 24 órán belül - végre kell hajtania.

• A jóváhagyott tervtől eltérni csak Társaságunkkal egyeztetett módon lehet. A tervtől eltérő 
munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartása esetén hozzájárulásunk érvényét veszti. Amennyiben 
a kezelői hozzájárulással ellátott építés alatti állapottervektől a kivitelezés során eltérés válik 
szükségessé, új forgalomkorlátozási állapottervet kell készíteni, amelyre kezelői hozzájárulásunkat 
meg kell kérni.

• Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszközök a kivitelezés befejezése után 24 órán belül 
eltávolítandók.

• Az építés alatti forgalmi rend kialakítása, és annak folyamatos fenntartása, üzemeltetése a 
munkakezdési hozzájárulás jogosultjának feladata és felelőssége.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig, vagy az ebben a 6 hónapban kérelmezett érvényes 
munkakezdési engedélyben meghatározott időszak végéig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított 
feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala Fővárosi Közlekedésfelügyeleti 
Főosztály Útügyi Osztályhoz lehet fordulni.
Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés l. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 
34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM 
rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, 
továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások 
szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív kezelői feladatokat 
ellátó szervezet adtuk ki.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk elektronikusan hitelesített.

Kelt: Budapest, idöbélyegző szerint





2310 Szigetszentmiklós, Kosztolányi Dezső utca I., Tel.: 06-20-9470-158

VIII., Puskin utca 4. 36548 Hrsz. 
villamos energia bővítése

Forgalomkorlátozási terv

Szigetszentmiklós, 2025. október



TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest, Vili., Puskin utca 4. 36548 Hrsz. villamos energia bővítése 
Forgalomkorlátozási terv

A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a dokumentációt az érintett szakhatóságokkal 
egyeztettem.

A tervek és a tervezett műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű kötelező és az 
eseti hatósági előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett műszaki megoldások kielégítik:
• a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet a többször módosított 1/M75. K.M- 

BM sz. együttes rendelet
• az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló rendelet 

(20/1984. KM.sz. rendelet)
• a közutak tervezéséről szóló szabvány (MSZ-07-3713-86)
• az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait (a módosított 4/1980. BM sz. 

rendelettel kiadott szabályzat) és
• a hatályos munkavédelmi rendelkezések és szabályok előírásait.

Szigetszentmiklós, 2025. október (
(JCcmJl '-Áp'fcu-

Novák Ágota tervező
kamarai szám: 13-7913

BALESET- ÉS MUNKAVÉDELEM

Az építés során a kiviteli terv munkavédelem tervfejezetének előírásait be kell tartani, 
különös tekintettel a KRESZ, az L.2. Posta Munkavédelmi Szabályzat, valamint a 
vonatkozó egyéb óvórendszabályok előírásait.
Minden munkaterületet védőkorláttal és világítással kell ellátni. A munkaterületet úgy 
kell előjelezni és megvilágítani, hogy az rossz látási viszonyok között és éjszaka is 
látható legyen.
A munkaterületen hagyott gépi berendezéseket, kábeldobokat elmozdulás ellen 
biztonságosan rögzíteni kell.



MŰSZAKI LEÍRÁS

Az MF1 Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Kosztolányi Dezső utca l.) elkészítette a 
Budapest, Vili., Puskin utca 4. 36548 Hrsz. villamos energia bővítéséhez szükséges 
forgalomkorlátozási tervet.

A forgalomkorlátozási helyszínrajz tartalmazza a területen jelenleg érvényben lévő 
forgalmi rendet (meglévő közúti jelzőtábla, burkolati jel stb.)

A kivitelezés három ütemben történik az F-l számú rajz szerint a járdában, A Trefort 
utcában és a Puskin utcában a gyalogosokat a túloldalra kell átirányítani. A Rákóczi 
úton a gyalogosközlekedés a járdán min. 1.5 méter szélességben biztosítandó.
A terv szerinti ideiglenes „Megállni tilos” jelzőtáblákat hatályba lépésük előtt 
legfeljebb 72 órával, de legkésőbb 48 órával korábban kell kihelyezni, kiegészítő 
táblán a hatályának pontos kezdeti- és végidőpontjával!

Az építési munkák során a ki- és bejáratokon a személy és gépjárműforgalmat 
biztosítani kell.
A kitermelt fold visszatöltésre kerülő részét a munkaárokkal párhuzamosan kialakított 
földtárolókban kell elhelyezni. A visszatöltésre nem kerülő fold folyamatos 
elszállításáról gondoskodni kell.
Az alkalmazott ideiglenes jelzőtáblákat a KRESZ előírásainak megfelelően (a veszély, 
vagy beavatkozás helyétől 50-100 méterre) kell kihelyezni úgy, hogy azok sötétben, 
rossz látási viszonyok között is láthatók legyenek. Fényvisszaverő fóliával ellátott 
jelzőtáblákat kell alkalmazni.
A munka befejezését követően az eredeti forgalomszabályozást (jelzőtábla, útburkolati 
jelek, stb.) eredeti kivitelben haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell 
léptetni!

Forgalomkorlátozáshoz szükséges eszközök

Közúti jelzőtáblák:
A táblákat az út szegélyétől 0,5 méterre kell elhelyezni úgy, hogy a tábla alsó széle a 
járda szintjétől minimum 2,20 méterre legyen.

Korlátok:
Az MSZ 20190/1988 szerinti piros-fehér sávozású, a kivitelező nevének, 
telephelyének feltüntetésével. A jelzőlámpák, útelzáró deszkák, korlátok tartására 
szolgáló oszlopok szintén piros - fehér sávozásúak.



Maxeron Kft.

Budapest 
Basa utca 26. 
1107

BUDAPEST I ÓVÁROS VIH. Kl RIH I I
J Ó Z S E F V Á R O Si ÖN K O R M ÁN YZ AT

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
VÁROSFEJLESZTÉSI. 
környezetvédelmi és
KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

Iktatószám: 6/1092-3/2025.
Ügyintéző: Gyuricza Ramóna 
e-mail: gyuriczar@jozsefvaros.hu

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Puskin utca 4. szám 
alatti ingatlan (36548 hrsz.) villamosenergia- ellátásának kiépítéséhez

Tisztelt Kérelmező!

Hivatkozva a tárgyi ügyben érkezett megkeresésükre értesítem, hogy Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Közterület-hasznosítási Bizottsága 72025 (XI.24.) számú határozatával megadta

Tulajdonosi hozzájárulását

Ügyiratszám: 6/1092-3/2025.

Kérelmező/Beruházó: Maxeron Kft. / ELMÜ Hálózati Kft.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását 
adja a Maxeron Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa utca 26., cégjegyzékszám: 01 09 876577, 
adószám: 13851040-2-42, képviseli: Dobay Béla ügyvezető) kérelmező által benyújtott Bu­
dapest VIII. kerület, Puskin utca 4. szám alatti ingatlan (36548 hrsz.) villamosenergia­
ellátásának kiépítéséhez szükséges munkák elvégzéséhez.
A villamos-energia ellátás bővítését a Kommentár Alapítvány igényelte az ELMÜ Hálózati Kft- 
nél.

A kérelemben megjelölt munkák: aszfalt burkolatú járdák bontása és helyreállítása a 
Puskin és a Trefort utcákban.

Jelen hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez szükséges egyéb szakha­
tósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

« A tulajdonosi hozzájárulás a Puskin utca (36553 hrsz.) és a Trefort utca (36538 hrsz.) 
járdaburkolatának munkálatokkal érintett területeire terjed ki.

® az építtetőnek (kivitelezőnek) a munkakezdési hozzájárulást az Önkormányzat honlap­
járól letölthető kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek csatolásával a

1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100
www.jozsefvaros.hu

mailto:gyuriczar@jozsefvaros.hu
http://www.jozsefvaros.hu


BUDAPEST FŐVÁROS Vili. KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
VÁROSFEJLESZTÉSI.
környezetvédelmi és
KÖZTERÜLET-HASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG

tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal meg kell kérni, és az ab­
ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

• Az Önkormányzat kötelezi a kivitelezőt a bontási helyek megfelelő minőségben történő 
helyreállítására, melyre aberuházó/kivitelező közösen 5 év garanciát vállal.

Az engedélyes köteles a munkák (helyreállítás) elkészültéről a közterület tulajdonosát írásban 
értesíteni.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak mara­
déktalan betartásával, a döntés napjától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2025. november

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Közterület-hasznosítási Bizottság 

döntése alapján

Pikó András 
polgármester

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

Sí 1082 Budapest, Baross u. 63-67. ® 459-2100
ww .j ozsefvaros. hu



Budapest Főváros VIH. 
KERÜLET

Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal

Maxeron Kft.

Budapest 
Basa utca 26. 
1107

Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Ügyosztály 

Városüzemeltetési és Zöld Iroda

Iktatószám: 6/1092-4/2025.
Ügyintéző: Gyuricza Ramóna 
e-mai.l : gyuriczar@jozsefvaros.hu

Tárgy; Közútkezelői hozzájárulás megadása Budapest VIII. kerület, Puskin utca 4. 
szám alatti ingatlan (36548 hrsz.) villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

Közútkezelői Hozzájárulás

Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat Jegyzője közútkezelői 
hozzájárulását adja a Maxeron Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa utca 26.. 
cégjegyzékszám: 01 09 876577, adószám: 13851040-2-42, képviseli: Dobay Béla ügyvezető) 
kérelmező által benyújtott Budapest Vili, kerület, Puskin utca 4. szám alatti ingatlan 
(36548 hrsz.) villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez

Jelen közútkezelői hozzájárulás csak az ingatlan tulajdonosának, Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulásával együtt érvényes!

A közútkezelői hozzájárulást - az alábbi feltételekkel és kikötésekkel - megadom.

Jelen hozzájárulás a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefváros Önkormányzatának 
tulajdonában és kezelésében lévő Puskin utca (36553 hrsz.) és Trefort utca (36538 hrsz.) 
munkálatokkal érintett területére terjed ki.

• Jelen közútkezelői hozzájárulás a beruházót (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

- Ezen közútkezelői hozzájárulás munka végzésére nem jogosít. Az építtetőnek 
(kivitelezőnek) a munkakezdési hozzájárulást az Önkormányzat honlapjáról letölthető 
kérelem nyomtatvány adattartalma szerint a mellékletek csatolásával a tényleges 
munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal meg kell kérni, és az abban 
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani,

® Téli burkolatbontási tilalom figyelembevételével engedélyt kiadni alapvetően március 
15. - november 15. közötti munkakezdéssel lehet. Ettől eltérni, csak külön kérelemre és 
külön elbírálással lehet figyelembe véve az alkalmazott technológiát, azt hogy a téli 
időszakban nyitott munkagödör, vagy munkaárok baleseti veszély forrást nem okozhat, 
síkosság-mentesítésére az engedélyesnek külön figyelmet kell fordítania.

A kábelfektetésre vonatkozó műszaki előírások;

0 1082 Budapest, Baross u. 63-67. S 459-2100 1
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Budapest Főváros VIII. 
kerület

Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS 
Környezetvédelmi Ügyosztály

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS ZÖLD IRODA

A tervezett beavatkozások a Puskin utca (36553 hrsz.) és Trefort utca (36538 hrsz.) 
aszfaltburkolatú járdáit érintik. A közút és járda gyalogosforgalmát akadályozzák, ezért az 
építés alatti forgalomtechnikai kialakítását meg kell tervezni és a tervekre a Budapest Közút 
Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő érvényes hozzájárulását be kell szerezni.

Munkakezdési engedélyt a közútkezelő csak érvényes forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás 
birtokában ad ki.

A munkavégzést követően a munkaárok helyén a burkolat helyreállítást a földmű réteges 
visszaépítésével és tömörítésével kell végezni, legfeljebb 25 cm-es rétegvastagságokban. A 
földmű előírt tömörsége a védőrétegen (homokos kavics) Trg>96% és teherbírása E2>68 
MN/m2. A mért értékeket a műszaki átadás-átvétel során jegyzőkönyvvel kell igazolni 
útburkolat keresztezésenként.

A bontással érintett járdák burkolatát az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trg. 95%
15 cm Cl2/15-32/F1 betonalap tömörítve

- 4 cm MA-4 öntött aszfalt kopóréteg a járda teljes szélességében

Ezen tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a beruházói (építtetőt) nem mentesíti az építéshez 
szükséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól.

Az építkezés során az e-UT_06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek, Építési feltételek és 
minőségi követelmények útügyi műszaki előírásban foglaltakat kell betartani.

Az építés és bontás idején a gépjármű- és gyalogos forgalmat biztosítani kell. A munkavégzés 
idejére a munkagödröt biztonsági védőkorláttal körbe kell keríteni, éjszakára ki kell világítani!

A munka elkészültét követően a műszaki átadás-átvételre a közútkezelőt meg kell hívni!
A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete alapján az 
útpálya szerkezeti rétegek (a kopóréteg nélkül) és burkolatszegélyekre vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 10 év, a járdák, térburkolatok, és az utak kopórétegeire vonatkozó kötelező 
szavatossági idő 5 év.

A tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kérő személyében beállott változást fenti számra 
hivatkozással az engedélyes köteles szintén bejelenteni. A hozzájárulás idegen területek 
igénybevételére nem jogosít, és nem mentesíti az engedélyest az egyéb, más jogszabályok által 
előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.

A fővárosi közműfejlesztések, útfelújítások és egyéb forgalmi átrendeződések operatív 
összehangolása érdekében a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai 
szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű. - vasút- és egyéb építések és az 
útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Föv. Kgy. Rendelet alapján 
történő munkavégzés tervezése és folyamatos koordinációja érdekében a közterületen végzendő 
munkák munkakezdési hozzájárulását csak a „TKM program"-ban rögzített (Tervezett
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Közterületi Munkák) munkákhoz lehet kérni és kiadni. A tervezett közterületi munkát a KÉP 
rendszerben (https://kep.budapestkozut.hu.) a kérelmezőnek kell rögzítenie.

A munkakezdési hozzájárulási kérelmet a TKM rendszerben történt rögzítés után lehet 
befogadni, a kérelemhez csatolni kell a rögzítést igazoló 1D azonosítót nyomtatott 
formátumban.

Ezen hozzájárulás a döntés napjától számított egy évig, 2026. november 24-ig érvényes.

A közútkezelői hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Az igénybevételt kérő a 
hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési 
hatósághoz fordulhat.

INDOKOLÁS

A Maxeron Kft. (székhely: 1107 Budapest, Basa utca 26., cégjegyzékszám: 01 09 876577, 
adószám: 13851040-2-42, képviseli: Dobay Béla ügyvezető) kérelmet nyújtott be a Budapest 
Vili, kerület, Puskin utca 4. szám alatti ingatlan (36548 hrsz.) villamosenergia­
ellátásának kiépítése tárgyában.

A munkafolyamatok érintik az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Budapest Vili, 
kerület, Puskin utca (36553 hrsz.) és Trefort utca (36538 hrsz.) járdaburkolatát, ezért 
szükséges az Önkormányzat hozzájárulása.

A kérelemhez benyújtott mellékletek alapján hozzájárulásomat a rendelkező részben tett 
kikötésekkel megadtam.

Hozzájárulásomat az 1988. évi I. törvény és az 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 2.3. 
pontja alapján adtam ki.

A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megváltoztatása 
érdekében a Budapest Fővárosi Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 
Főosztályhoz (Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) lehet kérelemmel fordulni, mely 
hatósági döntéséig a munkálatok nem kezdhetők meg.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján: „36. § (1) A közút felbontásához, 
annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: 
építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a 
továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása 
szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.
(2) Az igénybevételt kéri) a hozzájárulás megtagadása miatt vág)’ a megállapított feltételekkel 
szemben a közlekedési hatósághoz  fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a 
feltételeket módosíthatja.
(3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez 
kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a 
közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell
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határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előirt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú 
igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata 
alapján dönt. ”

Hatásköröm és illetékességem a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. 
(I. 28.) GK.M rendelet melléklet 2.3. pontja írja elő:,, 2.3. Közútkezelői hozzájárulások kiadása: 
A közútkezelői hozzájárulások kiadása a jegyző (főjegyző) feladatkörébe tartozik.”

Budapest, 2025. november

dr. Töröcsik Edit Julianna 
jegyző nevében és megbízásából

Angi István 
irodavezető

Értesül:
1. Címzett
2. Irattár
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